
Prospetto riassuntivo analisi giornaliere 

campioni Linea Trattamento TAF INGRESSO prelievo ore 07:30

Periodo di riferimento  Gennaio 2018

Parametri U/Mis Tab.2

All.5 2/1/18 3/1/18 4/1/18 5/1/18 8/1/18 9/1/18 10/1/18 11/1/18 12/1/18 15/1/18 16/1/18 17/1/18 18/1/18 19/1/18 22/1/18 23/1/18 24/1/18 25/1/18 26/1/18 29/1/18 30/1/18 31/1/18

pH valore 7,83 7,61 7,61 7,68 7,61 7,64 7,58 7,66 7,65 7,65 7,66 7,58 7,62 7,54 7,59 7,65 7,61 7,96 7,77 7,61 7,71 7,79

Solidi sospesi mg/l 80 8 5 6 7 6 8 7 6 6 7 8 8 7 9 6 9 7 21 11 11 8 11

Solidi sedimentati ml/l 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Conducibilità mS 2,69 2,66 2,67 2,68 2,67 2,69 2,67 2,68 2,70 2,71 2,7 2,71 2,69 2,71 2,69 2,73 2,71 2,7 2,71 2,71 2,71 2,69

NH4-Ammoniaca mg/l 15 1,57 1,19 1,44 1,29 1,94 1,80 1,34 1,66 1,38 1,16 1,26 1,38 2,05 1,86 1,88 1,28 2,18 1,78 1,37 1,37 1,58 2,00

N-Nitriti mg/l 0,5 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12 0,09 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 0,09

N-Nitrati mg/l 20 3,00 2,64 2,51 2,58 2,58 2,59 2,58 2,79 2,94 2,65 2,70 2,94 2,55 2,63 2,61 2,58 2,11 2,51 2,95 2,95 2,56 3,11

TMT mg/l n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COD mg/l 9 9 9 9 9 16 12 10 10 9 11 10 10 10 10 10 36 61 19 19 23 10

Ag mg/l 0,01 0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001

Al mg/l 0,2 0,066 0,058 0,132 0,084 0,032 0,061 0,067 0,055 0,075 0,085 0,083 0,082 0,063 0,069 0,047 0,080 0,070 0,054 0,093 0,093 0,123 0,101

As mg/l 0,01 0,015 0,007 0,016 0,018 0,010 0,013 0,014 0,014 0,014 0,022 0,021 0,021 0,016 0,016 0,019 0,017 0,019 0,014 0,019 0,019 0,018 0,018

B mg/l 1 0,014 0,477 0,642 0,503 0,268 0,496 0,478 0,473 0,616 0,562 0,552 0,548 0,672 0,456 0,478 0,491 0,579 0,392 0,698 0,698 0,686 0,454

Be mg/l 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Cd mg/l 0,005 0,004 0,004 0,005 0,005 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,007 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,006 0,005 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005

Co mg/l 0,05 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001

Cr tot mg/l 0,05 <0,001 <'0,001 <0,001 0,000 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,000 <0,001 0,000 0,004 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001

Cr (VI) mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Cu mg/l 1 0,004 0,001 0,004 0,005 0,003 0,005 0,003 0,003 0,004 0,007 0,007 0,006 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,006 0,005 0,005 0,005 0,004

Fe mg/l 0,2 1,098 1,083 0,852 1,106 1,060 0,729 0,767 0,833 0,692 1,106 1,125 1,228 0,545 0,581 0,495 0,417 0,441 1,827 0,608 0,608 0,572 0,693

Hg mg/l 0,001 <0,0001 0,000 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002 0,0001 <0,0001 0,0001 0,0003 <0,0001 0,0001 0,0001 <0,0001 <0,0001

Mn mg/l 0,05 0,265 0,265 0,292 0,272 0,180 0,270 0,310 0,255 0,271 0,339 0,335 0,333 0,326 0,270 0,337 0,315 0,312 0,272 0,333 0,333 0,298 0,303

Ni mg/l 0,02 0,001 0,004 0,005 0,002 0,001 0,019 0,001 0,001 0,002 0,001 0,013 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001

Pb mg/l 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001

Sb mg/l 0,005 0,001 0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0020,002 0,001 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 <0,001

Se mg/l 0,01 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 <0,001 0,002 0,003 0,004 0,0030,003 0,003 0,004 0,002 0,002 0,003 0,004 0,003 0,005 0,005 0,004 0,002

Tl mg/l 0,002 0,007 0,007 0,008 0,007 0,004 0,008 0,007 0,006 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,006 0,008 0,007 0,007 0,007 0,009 0,009 0,007 0,006

Zn mg/l 3 0,488 0,170 0,517 0,473 0,313 0,512 0,500 0,469 0,468 0,551 0,582 0,594 0,545 0,483 0,580 0,618 0,529 0,475 0,608 0,608 0,504 0,498

Solfati mg/l 0,25 183 218 412 229 412 165 433 206 136 412 413 414 333 390 341 107 407 77 112 112 221 390

Cloruri mg/l 475 466 464 471 470 479 475 473 483 500 503 496 475 488 445 479 466 466 466 466 428 420

Residuo fisso mg/l 1786 1733 1801 1716 1942 2041 1750 1659 3119 1859 1860 1737 1705 1692 1954 1845 1771 1717 1684 1684 1766 1590

Composti organici

Clorometano µg/l 1,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Triclorometano µg/l 0,15 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01

Cloruro di vinile µg/l 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,2 dicloroetano µg/l 3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

1,1 dicloroetilene µg/l 0,05 0,19 0,14 0,11 0,11 0,13 0,13 0,21 0,24 0,25 0,20 0,18 0,14 0,14 0,15 0,19 0,1 0,1 0,102 0,11 0,1 0,1 0,1

Tricloroetilene µg/l 1,5 0,2 0,2 0,22 0,22 0,28 0,28 0,33 0,36 0,36 0,29 0,18 0,33 0,34 0,38 0,33 0,3 0,31 0,71 0,61 0,58 0,58 0,59

Tetracloroetilene µg/l 1,1 0,52 0,61 0,6 0,57 0,62 0,62 0,73 0,77 0,76 0,75 0,73 0,71 0,78 0,77 0,56 0,69 0,68 0,68 0,67 0,67 0,68 0,67

Esaclorobutadiene µg/l 0,15 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

1,1 Dicloroetano µg/l 810 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

1,2 Dicloroetilene µg/l 60 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

1,2 Dicloropropano µg/l 0,15 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

1,1,1 Tricloroetano µg/l 0,2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

1,1,2 Tricloroetano µg/l 0,2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

1,2,3 tricloropropano µg/l 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

1,1,2,2 Tetracloroetano µg/l 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Bromoformio µg/l 0,3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

1,2 Dibromoetano µg/l 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Dibromoclorometano µg/l 0,13 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Bromodiclorometano µg/l 0,17 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05



Prospetto riassuntivo analisi giornaliere FINALE prelievo ore 07:30

campioni Linea Trattamento TAF

Periodo di riferimento Gennaio  2018

Parametri U/Mis D.L.152/20062/1/18 3/1/18 4/1/18 5/1/18 8/1/18 9/1/18 10/1/18 11/1/18 12/1/18 15/1/18 16/1/18 17/1/18 18/1/18 19/1/18 22/1/18 23/1/18 24/1/18 25/1/18 26/1/18 29/1/18 30/1/18 31/1/18

All.5 Tab.2

pH valore 8,21 8,06 8,07 8,19 8,17 8,32 8,18 8,14 8,12 8,23 8,16 8,06 8,11 8,13 8,3 8,47 8,03 8,4 8,46 8,46 8,46 8,53

Solidi sospesi mg/l 80 1 0 1 1 0 4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 3 4 4 0,4 2

Solidi sedimentati ml/l 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Conducibilità mS 2,55 2,52 2,52 2,53 2,53 2,55 2,5 2,53 2,55 2,5 2,41 2,3 2,44 2,52 2,52 2,59 2,59 2,56 2,49 2,49 2,59 2,58

NH4-Ammoniaca mg/l 15 0,29 0,25 0,31 0,29 0,28 0,35 0,30 0,39 0,28 0,31 0,31 0,28 0,35 0,33 0,28 0,35 0,36 0,43 0,35 0,35 0,35 0,33

N-Nitriti mg/l 0,5 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

N-Nitrati mg/l 20 2,79 2,94 3,02 2,94 3,14 3,19 3,03 3,00 2,92 3,06 2,81 2,92 2,83 2,85 2,94 3,03 2,53 2,35 2,29 2,29 2,74 3,09

TMT mg/l 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9,00 14 10 10 10 8 25 38 50 50 19 34

Ag mg/l 0,01 0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001

Al mg/l 0,2 0,052 0,005 0,069 0,056 0,055 0,047 0,050 0,048 0,048 0,040 0,043 0,051 0,042 0,055 0,042 0,044 0,047 0,042 0,075 0,075 0,072 0,093

As mg/l 0,01 0,001 0,000 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002

B mg/l 1 0,001 0,450 0,462 0,461 0,458 0,439 0,415 0,455 0,421 0,396 0,410 0,405 0,489 0,356 0,408 0,386 0,472 0,427 0,533 0,533 0,476 0,511

Be mg/l 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,000 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Cd mg/l 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,000 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Co mg/l 0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,000 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Cr tot mg/l 0,05 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001<0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 0,0020,002 0,002

Cr (VI) mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Cu mg/l 1 0,001 <0,001 0,002 0,001 0,003 0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001

Fe mg/l 0,2 0,100 0,177 0,100 0,138 0,146 0,118 0,014 0,080 0,033 0,146 0,110 0,127 0,122 0,041 0,158 0,035 0,059 0,144 0,176 0,176 0,140 0,099

Hg mg/l 0,001 0,0004 0,0004 0,0006 0,0004 0,0003 0,0006 0,0007 <0,0001 <0,0001 0,0003 0,0001 <0,0001 0,0006 0,0005 0,0006 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0010 0,0007 0,0002

Mn mg/l 0,05 0,001 0,001 0,026 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,006 0,002 0,002 0,002 0,025 0,003 0,008 0,008 0,002 0,002

Ni mg/l 0,02 0,002 0,002 0,009 0,002 0,005 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,003 0,002 0,001 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002

Pb mg/l 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Sb mg/l 0,005 0,001 0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001

Se mg/l 0,01 0,002 0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,002 0,002 0,003 0,004 0,004 0,004 0,002 0,004

Tl mg/l 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Zn mg/l 3 0,086 0,087 0,099 0,088 0,064 0,061 0,061 0,061 0,051 0,038 0,041 0,043 0,045 0,037 0,041 0,026 0,039 0,039 0,053 0,053 0,030 0,043

Solfati mg/l 0,25 95 91 235 140 155 130 93 97 60 245 135 124 135 124 159 43 100 100 79 79 86 72

Cloruri mg/l 458 443 444 449 448 466 471 469 475 466 388 382 390 471 462 466 441 441 441 441 449 445

Residuo fisso mg/l 1688 1608 1574 1542 1710 1753 1598 1563 1594 1519 1512 1353 1529 1487 1322 1508 1497 1488 1470 1470 1497 1495

Composti organici

Clorometano µg/l 1,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Triclorometano µg/l 0,15 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cloruro di vinile µg/l 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,2 dicloroetano µg/l 3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

1,1 dicloroetilene µg/l 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Tricloroetilene µg/l 1,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Tetracloroetilene µg/l 1,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Esaclorobutadiene µg/l 0,15 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

1,1 Dicloroetano µg/l 810 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

1,2 Dicloroetilene µg/l 60 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

1,2 Dicloropropano µg/l 0,15 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

1,1,1 Tricloroetano µg/l 0,2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

1,1,2 Tricloroetano µg/l 0,2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

1,2,3 tricloropropano µg/l 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

1,1,2,2 Tetracloroetano µg/l 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Bromoformio µg/l 0,3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

1,2 Dibromoetano µg/l 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Dibromoclorometano µg/l 0,13 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Bromodiclorometano µg/l 0,17 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05


