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1. MONITORAGGIO E CONTROLLO APPROVIGIONAMENTI 
 

        1.1 Rifiuti in ingresso 
 

Nella tabella seguente si riportano i quantitativi totali e specifici di rifiuti 
trattati all’interno della piattaforma depurativa nel corso del 2016: 

 

CODICE 
CER 

DESCRIZIONE PERICOLOSO OP. 
AUTORIZZATE 

QUANTITA'  
(tons/anno) 

060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui all e 
voci 06 03 11 e 06 03 13  NO D9 13.615,82 

161002 
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 

di cui alla voce 16 10 01  NO D8-D9 72,02 

190703 
percolato di discarica, diverso da quello di cui 

alla voce 19 07 02  NO D8 5.926,36 

191308 

rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi 
prodotti dalle operazioni di risanamento delle 

acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 
19 13 07 

 

NO D9 32.455,96 
 

200304 
 

fanghi delle fosse settiche  NO D8 416.19 

200306 
 

rifiuti della pulizia delle fognature  NO D8-D9 18,03 

 
TABELLA 1 : rifiuti in ingresso nell’anno 2016 
 
 

            1.2  Rifiuti trattati mensilmente nell’impianto: 
 

Nella tabella seguente si riportano i quantitativi  totali di rifiuti trattati 
all’interno della piattaforma depurativa nel corso del 2016. 

 
 

DATA QUANTITA' RIFIUTI NON 
PERICOLOSI 

 TONS/mese 

Gennaio 2016  5.307,33 

Febbraio 2016 5.335,81 

Marzo 2016 5.738,26 

Aprile 2016 5.535,06 

Maggio 2016  4.132,93 
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Giugno 2016  3.522,77 

Luglio 2016  2.820,43 

Agosto 2016 
 

2.610,70 
 

Settembre 2016  3.745,54 

Ottobre 2016  5.113,55 

Novembre 2016  4.382,74 

Dicembre 2016  4.259,26 

 
Tabella 2 : Quantità di rifiuti gestiti mensilmente 

 

            1.3   Reflui e rifiuti complessivi mensilmente trattati in impianto  
 

L’impianto è autorizzato allo smaltimento  dei rifiuti e combinato con il 
trattamento dei reflui  industriali delle aziende insediate nell’area di 
competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale di Crotone, le cui 
quantità complessive vengono riportate nella tabella seguente: 
 

DATA 

QUANTITA' DI REFLUI E 
RIFIUTI NON 

PERICOLOSI LAVORATI 
NELLA SEZIONE 
CHIMICO FISICA 

QUANTITA' DI REFLUI 
E RIFIUTI NON 
PERICOLOSI 

LAVORATI NELLA 
SEZIONE BIOLOGICA 

 MC/mese MC/mese 

Gennaio 2016  73.061 
 

87.305 
 

Febbraio 2016 71.059 108.565 

Marzo 2016 86.643 76.962 

Aprile 2016 84.498 60.465 

Maggio 2016  88.329 73.193 

Giugno 2016  87.555 76.056 
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Luglio 2016  97.646 50.101 

Agosto 2016 84.804 47.734 

Settembre 2016  83.595 58.636 

Ottobre 2016  118.610 
 65.641 

Novembre 2016  127.400 59.117 

Dicembre 2016  83.504 44.537 

 
Tabella 3 : Reflui e rifiuti complessivi mensilmente trattati in impianto 
 

 1.4   Consumo materie prime  
 

Per il trattamento dei reflui e dei rifiuti di cui alla tabella 3 sono state 
utilizzate materie prime riportate nella tabella seguente: 
 

Nome della 
sostanza 

Fase di 
utilizzo Stato fisico  Unità di 

misura 
Quantità 

impiegata 

Idrossido di 
calcio  

Impianto 
chimico fisico 

e bottini 

Solido 
Polvere 

Kg. 128.880 

Polielettrolita 
Dryflok  

Impianto 
chimico fisico  

Solido 
Granulare 

Kg. 8.750 

Ferro Cloruro  
Impianto 

chimico fisico  
Liquido Kg. 934 

Idrossido di 
sodio  

Impianto 
bottini 

Liquido Kg. 15.000 

Acido solforico  
Impianto 

bottini Liquido Kg. 64.734 

Integratori di 
carbonio 
organico 
Melassa  

Impianto 
biologico 

Liquido Kg. 80.113 

Antischiuma  
Impianto 

bottini e linea 
biologica 

Liquido Kg. 3.186 

Perossido di 
idrogeno  

Impianto 
bottini 

Liquido Kg. 79.806 

Cloruro ferroso  
Impianto 

bottini 
Liquido Kg. 29.340 

Acido peracetico  
Scarico reflui 

trattati 
Liquido Kg. 33.448 
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Tabella 4 : Reattivi e materie prime utilizzate 
 
          

    1.5   Risorse idriche 
 

Nella tabella seguente i consumi idrici trimestrali relativi all’anno 2016 
suddivisi per la fase di utilizzo: 
 

 

Tipologia Periodo Fase di 
utilizzo Utilizzo Metodo 

di lettura  
Unita di 
misura  

Quantità 
impiegata 

Acqua 
industriale da 
acquedotto 
consortile  

1° 
Trimestre 

Sezione 
chimico-
fisica e 

biologica 

Preparazione 
reagenti – 

Spurgo 
tubazioni- 

lavaggio teli – 
dosaggio 

antischiuma- 
Pulizia strade e 
piazzali- ecc. 

Lettura 
contatore  

mc. 82.832 

2° 
Trimestre 

Sezione 
chimico-
fisica e 

biologica 

Preparazione 
reagenti – 

Spurgo 
tubazioni- 

lavaggio teli – 
dosaggio 

antischiuma- 
Pulizia strade e 
piazzali -ecc. 

Lettura 
contatore 

mc. 78.908 

3° 
Trimestre 

Sezione 
chimico-
fisica e 

biologica 

Preparazione 
reagenti – 

Spurgo 
tubazioni- 

lavaggio teli – 
dosaggio 

antischiuma- 
Pulizia strade e 
piazzali -ecc. 

Lettura 
contatore mc. 57.737 

4° 
Trimestre 

Sezione 
chimico-
fisica e 

biologica 

Prove di 
impianto -

Preparazione 
reagenti – 

Spurgo 
tubazioni- 

lavaggio teli – 
dosaggio 

antischiuma- 
Pulizia strade e 
piazzali - ecc. 

Lettura 
contatore 

mc. 25.092 

 
               1.6  Risorse energetiche  

 
Nella tabella seguente si riporta il consumo di risorsa energetica nell’impianto;  
 

Tipologia  
risorsa 

energetica 

Tipo di 
utilizzo 

Metodo di 
misura 

Unita di 
misura  

Consumo 
annuo 
totale 
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Energia elettrica 
Funzionamento 

impianto 
Lettura 

contatore 
Kwh 1.686.080 

Gasolio 
Gruppi 

elettrogeni 
Lettura 

erogatore 
litri 930 

 
Tabella 5 : Risorse energetiche 

 
 

2.     MONITORAGGIO E CONTROLLO EMISSIONI  IN ATMOSFERA 
 

Come previsto dal PDM, e dall’allegato 1 al D.D. n° 15654 del 15/12/2014 
nel corso del 2016, non essendo ancora l’impianto a regime, non sono state 
effettuate le prove olfattometriche previste; (si allega certificato analitico e 
planimetria con indicazione punto di controllo delle prove effettuate nel 
2015. E’ prevista la ripetizione delle prove nel 2017 in funzione dell’avvio 
della sezione TAF dell’impianto) – Allegato 1 
 
 

Parametro Data 
autocontrollo  

Punto n. 1  
prossimità di 
arrivo liquami 

sezione 
biologica 

Unità di 
misura 

Metodo di 
analisi Esito 

Aria 15.07.2015 65 OUE/M3 
UNI EN 

13725:2004 

Valore 
prossimo al 

fondo 
naturale 

  
Tabella 6 : risultanze autocontrolli emissioni 
 

3. EMISSIONI IN ACQUA 
 

Come previsto dal punto 3.1.6 del  PDM, allegato al D.D. n° 15654 del 
15/12/2014,  
nel corso del 2016 sono stati effettuati giornalmente gli autocontrolli 
completi sulle uscite delle due sezioni di trattamento e sulla condotta unica di 
scarico destinato a mare. Gli autocontrolli sono stai effettuati giornalmente 
dal laboratorio interno - i cui rapporti analitici sono custoditi agli atti in 
impianto - mentre mensilmente si è provveduto alla verifica degli scarichi 
tramite laboratorio esterno accreditato che ha effettuato i prelievi dei 
campioni da analizzare nelle seguenti date: 11.01.2016 – 08.02.2016 – 
10.03.2016 – 08.04.2016 – 09.05.2016 – 17.06.2016 – 11.07.2016 – 
19.08.2016 – 15.09.2016 – 10.10.2016 – 07.11.2016 – 14.12.2016. 
 
 I risultati dei controlli mensili effettuati tramite laboratorio esterno ed i prospetti 

riassuntivi dei controlli del laboratorio interno, sono riportati in Allegato 2 alla presente 
relazione. 

 
Per quanto riguarda le caratteristiche qualitative delle acque reflue di tipo 
industriale pervenute all’impianto gli autocontrolli sono stati effettuati 
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giornalmente ed i relativi rapporti analitici interni sono custoditi agli atti 
dell’impianto. Si riportano allegati al presente documento le tabelle 
riassuntive dei controlli effettuati per ogni mese dell’anno 2016 -  allegato 3. 

 
4. MONITORAGGIO E CONTROLLO ACQUE DI FALDA 

 

Come previsto al punto 3.1.9 – Tabella C15 del PDM allegato al D.D. n° 15654 

del 15/12/2014 per i  n° 4 piezometri di ispezione  e controllo esistenti in 
impianto e sui bordi della discarica sono stati rilevati mensilmente i livelli 
della falda ed effettuati gli autocontrolli analitici trimestrali mediante 
laboratorio esterno autorizzato  in data 10.03.2016 -  07.07.2016 – 
26.09.2016 e 30.12.2016.  
I risultati sono riportati in allegato 4 alla presente relazione 
 

5. MONITORAGGIO E CONTROLLO RIFIUTI TRATTATI 
 

Tutti i rifiuti liquidi trattati in impianto, come previsto al punto 3.1.8 Tabella C 
13 del PDM nonché dal vigente regolamento interno per l’accettazione di 
rifiuti presso l’impianto consortile,  sono stati sottoposti a monitoraggio 
mediante preliminare analisi di caratterizzazione e campione del rifiuto da 
smaltire forniti dal conferitore su cui è stata effettuata una prima verifica di 
conformità, con successiva analisi di controllo effettuata su ogni carico 
consegnato all’impianto. I bollettini di tutte le analisi eseguite sono custoditi 
nell’archivio presso l’impianto. Nella tabella seguente si riportano alcune delle 
date relative alle verifiche effettuate per i suddetti rifiuti liquidi conferiti da 
terzi e trattati dall’impianto. 
I prospetti completi delle analisi chimiche di controllo eseguite sono riportati 
come allegato 5 alla presente relazione 
 

CER  DESCRIZIONE PRODUTTORE 
CONFERITORE 

QUANTITA’ 
TRATTATA 

(Tons) 

DATA VERIFICHE 
ANALITICHE 

191308 

rifiuti liquidi 
acquosi e 

concentrati 
acquosi prodotti 

dalle operazioni di 
risanamento delle 

acque di falda, 
diversi da quelli di 
cui alla voce 19 13 

07 
 

ENI UPSTREAM  

32.455,96 

05/01/16 
18/01/16 
26/01/16 
08/02/16 
15/02/16 
29/02/16 
10/03/16 
22/03/16 
04/04/16 
12/04/16 
28/04/16 
09/05/16 
18/05/16 
30/05/16 
06/06/16 
20/06/16 
28/06/16 
13/07/16 
27/07/16 
09/08/16 

CTC 
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23/08/16 
07/09/16 
20/09/016 
05/10/16 
17/10/16 
03/11/16 
16/11/16 
29/11/16 
14/12/16 
27/12/16 

060314 
 

sali e loro 
soluzioni, diversi 

da quelli di cui alle 
voci 06 03 11 e 06 

03 13 

SYNDIAL  13.615,82 

11/01/16 
08/02/16 
11/02/16 
15/02/16 
24/03/16 
30/03/16 
06/04/16 
28/09/16 
05/10/16 
11/10/16 
07/11/16 
29/11/16 
12/12/16 
15/12/16 

161002 
 

soluzioni acquose 
di scarto, diverse 

da quelle di cui alla 
voce 16 10 01  

BIOMASSE 
ITALIA 

STRONGOLI 72,02 

26/04/16 
19/10/16 
09/06/16 

 SIMET - 
CROTONE  

190703 
 

percolato di 
discarica, diverso 

da quello di cui alla 
voce 19 07 02  

REGIONE 
CALABRIA 

3.041,74 

04/01/16 
08/01/16 
18/01/16 
21/01/16 
26/01/16 
29/01/16 
03/02/16 
24/02/16 
02/03/16 
07/03/16 
14/03/16 
18/03/06 
25/03/16 
08/04/16 
15/04/16 
26/04/16 
03/05/16 
12/05/16 
18/05/16 
27/05/16 
11/06/16 
30/06/16 
14/07/16 
08/09/16 
15/09/16 

190703 
 

percolato di 
discarica, diverso 

da quello di cui alla 
voce 19 07 02  

SOVRECO 2.884,62 

07/03/16 
15/03/16 
18/03/16 
24/03/16 
29/03/16 
31/03/16 
04/04/16 
07/04/16 
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11/04/16 
15/04/16 
21/04/16 
26/04/16 
30/04/16 
04/05/16 
09/05/16 
13/05/16 
18/05/16 
24/05/16 
30/05/16 
03/06/16 
08/06/16 
13/06/16 
17/06/16 
23/06/16 
29/06/16 
11/07/16 
15/07/16 
15/09/16 

200304 
 

fanghi delle fosse 
settiche  

COOP. GIOVANI 
DEL 2000 - 

CASABONA (KR) 
 

416,19 

12/02/16 
10/03/16 
14/04/16 
05/05/16 
17/05/16 
26/05/16 
22/06/16 
25/07/16 
11/10/16 
12/10/16 
16/12/16 

 

BIOMASSSE 
ITALIA - 

STRONGOLI (KR) 
 

L'ORIZZONTE - 
LE CASTELLA 

(KR) 
SERRAVALLE 

ENERGY -
CUTRO (KR) 

NEW 
GENARATION - 

CUTRO (KR) 
SERVIZI 

AMBIENTALI - 
CIRO' MARINA 

(KR) 

200306 
 

rifiuti della pulizia 
delle fognature  

SERVIZI 
AMBIENTALI - 
CIRO' MARINA 

(KR) 

18,03 
21/07/16 
27/07/16 

 

 
Tabella 7 : Rifiuti Trattati 
 

 
6. MONITORAGGIO E CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI 

 
Nella tabella seguente si riportano i dati relativi ai rifiuti prodotti a seguito 
dell’attività gestione dell’impianto di depurazione e trattamento rifiuti 
liquidi. 

 
 



Funzionamento e sorveglianza impianto – Relazione a nnuale 2016 
 

Piattaforma depurativa sita in Loc. Passovecchio de l Comune di Crotone                                              11 

CER  DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI 
PROVENIENZA 

QUANTITA’ 
PRODOTTA 

(kg) 

DATA 
VERIFICHE 

ANALITICHE 

190801 Vaglio 
Sezione 

pretrattamento 
impianto bottini 

3.520 
 

26/01/2016 
 

190812 

Fanghi prodotti dal 
trattamento biologico 

delle acque reflue 
industriali diversi da 
quelli di cui alla voce 

190811 

Trattamento 
reflui e rifiuti linea 

biologica 
depuratore 

188.930 

 
10/03/2016 
08/06/2016 
07/11/2016 

 

190814 

Fanghi prodotti da 
altri trattamenti delle 

acque reflue 
industriali diversi da 
quelli di cui alla voce 

190813 

Trattamento 
reflui e rifiuti linea 

chimico-fisica 
depuratore 

35.580 
 

15/09/2016 
 

 
Tabella 8 : Rifiuti Prodotti 

 

Si allegano i bollettini di analisi (Allegato 6) 
 
7. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE  

 
Il piano di monitoraggio e controllo non prevede l’esecuzione di una 
campagna di monitoraggio del rumore con frequenza stabilita. Pertanto si 
riporta la rilevazione effettuata il 25.06.2013 presentata in sede di rinnovo 
dell’AIA avvenuta con D.D. n° 15654 del 15/12/2014. I risultati ottenuti 
sono riportati di seguito: 

 
Codice 
univoco 

identificativo 
del punto di 

monitoraggio 

Descrizione e 
localizzazione 

del punto 

Categoria 
di limite da 
verificare 

Punto di 
misura e 

frequenza 

Unita di 
misura  

Valore 
riscontrato  

1 

5 metri dal 
confine della 

Soc. Biomasse 
Italia 

Leq (A) 
Misura diretta 
discontinua 
periodica 

dB 56,4 

2 

Prossimità 
nastropresse 
disidratazione 

fanghi 

Leq (A) 

Misura diretta 
discontinua 
periodica 

dB 

65 

3 
Impianto 

bottini 
Leq (A) 

Misura diretta 
discontinua 
periodica 

dB 
60,6 

4 
Lato adiacente 

Torrente 
Passovecchio 

Leq (A) 
Misura diretta 
discontinua 
periodica 

dB 
56,3 

5 
Cabine 

elettriche 
Leq (A) 

Misura diretta 
discontinua 
periodica 

dB 55,8 

6 
Lato parallelo 

adiacente 
ferrovia  

Leq (A) 
Misura diretta 
discontinua 
periodica 

dB 58,2 
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Si prevede di eseguire una nuova campagna di monitoraggio nel 2017 a seguito dell’avvio 
dell’impianto TAF per il trattamento delle acque di bonifica della falda Syndial. 
 
Tabella 9 : Risultati analisi ambientale rumore esterno 

  
Da quanto sopra riportato si denota una sostanziale conformità 
dell’impianto ai limiti normativi vigenti. Si allega relazione tecnica 
(allegato 7) 

 
8. Attività di conduzione e manutenzione dell’impianto: 
 

Si riportano di seguito le descrizioni sintetiche relative alle attività che sono 
state effettuate sull’impianto nel corso dell’anno 2016,  concernenti le fasi di 
conduzione e gestione, nonchè le operazioni di manutenzione ordinaria e 
programmata eseguite  
 

OPERAZIONI DI CONDUZIONEOPERAZIONI DI CONDUZIONEOPERAZIONI DI CONDUZIONEOPERAZIONI DI CONDUZIONE    

OPERAZIONE FREQUENZA 

Rilievo e annotazioni su appositi registri di reagenti e/o 

nutrienti di processo stoccati (livelli nei serbatoi, n. 

sacchi, ecc.) 

GIORNALIERA 

Annotazione quantitativi reflui grezzi in ingresso e in 

uscita dall'impianto su registro conduzione e moduli 

appositi 

GIORNALIERA 

Annotazione fanghi disidratati su registro conduzione QUANDO PRODOTTI 

Rilevamento valori pH dei liquami in ingresso e in uscita, 

sia nei reattori chimici e che biologici  
GIORNALIERA 

Rilevamento valori Ox disciolto nelle vasche di 

ossidazione della linea di trattamento biologico 
GIORNALIERA 

Annotazione su apposite schede di intervento di 

manutenzioni e/o ripristino funzionalità macchine ed 

apparecchiature da campo o da quadro presenti in 

impianto 

GIORNALIERA 

Annotazione funzionamento nastropresse  GIORNALIERA 

Annotazione funzionamento pompe rinvio fanghi alla 

disidratazione 
GIORNALIERA 

Rilevamento e annotazione consumi energetici GIORNALIERA 

Annotazione, per ogni evento, tempi di funzionamento 

gruppi elettrogeni 
GIORNALIERA 

Stesura rapportini di lavoro, annotazione presenza 

eventuali ditte esterne con specifica attività 
GIORNALIERA 

Regolazione dosaggio reagenti di processo e nutrienti 

secondo necessità 
GIORNALIERA 

Verifica flocculazione in campo, controllo livelli fango nei 

decantatori 
GIORNALIERA 

Controllo preparazione e dosaggio latte di calce GIORNALIERA 
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Controllo e ispezione di regolare marcia di tutte le 

macchine, attrezzature e apparecchiature funzionanti in 

impianto 

GIORNALIERA 

Verifica livelli lubrificanti ed eventuali rabbocchi GIORNALIERA 

Verifica valvole di contropressione e scarico eventuale 

condensa da polmoni di aria, riduttori di pressione e 

serbatoi. 

GIORNALIERA 

Assistenza sulla disidratazione meccanica dei fanghi con 

controllo nastri trasportatori, nastropresse, regolazione 

fango e poly 

ALL'OCCORRENZA 

Controllo efficienza finecorsa elettrici e pneumatici MENSILE 

Verifica funzionalità riduttori e cuscinetti, rulli di trazione, 

pressatura e scorrimento, flocculatori, controllo e 

intervento pulizia su sprazzatori acqua lavaggio tele 

ALL'OCCORERNZA / 

MENSILE 

Verifica funzionalità tubazione adduzione fango, acqua e 

polimero, controllo manometri aria, centratura e lavaggio 

tele 

ALL'OCCORERNZA / 

MENSILE 

Controllo efficienza strumentazione da campo e 

laboratorio (pHmetri, trasmettitori, misuratori di portata 

e di ossigeno disciolto, valvole, membrane, 

termoelementi, temporizzatori, apparecchiature 

elettriche ed elettroniche di comando e telecontrollo, 

impianto elettrico in generale) 

SETTIMANALE 

Taratura strumenti 

ALL'OCCORRENZA / 

BISETTIMANALE 

Controllo efficienza elettrica e meccanica pompe di 

sentina, svuotamento pozzetti contenenti valvole, 

tubazioni, ecc. 

ALL'OCCORRENZA / 

SETTIMANALE 

operazioni di manovra in genere su saracinesche e 

paratoie 

ALL'OCCORRENZA / 

SETTIMANALE 

Ispezione motori per produzione aria compressa al fine di 

accertare anormali rumorosità e riscaldamenti, perdite 

lubrificante, taratura ed efficienza pressostati e relais 

termici 

GIORNALIERA 

Scarico e immagazzinaggio dei prodotti reagenti, 

nutrienti, ricambi e attrezzature 
ALL'OCCORRENZA 

 
Tabella 10 : Attività di conduzione impianto 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIAINTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIAINTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIAINTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA    

OPERAZIONE LINEA DI TRATTAMENTO FREQUENZA STATO COMPARTO 

Pulizia area di pertinenza 

dell'impianto  
AREA COMUNE GIORNALIERA BUONO 

Pulizia griglie e raccolta del 

grigliato 
CHIMICO/FISICO 

ALL'OCCORENZA / 

GIORNALIERA 
BUONO 
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Pulizia griglie e raccolta del 

grigliato 
BIOLOGICO 

ALL'OCCORENZA / 

GIORNALIERA 
BUONO 

Preparazione soluzioni 

reagenti chimici sia per i 

processi depurativi che per la 

disidratazione dei fanghi 

CHIMICO/FISICO ALL'OCCORENZA BUONO 

Preparazione soluzioni 

reagenti chimici sia per i 

processi depurativi che per la 

disidratazione dei fanghi 

BIOLOGICO ALL'OCCORENZA BUONO 

Preparazione e dosaggio 

nutrienti 
BIOLOGICO ALL'OCCORENZA BUONO 

Pulizia dei complessi 

costituenti l'impianto con 

intervento sulle linee di 

bagnasciuga per asportare 

pellicole e corpi flottanti 

CHIMICO/FISICO SETTIMANALE BUONO 

Pulizia dei complessi 

costituenti l'impianto con 

intervento sulle linee di 

bagnasciuga per asportare 

pellicole e corpi flottanti 

BIOLOGICO SETTIMANALE BUONO 

Piccoli ritocchi con idonee 

vernici alle parti metalliche 
AREA COMUNE MENSILE BUONO 

Cambio olio motori CHIMICO/FISICO 
ALL'OCCORRENZA / 

SEMESTRALE 
BUONO 

Cambio olio motori BIOLOGICO 
ALL'OCCORRENZA / 

SEMESTRALE 
BUONO 

Lubrificazione ed 

ingrassaggio delle parti 

meccaniche 

CHIMICO/FISICO SETTIMANALE BUONO 

Lubrificazione ed 

ingrassaggio delle parti 

meccaniche 

BIOLOGICO SETTIMANALE BUONO 

Manutenzione ordinaria 

impianto elettrico: 

sostituzione fusibili, lampade 

in genere e piccola 

manutenzione componenti 

CHIMICO/FISICO 
ALL'OCCORRENZA / 

MENSILE 
BUONO 

Manutenzione ordinaria 

impianto elettrico: 

sostituzione fusibili, lampade 

in genere e piccola 

manutenzione componenti 

BIOLOGICO 
ALL'OCCORRENZA / 

MENSILE 
BUONO 

Manutenzione ordinaria 

strumenti: controllo e pulizia 
CHIMICO/FISICO GIORNALIERA BUONO 

Manutenzione ordinaria 

strumenti: controllo e pulizia 
BIOLOGICO GIORNALIERA BUONO 

Manutenzione ordinaria 

strumenti di controllo: 

taratura 

CHIMICO/FISICO 
ALL'OCCORRENZA / 

BISETTIMANALE 
BUONO 
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Manutenzione ordinaria 

strumenti di controllo: 

taratura 

BIOLOGICO 
ALL'OCCORRENZA / 

BISETTIMANALE 
BUONO 

Deratizzazione AREA COMUNE TRIMESTRALE BUONO 

Pulizia macchinari, 

tramogge, cestelli, locali 
AREA COMUNE SETTIMANALE BUONO 

Pulizia interna ed esterna 

diluimetri dosaggio 

polielettrolita e preparazione 

e dosaggio latte di calce 

CHIMICO/FISICO 
ALL'OCCORRENZA / 

MENSILE 
BUONO 

Verifica ed eventuale 

sostituzione di cinghie e 

pulegge motori 

nastrotrasportatori, 

centrifughe, griglie, 

compressori, variatori, ecc. 

CHIMICO/FISICO SETTIMANALE BUONO 

Verifica ed eventuale 

sostituzione di cinghie e 

pulegge motori 

nastrotrasportatori, 

centrifughe, griglie, 

compressori, variatori, ecc. 

BIOLOGICO SETTIMANALE BUONO 

Riparazione guasti elettrici di 

piccola entità (ripristino 

termiche protezione motori, 

sostituzioni fusibili, 

temporizzatori, bobine, 

lampade spia e di 

illuminazione, relais) 

CHIMICO/FISICO 
ALL'OCCORRENZA / 

MENSILE 
BUONO 

Riparazione guasti elettrici di 

piccola entità (ripristino 

termiche protezione motori, 

sostituzioni fusibili, 

temporizzatori, bobine, 

lampade spia e di 

illuminazione, relais) 

BIOLOGICO 
ALL'OCCORRENZA / 

MENSILE 
BUONO 

Verifica valvole di 

contropressione pompe 

dosatrici  e serbatoio di 

espansione anticolpo 

d'ariete 

CHIMICO/FISICO 
ALL'OCCORRENZA / 

MENSILE 
BUONO 

Verifica valvole di 

contropressione pompe 

dosatrici e serbatoio di 

espansione anticolpo 

d'ariete 

BIOLOGICO 
ALL'OCCORRENZA / 

MENSILE 
BUONO 

Mantenimento in efficienza 

e in sicurezza delle strutture 

e dei macchinari con 

riparazioni di piccola entità 

che non necessitano di 

attrezzature particolari e/o 

mezzi d'opera esterni 

CHIMICO/FISICO SETTIMANALE BUONO 
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Mantenimento in efficienza 

e in sicurezza delle strutture 

e dei macchinari con 

riparazioni di piccola entità 

che non necessitano di 

attrezzature particolari e/o 

mezzi d'opera esterni 

BIOLOGICO SETTIMANALE BUONO 

Diserbamento area 

impiantistica (innaffiamento, 

rasatura erba,…) 

AREA COMUNE 
ALL'OCCORRENZA / 

SETTIMANALE 
BUONO 

 
 
Tabella 11 : Attività di manutenzione ordinaria 

 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMINTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMINTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMINTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA / STRAORDINARIA ATA / STRAORDINARIA ATA / STRAORDINARIA ATA / STRAORDINARIA 
ESEGUITIESEGUITIESEGUITIESEGUITI    

Linea di trattamento Chimico - Fisico Linea di trattamento Biologico 

�  01/02 - Sostituzione riduttore 
pressione acqua pH-metro vasca di pre-
neutralizzazione; 

�  13/01 - Stazione acido solforico 
reparto biologico, pulizia vasca di 
contenimento; 

�  12/02 - Sostituzione barilotto della 
pompa Poly DP1; 

�  18/01 - Ripristino tubazione PVC 
(sostituzione raccordo in aspirazione) 
della pompa reattivo acqua ossigenata; 

�  21/02 - Smontaggio e sostituzione 
cuscinetti e paraolio del variatore 
agitatore flocculazione EF1; 

�  19/01 - Sostituzione tubo di 
aspirazione per campionatore 
automatico biologico (8 mt 
Lunghezza); 

�  02/03 - Sostituzione coclea al 
dosatore calce DC2; 

�  03/02 - Sostituzione di due fine 
corsa e 12 mt. Di cavo in acciaio per 
macchinario Ecomac linea bottini n.2; 

�  26 e 27/04 e 01/05 - Montaggio 
nuova  scheda di controllo gruppo 
elettrogeno chimico/fisico e 
riscostruzione piste su scheda ausiliaria; 

�  07/02 - Sostituzione Mixer n.10 
della linea 2 con Mixer n.6 linea 1; 

�  20/05 - Sostituzione resistenze di pre-
riscaldamento e taratura delle stesse per 
gruppo elettrogeno linea di trattamento 
chimico/fisico; 

�  15/02 - Sostituzione tubo pompa 
peristaltica del campionatore arrivo 
biologico; 

�  06/07 - Revisione variatore 
flocculatore EF1 linea chimico/fisico 
con sostituzione disco di frizione, 
puleggia, albero di trasmissione e 
paraolii; 

�  22/02 - Sostituzione bavette in 
gomma telata (1,0 x 2,15 mt.) della 
nastropressa n.3 (biologico) con 
sostituzione n.100 bulloni, n.100 dadi e 
n.200 rondelle in INOX; 
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�  21/09 - Infilaggio cavi elettrici 
all'interno del locale laboratorio per 
impianto elettrico interno; 

�  26/02 - Pulizia vasca di 
contenimento emergenza stazione 
acido solforico biologico; 

�  22/09 - Ripristino Quadro elettrico 
del carroponte del sedimentatore TC1; 

�  01/03 - Nastropressa n.3 (biologico) 
sostituzione tela superiore e inferiore; 

�  23/09 - Sostituzione tubo aria in 
nylon per paratoia vasca di 
equalizzazione; 

�  13/03 - Sostituzione tubazione 
mandata PF1 e PF2, lavorazione 
effettuata prima in officina e 
successivamente installata; 

�  28/09 - Collegamento elettrico di tutti 
i Mixer vasca di equalizzazione; 

�  29/03 - Pulizia vasca di 
contenimento stazione di dosaggio 
acido solforico linea biologico; 

�  29/09 - Smantellamento 
strumentazione vasca di equalizzazione; 

�  01/04 e 07/04 - Ripristino coclea 
dissabbiatrice macchinario Ecomac 
linea n.1 (ECO1); 

�  30/09 - Smantellamento installazioni 
strumenti vasca di equalizzazione (SE-
S04); 

�  08/04 - Ripristino supporto della 
tubazione mandata del Compressore 
aria CA9; 

� 

�  07 e 24/04 - Sostituzione tenuta 
meccanica della coclea macchinario 
Ecomac linea n.1; 

  �  24/04 - Sostituzione contattore e relé 
termico della pompa sulzer PA2 linea 
di trattamento bottini n.2; 

  �  24/04 - Sostituzione pompa Sulzer 
PA2, sostituzione n.3 fusibili e 
contattore ausiliario; 

  
�  25/04 - Ripristino valvola 
regolatrice del controlavaggio filtro a 
sabbia n.2 (saldature per fissaggio) e 
sostituzione testine di fine corsa; 

  �  03/05 - Pulizia vasca di 
contenimento stazione di dosaggio 
acido solforico linea biologico; 

  
�  03 e 11/05 - Realizzazione canale di 
scarico per acque di raffreddamento 
baderne pompe di estrazione fanghi 
linea A di pretrattamento bottini;  

  
�  18 e 19/05 - Montaggio nuova 
pompa Sulzer PA1 per vasca di 
accumulo linea di trattamento bottini 
n.1; 
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�  26/05 - Realizzazione di nuova linea 
distribuzione aria, da locale 14 ad 
ispessitori chimico/fisico per 
omogengeizzare flusso e ripristino 
vecchia linea; 

  
�  23/05 - Sostituzione Mixer n.01 in 
pre-denitrificazione biologico con 
Mixer in linea 1 (uno di quelli senza 
convogliatore); 

  
�  29/05 - Controllo funzionamento del 
Mixer n.16 installato nella pre-
denitrificazione e accertato guasto 
elettrico; 

  �  08/06 - Pulizia vasca di 
contenimento stazione di dosaggio 
acido solforico linea biologico; 

  �  13/06 - Sostituzione galleggianti 
vasca di accumulo linea pre-
trattamento bottini n.1; 

  �  26/06 - Sostituzione con nuova 
valvola Wafer DN150 della linea aria 
impianto di trattamento biologico; 

  
�  04/07 - Sostituzione membrana della 
valvola di sicurezza del compressore 
aria CA5 linea di trattamento 
biologico; 

  
�  05/07 - Sostituzione membrana della 
valvola di sicurezza del compressore 
aria CA6 linea di trattamento 
biologico; 

  �  13/07 - Ripristino tubazione acqua 
industriale presso dosatrici melassa; 

  �  13/07 - Sostituzione tubazione latte 
di calce zona pre-trattamenti bottini 
con tubo spiralato; 

  �  24/07 - Pulizia vasca di 
contenimento stazione di dosaggio 
acido solforico linea bottini; 

  �  25/07 - Sostituzione pezzo di 
tubazione in PVC per dosaggio acido 
peracetico; 

  �  26/07 - Sostituzione tubazione di 
sfiato aria di condensa per reta aria su 
linea di trattamento biologico n.1; 
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�  28/07 - Sostituzione tubazione 
spiralata di aspirazione per pH-metro 
installato all'arrivo della linea di 
trattamento biologico; 

  �  05 e 31/08 - Sostituzione contattori 
di potenza per pompa SB1; 

  �  21/08 - Pulizia vasca di 
contenimento stazione di dosaggio 
acido solforico linea bottini; 

  �  23e30/08 - Sostituzione mixer n.13 
linea di trattamento biologico con uno 
revisionato esternamente; 

  �  16/09 - Pulizia vasca di 
contenimento stazione di dosaggio 
acido solforico linea bottini; 

  �  17/09 - Sostituzione statore pompa 
poly PDP1 linea di pretrattamento 
bottini; 

  �  17/09 - Smontaggio pompa poly 
PDP2 per riparazione; 

  �  09-16/09 - Sostituzione cavo 
alimentazione pompa bottini PA2 linea 
n.2; 

  �  09-16/09 - Sostituzione cavo 
alimentazione pompa bottini PA3 linea 
n.3; 

  �  12/10 - Pulizia vasca di 
contenimento stazione di dosaggio 
acido solforico linea bottini; 

  �  7/11 - Sostituzione contattore di 
potenza per alimentazione carroponte 
filtri a sabbia biologico linea n.2; 

  �  11/11 - Pulizia vasca di 
contenimento stazione di dosaggio 
acido solforico linea bottini; 

  
�  16/11 - Sostituzione motore elettrico 
della pompa poly DP18 del comparto 
disidratazione fanghi biologico; 

  �  17/11 - Sostituzione magneto-
termico della pompa di sollevamento 
PA1 linea di trattamento bottini n.1; 

  �  18/11 - Sostituzione ruota folle del 
carroponte sedimentatore biologico 
DF2; 

  �  21/11 - Ripristino funzionamento 
ralla del sedimentatore biologico DF2; 
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  �  15/12 - Pulizia vasca di 
contenimento stazione di dosaggio 
acido solforico linea bottini. 

 
 

Tabella 12 : Attività di manutenzione programmata/straordinaria 
 

 
 

9. GESTIONE DELL’IMPIANTO 
 

La gestione dell’impianto è avvenuta con continuità e regolarità di marcia. L’impianto è 
stato sempre presenziato dal personale di gestione assicurando i servizi alle utenze senza 
soluzione di continuità. 
 
 

10. MODIFICHE IMPIANTISTICHE 
 
Nel corso dell’anno 2016 è stata presentata la relazione annuale prevista al punto 6.2 delle piano 
di monitoraggio e controllo.  La comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo previsti al 
punto 6 del DDG n 15654/2014 è avvenuta mediante pubblicazione sul sito web del CSI e 
successivamente del CORAP come riportato nella relazione trimestrale inviata agli enti con nota 
n. 1259 del 12/06/2015 dal CSI di Crotone.  A seguito di accorpamento del CSI di Crotone nel 
CORAP (Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive) avvenuto con DPGR n. 
115/2006, è stata richiesta voltura dell’AIA in favore del nuovo Ente per come si evince dalla 
nota regionale Prot. SIAR n. 265330 del 01/09/2016. Nel corso del 2016 sono stati effettuati i 
lavori di realizzazione della sezione TAF dedicata al trattamento delle acque di bonifica della 
falda del sito Syndial di Crotone per come previsto dal progetto approvato don decreto 
ministeriale n. 122/STA del 09.04.2015, e autorizzati con il DDG n 15654/2014 di rinnovo AIA.       
 
 
EMISSIONI ECCEZIONALI  
 
Nell’anno 2016 non sono state prodotte emissioni fuori norma, ne sono accorse anomalie di 
funzionamento agli impianti per le quali sarebbe risultato necessario effettuare le dovute 
comunicazioni agli Enti competenti. 

 
Crotone li 20.06.2017 
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ALLEGATO  1: Emissioni in atmosfera 
 
 ALLEGATO  2 : Risultati degli autocontrolli delle emissioni in acqua 
 
ALLEGATO  3 : Risultati degli autocontrolli dei reflui in ingresso 
 
ALLEGATO  4:  Monitoraggio e controllo acque di falda 

 
ALLEGATO  5:  Monitoraggio e controllo rifiuti trattati 
  

          ALLEGATO  6: Monitoraggio e controllo rifiuti prodotti 
 

ALLEGATO  7: Monitoraggio e controllo delle emissioni sonore 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  1: Emissioni in atmosfera 
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ALLEGATO  2 : Risultati degli autocontrolli delle emissioni in acqua 

 
 



iMPEC
impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Febbraio 2016

FINALE  BIOLOGICO

DATA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,06 7,17 6,95 6,98 7,23 6,94 6,94 7,07 7,38 7,48 7,52 7,30 7,30 7,35 7,24 7,36 7,88 6,99 7,29 7,46 7,35 7,25

Colore Hazen 108 154 108 112 120 178 160 200 222 156 136 124 128 120 144 118 100 126 120 118 102 135,90

Sol.Sosp mg/l 80 12 13 10 6 12 20 9 10 11 6 6 9 4 3 6 8 5 5 13 12 10 9,05

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 3,71 3,31 3,35 3,26 3,65 3,63 3,23 3,58 3,94 3,52 2,75 2,64 3,00 3,24 3,16 2,75 2,57 2,73 2,94 3,17 3,40 3,22

Ammoniaca mg/l 15 13,66 3,65 6,37 2,26 10,82 3,57 9,62 10,94 12,04 12,19 1,71 9,02 10,97 10,95 7,95 1,52 7,64 3,27 8,52 10,55 14,82 8,19

Nitriti mg/l 0,6 0,54 0,51 0,61 0,26 0,48 0,15 0,17 0.16 0,46 0,21 0,09 0,22 0,27 0,18 0,24 0,07 0,15 0,15 0,15 0,22 0,21 0,27

Nitrati mg/l 20 9,12 10,64 9,87 9,45 9,72 10,05 10,03 10,15 8,84 7,11 7,64 6,81 7,68 8,13 8,02 8,00 6,39 8,41 9,19 9,68 10,69 8,84

Fosfati mg/l 10 0,33 0,30 0,31 0,29 0,31 0,27 0,17 0,24 0,36 0,03 0,12 0,12 0,48 0,19 0,56 0,23 0,26 0,26 0,23 0,33 0,24 0,27

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 116 89 83 88 104 104 107 118 128 97 84 75 86 92 92 140 132 146 150 148 136 110,24

Fenoli mg/l 0,5 0,33 0,28 0,26 0,23 0,24 0,21 0,26 0,22 0,26 0,22 0,2 0,21 0,39 0,4 0,38 0,43 0,35 0,42 0,42 0,37 0,31 0,30

Tens. MBASmg/l 2 0,72 0,69 0,64 0,62 0,6 0,34 0,24 0,24 0,42 0,4 0,25 0,28 1,07 1,12 1,34 1,44 1,31 1,5 1,47 0,88 0,84 0,78

Zn mg/l 0,5 0,37 0,35 0,24 0,31 0,3 0,33 0,35 0,37 0,20 0,17 0,23 0,17 0,18 0,19 0,32 0,36 0,20 0,24 0,24 0,17 0,30 0,27

Mn mg/l 2 0,23 0,02 0,22 0,24 0,21 0,24 0,26 0,27 0,44 0,38 0,02 0,25 0,25 0,17 0,20 0,15 0,22 0,22 0,44 0,18 0,19 0,23

Cd mg/l 0,02 0,005 0,005 0,006 0,004 0,003 0,003 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,006 0,006 0,009 0,010 0,007 0,006 0,004 0,004 0,004 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,42 0,39 0,34 0,51 0,7 0,46 0,37 0,51 0,55 0,50 0,48 0,52 0,37 0,44 0,35 0,36 0,40 0,36 0,69 0,38 0,32 0,45

Al mg/l 1 0,29 0,24 0,23 0,22 0,23 0,30 0,39 0,32 0,94 0,83 0,41 0,49 0,23 0,22 0,29 0,29 0,27 0,29 0,94 0,56 0,41 0,40

Cu mg/l 0,1 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02

Ni mg/l 2 0,08 0,10 0,06 0,07 0,05 0,05 0,06 0,01 0,06 0,08 0,06 0,08 0,06 0,03 0,03 0,06 0,05 0,07 0,06 0,06 0,02 0,06

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 0,11 0,00 0,03 0,07 0,05 0,03 0,02 0,10 0,08 0,16 0,06 0,03 0,04

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 873 823 810 806 840 848 890 886 907 873 933 899 801 823 818 678 645 647 687 784 865 816,00

As 
nota

mg/l 0,5 <0,001 <0,001 <0,001* <0,001 <0,001

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001* <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. * riferite al prelievo del 14/02/2016



iMPEC
impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Gennaio 2016

FINALE BIOLOGICO

DATA 4 5 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,48 7,72 7,5454 7,00 7,34 7,63 7,46 7,44 7,59 7,34 7,51 7,21 7,61 7,61 7,04 7,30 7,40 7,45 7,84 7,45

Colore Hazen 50 106 126 100 126 126 116 110 124 116 92 106 96 94 144 132 90 100 200 113,37

Sol.Sosp mg/l 80 13 9 4 4 4 3 5 7 4 9 6 9 7 12 11 11 12 10 15 8,16

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 2,09 2,35 2,55 3,03 4,51 4,68 4,70 4,83 4,95 4,13 4,02 3,94 3,89 3,70 3,52 3,30 3,47 3,29 3,86 3,73

Ammoniaca mg/l 15 7,13 7,17 2,98 1,91 1,18 1,45 1,22 2,06 1,72 0,98 2,77 1,47 1,44 2,61 2,37 9,63 8,06 13,91 13,27 4,39

Nitriti mg/l 0,6 0,13 0,15 0,17 0,17 0,13 0,11 0,11 0,09 0,10 0,05 0,12 0,06 0,07 0,11 0,23 0,39 0,43 0,49 0,48 0,19

Nitrati mg/l 20 8,86 8,53 11,14 10,95 9,14 12,05 11,01 11,18 10,70 8,84 8,65 9,20 8,87 9,72 9,98 8,35 7,62 8,89 9,25 9,63

Fosfati mg/l 10 0,12 0,15 0,16 0,20 0,18 0,06 0,06 0,05 0,09 0,15 0,15 0,23 0,27 0,26 0,28 0,26 0,41 0,34 0,32 0,20

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 110 106 137 121 126 132 130 126 116 105 104 92 51 64 73 65 61 75 78 98,53

Fenoli mg/l 0,5 0,36 0,33 0,33 0,3 0,38 0,39 0,38 0,38 0,38 0,43 0,38 0,33 0,34 0,33 0,3 0,3 0,31 0,33 0,35 0,35

Tens. MBASmg/l 2 0,71 0,63 0,56 0,55 0,58 0,8 0,83 1,78 1,67 1,71 1,78 1,08 0,84 0,78 0,73 0,7 0,76 0,8 0,78 0,95

Zn mg/l 0,5 0,13 0,11 0,35 0,35 0,3 0,27 0,19 0,27 0,22 0,19 0,17 0,14 0,15 0,17 0,17 0,19 0,18 0,19 0,17 0,21

Mn mg/l 2 0,12 0,11 0,15 0,14 0,16 0,27 0,13 0,19 0,19 0,10 0,13 0,18 0,19 0,22 0,19 0,20 0,33 0,35 0,19 0,19

Cd mg/l 0,02 0,003 0,003 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,009 0,006 0,005 0,004 0,002 0,002 0,002 0,004 0,007 0,006 0,004

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 2,01 1,63 0,28 0,28 0,21 1,67 0,19 0,29 0,53 0,67 0,30 0,33 0,23 0,34 0,32 0,34 0,69 0,69 1,01 0,63

Al mg/l 1 0,14 0,19 0,23 0,32 0,25 0,24 0,14 0,24 0,19 0,30 0,38 0,43 0,56 0,68 0,77 0,83 0,98 0,98 0,90 0,46

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02

Ni mg/l 2 0,04 0,04 0,06 0,07 0,06 0,06 0,04 0,03 0,04 0,11 0,06 0,06 0,05 0,07 0,02 0,05 0,05 0,15 0,11 0,06

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01   

Cr(Tot) mg/l 4 0,06 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 394 441 615 632 1107 1141 1060 1136 1526 1230 975 1314 1357 988 848 801 797 882 890 954,42

As 
nota

mg/l 0,5 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC
impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Marzo 2016

FINALE BIOLOGICO

DATA 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 29 30 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,11 7,58 7,36 7,47 7,51 7,50 7,48 7,39 7,29 7,63 7,59 7,70 7,78 7,63 7,61 7,55 7,47 7,25 6,68 5,80 5,77 7,12 7,29

Colore Hazen 110 92 112 100 86 66 64 72 74 104 68 190 174 98 78 108 122 130 124 98 110 160 106,36

Sol.Sosp mg/l 80 6 12 6 6 6 4 7 6 10 9 9 8 17 12 5 5 3 12 4 12 23 13 8,86

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 3,17 3,23 2,98 2,88 2,98 2,97 3,13 3,19 3,18 1,38 1,73 2,51 3,06 1,93 2,17 2,13 2,63 2,72 2,72 3,05 2,63 2,64 2,68

Ammoniaca mg/l 15 5,43 3,30 1,82 1,92 10,15 8,53 6,68 3,76 3,74 3,98 10,71 11,94 13,06 10,96 1,14 8,13 8,93 8,65 7,85 5,15 4,52 7,61 6,73

Nitriti mg/l 0,6 0,21 0,24 0,11 0,07 0,23 0,32 0,32 0,43 0,43 0,34 0,58 0,28 0,17 0,32 0,07 0,16 0,16 0,15 0,14 0,08 0,07 0,27 0,23

Nitrati mg/l 20 12,40 12,90 13,12 12,18 10,09 11,50 12,30 13,33 12,45 10,41 8,35 11,68 18,10 13,59 12,57 13,53 10,42 10,57 10,96 11,22 12,45 9,43 11,98

Fosfati mg/l 10 0,48 0,56 0,42 0,06 0,17 0,25 0,24 0,15 0,24 0,22 0,21 0,29 0,59 0,30 0,16 0,08 0,14 0,30 0,44 1,52 1,77 1,66 0,47

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 148 140 144 124 120 118 91 87 78 54 99 114 118 120 113 131 102 128 147 145 156 132 118,59

Fenoli mg/l 0,5 0,36 0,35 0,35 0,33 0,2 0,21 0,23 0,21 0,27 0,22 0,42 0,4 0,42 0,46 0,3 0,33 0,36 0,37 0,4 0,34 0,35 0,33 0,33

Tens. MBASmg/l 2 1,12 1,18 1,19 1,05 0,54 0,71 0,7 0,57 0,93 0,88 0,93 0,95 0,93 0,96 0,51 0,56 0,63 0,78 0,97 1,33 1,4 1,4 0,92

Zn mg/l 0,5 0,17 0,12 0,13 0,13 0,17 0,31 0,33 0,23 0,22 0,16 0,14 0,07 0,09 0,07 0,22 0,17 0,11 0,12 0,11 0,43 0,46 0,17 0,19

Mn mg/l 2 0,18 0,51 0,18 0,18 0,18 0,15 0,21 0,15 0,15 0,17 0,12 0,15 0,25 0,22 0,25 0,51 0,20 0,24 0,21 0,29 0,34 0,21 0,23

Cd mg/l 0,02 0,006 0,006 0,006 0,004 0,004 0,004 0,008 0,006 0,008 0,010 0,008 0,010 0,011 0,011 0,009 0,008 0,009 0,011 0,009 0,009 0,012 0,009 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,37 0,64 0,24 0,24 0,31 0,31 0,35 0,31 0,47 0,46 0,50 0,43 0,55 0,54 0,47 1,19 0,33 0,31 0,19 0,63 1,64 0,59 0,50

Al mg/l 1 0,44 0,64 0,38 0,38 0,31 0,14 0,17 0,36 0,53 0,23 0,21 0,27 0,60 0,62 0,51 0,54 0,69 0,75 0,21 0,83 0,91 0,89 0,48

Cu mg/l 0,1 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02

Ni mg/l 2 0,13 0,14 0,11 0,01 0,03 0,01 0,08 0,05 0,05 0,03 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,07 0,03 0,05 0,04 0,07 0,08 0,13 0,06

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,03 0,07 0,06 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,06 0,09 0,01 0,04 0,07 0,06 0,05 0,05 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 857 852 784 776 687 594 661 615 700 314 352 509 619 394 479 522 619 628 551 755 632 619 614,50

As 
nota

mg/l 0,5 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC
impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Febbraio 2016

FINALE CHIMICO-FISICO

DATA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,97 9,12 9,13 9,15 9,16 9,25 9,11 9,19 9,18 9,14 9,21 9,05 9,23 9,29 9,27 9,34 9,32 9,31 9,29 9,32 9,20 9,20

Colore Hazen 14 4 10 20 18 32 22 10 6 18 36 20 18 12 22 20 18 12 14 8 10 16,38

Sol.Sosp mg/l 80 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 3 1,90

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 2,25 2,09 2,04 2,05 2,17 4,04 3,91 14,01 32,90 34,40 35,80 31,70 29,90 26,60 22,40 9,56 7,32 5,88 4,81 4,04 3,08 13,38

Ammoniaca mg/l 15 2,54 1,05 1,21 0,78 0,72 3,33 3,18 3,16 3,23 2,58 3,80 3,96 2,74 1,45 2,48 2,66 2,56 1,03 0,74 0,58 1,87 2,17

Nitriti mg/l 0,6 0,27 0,25 0,21 0,20 0,21 0,31 0,31 0,19 0,40 0,43 0,44 0,39 0,45 0,43 0,43 0,49 0,48 0,38 0,45 0,40 0,43 0,36

Nitrati mg/l 20 4,06 4,40 4,07 4,21 4,21 3,60 3,75 3,03 3,03 2,79 3,48 3,63 3,94 3,73 3,91 3,81 1,42 3,94 4,35 4,08 4,55 3,71

Fosfati mg/l 10 0,18 0,15 0,15 0,09 0,1 0,15 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,07

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 20 20 22 45 16 24 45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 78 84 89 85 48,00

Fenoli mg/l 0,5 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,048 0,11 0,1 0,06 0,04

Tens. MBASmg/l 2 0,23 0,2 0,18 0,18 0,17 0,13 0,14 0,13 0,14 0,14 0,12 0,11 0,11 0,1 0,13 0,14 0,01 0,56 0,67 0,78 0,56 0,23

Zn mg/l 0,5 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 1,00 0,01 0,03 0,07

Mn mg/l 2 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,03 0,06 0,09 0,08 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07 0,06 0,06 0,10 0,06 0,07 0,06

Cd mg/l 0,02 0,004 0,004 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,003 0,003 0,003 0,003 0,005 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,22 0,17 0,12 0,14 0,11 0,17 0,09 0,20 0,14 0,15 0,21 0,15 0,11 0,13 0,13 0,11 0,14 0,15 0,13 0,14 0,11 0,14

Al mg/l 1 0,04 0,11 0,10 0,10 0,011 0,04 0,10 0,00 0,09 0,11 0,14 0,24 0,11 0,08 0,16 0,16 0,17 0,22 0,17 0,23 0,24 0,12

Cu mg/l 0,1 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,01 0,04 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 2,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,11

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 1196 1018 1020 1026 1128 2391 1052 4346 12106 12509 8056 13230 11237 10982 9057 3562 2489 1878 1510 1247 950 4856,67

As 
nota

mg/l 0,5 <0,001 <0,001 <0,001* <0,001 <0,001

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001* <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. * riferite al prelievo del 14/02/2016



iMPEC
impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Marzo 2016

FINALE CHIMICO-FISICO

DATA 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 29 30 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 9,27 9,29 9,33 9,31 9,30 9,28 9,27 9,29 9,20 9,00 9,00 8,92 9,07 9,08 9,19 9,16 9,21 9,19 9,22 9,27 9,28 9,34 9,20

Colore Hazen 8 14 20 22 26 24 28 26 24 20 34 50 34 46 24 26 34 44 26 20 26 30 27,55

Sol.Sosp mg/l 80 4 4 8 6 3 5 5 5 8 4 4 4 4 4 5 4 4 1 7 4 4 4 4,59

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 2,81 2,60 2,53 2,49 2,18 2,13 2,19 2,15 2,04 1,77 1,63 1,66 1,73 1,58 1,46 1,43 1,38 1,39 1,87 7,66 6,57 7,46 2,67

Ammoniaca mg/l 15 1,54 1,18 1,55 1,02 1,51 0,90 1,24 1,11 0,95 3,55 3,00 8,06 10,05 13,23 10,63 8,86 10,49 5,82 9,75 11,31 12,45 7,65 5,72

Nitriti mg/l 0,6 0,44 0,44 0,31 0,40 0,4 0,34 0,49 0,51 0,53 0,58 0,39 0,44 0,32 0,32 0,36 0,36 0,57 0,47 0,53 0,56 0,57 0,48 0,45

Nitrati mg/l 20 4,26 4,21 4,43 4,16 4 3,69 4,89 4,22 4,41 3,18 2,99 3,03 3,23 3,65 3,33 3,52 4,04 4,13 4,65 4,25 4,63 4,65 3,98

Fosfati mg/l 10 0,08 0,09 0,57 0,20 0,02 0,11 0,02 0,02 0,08 0,12 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,01 0,07

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 29 56 71 87 51 50 87 109 145 45 34 96 28 27 12 65 94 111 93 84 91 39 68,36

Fenoli mg/l 0,5 0,07 0,06 0,06 0,14 0,14 0,11 0,12 0,14 0,18 0,14 0,18 0,19 0,17 0,18 0,12 0,12 0,23 0,22 0,24 0,13 0,21 0,12 0,15

Tens. MBASmg/l 2 0,55 0,45 0,78 0,05 0,55 0,48 0,48 0,51 0,53 0,5 0,69 0,7 0,69 0,88 0,65 0,66 0,67 0,67 1,36 1,05 1,05 1,05 0,68

Zn mg/l 0,5 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,04 0,06 0,05 0,01 0,05 0,02 0,05 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,07 0,05 0,03

Mn mg/l 2 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,04 0,04 0,04 0,11 0,04 0,05 0,11 0,09 0,11 0,13 0,07 0,09 0,09 0,09 0,04 0,04 0,09 0,07

Cd mg/l 0,02 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,004 0,005 0,009 0,009 0,009 0,009 0,013 0,013 0,015 0,013 0,013 0,012 0,010 0,011 0,011 0,011 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,14 0,11 0,16 0,17 0,11 0,13 0,24 0,23 0,20 0,11 0,13 0,22 0,26 0,26 0,11 0,18 0,19 0,26 0,20 0,19 0,20 0,14 0,18

Al mg/l 1 0,12 0,14 0,16 0,16 0,14 0,26 0,18 0,22 0,01 0,16 0,16 0,14 0,14 0,26 0,07 0,33 0,31 0,29 0,09 0,02 0,29 0,26 0,18

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01

Ni mg/l 2 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,04 0,04 0,04 0,03 0,07 0,06 0,05 0,02 0,01 0,06 0,08 0,03

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,06 0,05 0,02

Cloruri mg/l 801 725 755 687 564 543 526 517 530 551 492 505 433 373 433 479 403 399 530 2375 4198 2502 878,23

As 
nota

mg/l 0,5 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

COD su campione finale istantaneo delle 8:00 mg/l 115 139 90 130 64

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC
impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Gennaio 2016

FINALE CHIMICO-FISICO

DATA 4 5 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 9,15 9,1 9,1 8,93 9,00 8,83 8,76 8,95 9,10 9,26 9,24 9,35 9,20 9,31 9,19 9,16 9,19 9,17 9,19 9,11

Colore Hazen 24 26 26 22 24 20 20 26 36 46 40 34 22 24 22 20 20 16 16 25,47

Sol.Sosp mg/l 80 2 2 2 2 3 3 5 5 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3,53

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 2,25 1,48 1,73 1,54 1,46 1,29 1,87 16,35 34,20 34,70 25,70 18,23 11,84 7,97 3,56 2,81 2,54 2,28 2,11 9,15

Ammoniaca mg/l 15 14,06 14,21 11,16 7,84 8,57 11,02 9,25 7,08 8,07 6,99 7,45 2,68 4,88 2,74 2,80 1,83 1,83 2,01 2,52 6,68

Nitriti mg/l 0,6 0,37 0,44 0,44 0,44 0,35 0,39 0,49 0,33 0,23 0,18 0,16 0,27 0,36 0,31 0,26 0,26 0,24 0,26 0,26 0,32

Nitrati mg/l 20 4,86 5,19 5,56 5,21 5,01 4,87 4,94 8,52 4,26 3,58 3,41 4,06 3,68 3,69 5,02 3,98 3,98 3,78 4,33 4,63

Fosfati mg/l 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,18 0,18 0,18 0,04

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 45 35 33 30 23 28 21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 15 26 73 76 89 39,15

Fenoli mg/l 0,5 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03

Tens. MBASmg/l 2 0,45 0,44 0,43 0,41 0,35 0,3 0,3 0,28 0,28 0,28 0,29 0,3 0,27 0,3 0,29 0,33 0,4 0,39 0,4 0,34

Zn mg/l 0,5 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02

Mn mg/l 2 0,05 0,05 0,04 0,03 0,07 0,05 0,07 0,06 0,07 0,08 0,07 0,08 0,10 0,07 0,04 0,05 0,04 0,06 0,04 0,06

Cd mg/l 0,02 0,003 0,003 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,004

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,17 0,17 0,17 0,13 0,13 0,15 0,18 0,21 0,26 0,19 0,20 0,21 0,27 0,28 0,31 0,12 0,27 0,19 0,16 0,20

Al mg/l 1 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,01 0,10 0,04 0,14 0,12 0,40 0,12 0,48 0,52 0,02 0,02 0,03 0,15

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02

Ni mg/l 2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,08 0,06 0,08 0,06 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,03 0,03

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

Cloruri mg/l 280 301 369 331 250 263 475 2926 20099 14417 10177 4919 3825 2587 2120 1730 1526 1314 1035 3628,63

As 
nota

mg/l 0,5 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC
impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Febbraio 2016

CONFLUENZA

DATA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,59 7,7 7,88 8,55 8,28 7,90 7,82 8,25 8,36 8,06 8,66 8,37 8,46 7,61 7,62 9,10 8,73 8,93 8,42 8,50 8,50

Colore Hazen 90 108 72 68 88 134 96 78 90 84 82 44 64 120 140 48 58 36 72 66 42

Sol.Sosp mg/l 80 7 5 4 3 4 4 6 8 4 4 5 4 4 4 3 5 3 3 5 7 7

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l

Conducibilità mS 3,17 2,87 2,65 2,50 2,87 3,75 3,59 15,60 22,70 21,20 22,90 18,87 19,46 8,80 8,18 7,49 5,36 4,75 3,72 3,54 3,20

Ammoniaca mg/l 15 9,61 4,11 3,54 1,78 4,68 3,46 2,68 6,83 5,51 10,18 2,76 7,62 6,68 8,50 3,42 2,66 3,18 1,56 5,12 5,10 6,68

Nitriti mg/l 0,6 0,39 0,45 0,39 0,25 0,36 0,21 0,23 0,32 0,45 0,35 0,45 0,41 0,56 0,34 0,49 0,40 0,34 0,40 0,28 0,34 0,44

Nitrati mg/l 20 7,67 7,85 5,78 4,54 5,63 6,91 6,60 5,25 5,85 6,70 5,11 4,57 4,08 6,98 7,10 5,69 5,31 6,15 5,17 5,23 5,85

Fosfati mg/l 10 0,22 0,21 0,24 0,22 0,24 0,17 0,10 0,17 0,31 0,02 0,10 0,09 0,39 0,07 0,28 0,13 0,21 0,21 0,22 0,14 0,06

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 92 73 57 56 58 62 87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 112 128 102 119

Fenoli mg/l 0,5 0,23 0,18 0,13 0,12 0,18 0,12 0,18 0,08 0,07 0,1 0,08 0,14 0,16 0,18 0,23 0,11 0,18 0,28 0,36 0,21 0,23

Tens. MBASmg/l 2 0,55 0,48 0,45 0,33 0,3 0,28 0,2 0,18 0,19 0,22 0,18 0,19 0,48 0,8 0,56 0,23 0,89 1,15 1,26 0,93 0,66

Zn mg/l 0,5 0,34 0,24 0,10 0,09 0,12 0,14 0,16 0,13 0,10 0,10 0,09 0,14 0,15 0,15 0,28 0,12 0,10 0,14 0,14 0,08 0,08

Mn mg/l 2 0,19 0,18 0,15 0,16 0,14 0,20 0,18 0,02 0,34 0,27 0,19 0,20 0,20 0,13 0,20 0,14 0,16 0,16 0,19 0,11 0,14

Cd mg/l 0,02 0,005 0,006 0,004 0,004 0,004 0,004 0,006 0,007 0,006 0,005 0,005 0,005 0,010 0,007 0,010 0,006 0,003 0,003 0,003 0,005 0,005

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,35 0,38 0,26 0,26 0,29 0,35 0,28 0,40 0,30 0,30 0,34 0,36 0,34 0,35 0,31 0,23 0,23 0,23 0,23 0,26 0,23

Al mg/l 1 0,27 0,22 0,18 0,18 0,18 0,29 0,34 0,24 0,86 0,69 0,37 0,39 0,20 0,20 0,26 0,28 0,28 0,28 0,34 0,42 0,40

Cu mg/l 0,1 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,04 0,08 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,03 0,02 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 1603 1399 1348 1323 1399 2035 903 5767 8650 8014 4876 4113 7802 3307 2807 4325 1641 1480 1098 1001 827

As 
nota

mg/l 0,5 <0,001 <0,001 <0,001* <0,001

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001* <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. * riferite al prelievo del 14/02/2016



iMPEC
impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Gennaio 2016

CONFLUENZA

DATA 4 5 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,09 8,88 8,99 8,40 8,23 8,73 8,91 8,93 8,98 9,00 8,30 8,90 9,12 9,06 8,59 8,81 8,81 7,93 8,10

Colore Hazen 40 50 56 46 72 62 76 86 54 60 74 58 52 70 84 48 52 98 136

Sol.Sosp mg/l 80 8 5 5 4 5 3 5 5 4 4 5 8 6 7 6 6 5 5 7

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l

Conducibilità mS 1,85 1,65 1,88 2,38 3,13 2,57 2,81 19,23 31,40 23,80 12,57 12,38 9,07 6,43 3,36 2,88 2,78 2,95 3,14

Ammoniaca mg/l 15 8,86 14,37 10,19 5,58 4,67 3,67 6,53 2,92 9,50 4,31 6,56 4,42 4,29 2,57 2,41 5,44 2,84 9,07 5,38

Nitriti mg/l 0,6 0,19 0,48 0,45 0,43 0,2 0,42 0,37 0,27 0,21 0,13 0,17 0,27 0,30 0,32 0,26 0,33 0,37 0,40 0,39

Nitrati mg/l 20 7,61 6,64 7,48 7,58 8,24 5,40 6,26 9,34 6,42 7,01 5,39 3,92 5,38 6,66 4,88 5,64 5,16 6,24 5,66

Fosfati mg/l 10 0,11 0,11 0,08 0,14 0,14 0,06 0,04 0,02 0,07 0,87 0,08 0,12 0,11 0,11 0,14 0,36 0,19 0,33 0,26

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 59 56 69 56 78 86 78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20 34 38 110 70 84 103

Fenoli mg/l 0,5 0,23 0,1 0,09 0,08 0,12 0,18 0,23 0,2 0,17 0,15 0,23 0,23 0,09 0,12 0,15 0,23 0,19 0,2 0,17

Tens. MBASmg/l 2 0,50 0,5 0,45 0,44 0,46 0,37 0,48 0,37 0,33 0,56 1,06 0,51 0,33 0,7 0,66 0,56 0,6 0,67 0,54

Zn mg/l 0,5 0,09 0,07 0,05 0,18 0,17 0,19 0,11 0,04 0,07 0,08 0,09 0,06 0,04 0,08 0,13 0,14 0,10 0,16 0,12

Mn mg/l 2 0,05 0,06 0,13 0,12 0,12 0,18 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,13 0,15 0,15 0,13 0,13 0,14 0,24 0,24

Cd mg/l 0,02 0,003 0,003 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,006 0,006 0,005 0,003 0,003 0,005 0,005 0,007 0,006 0,006

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,37 0,37 0,22 0,22 0,22 0,16 0,21 0,24 0,31 0,25 0,25 0,24 0,23 0,18 0,27 0,27 0,32 0,48 0,48

Al mg/l 1 0,14 0,17 0,16 0,25 0,21 0,12 0,12 0,14 0,11 0,10 0,33 0,37 0,54 0,54 0,55 0,61 0,57 0,90 0,90

Cu mg/l 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01

Ni mg/l 2 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,08 0,05 0,12 0,02 0,05 0,01 0,05 0,06 0,10 0,08

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 343 348 445 466 674 631 738 2341 14205 13993 4664 4308 3223 2073 1781 1840 1357 1399 1510

As 
nota

mg/l 0,5 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC
impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Marzo 2016

CONFLUENZA

DATA 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 29 30 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,83 7,66 8,14 8,68 8,70 8,62 8,65 8,69 8,75 8,45 8,37 8,53 7,90 8,66 8,83 8,23 7,96 7,71 8,31 8,95 8,94 8,32

Colore Hazen 46 66 46 38 66 58 56 40 40 74 42 86 140 82 54 84 98 110 108 64 82 102

Sol.Sosp mg/l 80 5 6 6 7 7 6 6 9 5 20 20 4 9 8 4 3 4 4 4 7 8 5

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l

Conducibilità mS 2,94 3,08 2,81 2,72 2,44 2,48 2,51 2,46 2,45 1,58 1,67 1,96 2,66 1,69 1,77 1,84 2,24 2,47 2,58 6,01 5,45 6,29

Ammoniaca mg/l 15 2,79 3,25 2,97 1,61 5,3 3,75 3,75 3,75 1,95 4,56 6,67 9,44 14,02 14,18 7,20 9,07 11,76 8,58 8,95 12,39 12,56 9,58

Nitriti mg/l 0,6 0,41 0,34 0,16 0,39 0,47 0,42 0,50 0,50 0,50 0,50 0,48 0,48 0,41 0,41 0,24 0,33 0,32 0,45 0,50 0,55 0,55 0,43

Nitrati mg/l 20 7,72 9,07 7,26 5,36 4,25 4,59 5,38 4,53 4,58 12,91 4,87 4,87 13,84 8,18 8,62 11,64 7,29 9,04 6,98 8,37 4,92 6,48

Fosfati mg/l 10 0,06 0,14 0,11 0,11 0,14 0,13 0,17 0,17 0,17 0,12 0,14 0,21 0,49 0,20 0,14 0,03 0,04 0,30 0,15 0,68 0,86 0,81

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 113 131 143 145 92 98 93 144 131 50 73 102 105 63 48 86 114 116 132 116 145 67

Fenoli mg/l 0,5 0,21 0,28 0,31 0,23 0,19 0,15 0,15 0,2 0,33 0,26 0,32 0,34 0,31 0,23 0,23 0,28 0,33 0,35 0,33 0,2 0,23 0,19

Tens. MBASmg/l 2 0,92 0,78 1,08 0,8 0,76 0,6 0,55 0,65 0,74 0,67 0,71 0,83 0,87 1,07 0,56 0,67 0,7 0,8 1,68 1,11 1,14 1,23

Zn mg/l 0,5 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07 0,13 0,11 0,12 0,09 0,09 0,08 0,05 0,07 0,07 0,09 0,11 0,12 0,10 0,05 0,21 0,11 0,08

Mn mg/l 2 0,15 0,43 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,15 0,08 0,15 0,23 0,16 0,18 0,38 0,14 0,18 0,18 0,13 0,13 0,18

Cd mg/l 0,02 0,005 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,007 0,010 0,010 0,010 0,010 0,012 0,013 0,014 0,013 0,013 0,012 0,010 0,012 0,012 0,012

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,2 0,51 0,51 0,51 0,17 0,17 0,27 0,26 0,26 0,35 0,33 0,30 0,54 0,30 0,30 0,22 0,31 0,45 0,36 0,34 0,43 0,42

Al mg/l 1 0,33 0,56 0,34 0,34 0,3 0,34 0,42 0,49 0,21 0,19 0,17 0,19 0,45 0,29 0,42 0,39 0,64 0,69 0,16 0,49 0,91 0,7

Cu mg/l 0,1 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

Ni mg/l 2 0,08 0,08 0,08 0,08 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,08 0,10

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,04 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 823 780 708 712 615 547 555 543 589 339 365 581 547 331 551 509 564 606 606 1857 3630 2035

As 
nota

mg/l 0,5 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 





















iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Agosto 2016

FINALE BIOLOGICO

DATA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,92 7,72 7,67 7,54 7,58 7,58 7,59 7,59 7,75 7,59 7,60 7,50 7,72 7,21 7,71 7,94 7,82 7,85 7,77 7,75 7,73 7,65 7,67182

Colore Hazen 100 90 88 78 80 68 69 60 66 66 62 54 50 40 40 40 46 54 68 62 63 68 64,1818

Sol.Sosp mg/l 80 4 2 12 7 8 3 4 5 6 3 3 3 3 3 3 3 5 6 48 4 4 5 6,54545

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 2,98 2,85 2,27 2,80 2,95 2,69 2,35 2,15 1,73 1,73 1,33 1,21 1,13 1,31 1,84 1,91 1,98 1,80 1,97 2,04 1,91 2,07 2,04545

Ammoniaca mg/l 15 2,69 3,18 1,91 4,55 6,29 1,69 1,36 1,12 1,07 1,12 0,95 2,65 2,07 6,02 1,45 2,65 2,20 4,59 14,04 7,22 2,69 3,83 3,42455

Nitriti mg/l 0,6 0,53 0,52 0,58 0,54 0,53 0,54 0,53 0,42 0,38 0,37 0,28 0,27 0,33 0,32 0,44 0,46 0,34 0,54 0,48 0,50 0,22 0,18 0,42273

Nitrati mg/l 20 16,99 15,98 16,92 16,50 12,4 14,33 13,68 12,50 6,91 9,64 11,09 12,08 8,12 17,24 18,18 17,96 10,16 8,95 6,96 15,91 9,74 15,53 13,0805

Fosfati mg/l 10 0,38 0,43 0,40 0,38 0,38 0,44 0,71 0,73 0,58 0,50 0,53 0,55 0,54 0,95 0,38 0,35 0,36 0,96 0,19 0,20 0,26 0,48 0,48545

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 132 108 140 114 128 65 74 81 47 42 84 42 39 26 33 98 112 48 109 115 85 131 84,2273

Fenoli mg/l 0,5 0,39 0,41 0,44 0,41 0,4 0,32 0,37 0,41 0,39 0,33 0,26 0,3 0,3 0,28 0,25 0,24 0,22 0,26 0,33 0,23 0,26 0,25 0,32045

Tens. MBASmg/l 2 0,78 0,65 0,89 0,9 0,93 0,76 0,82 0,85 0,78 0,65 0,67 0,67 0,64 0,6 0,56 0,55 0,46 0,56 0,62 0,46 0,44 0,4 0,66545

Zn mg/l 0,5 0,2 0,20 0,14 0,18 0,15 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,06 0,10 0,09 0,13 0,12 0,09 0,13 0,13 0,11636

Mn mg/l 2 0,17 0,17 0,28 0,14 0,12 0,15 0,16 0,16 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,10 0,10 0,13 0,30 0,22 0,14 0,17 0,17 0,15818

Cd mg/l 0,02 0,009 0,009 0,008 0,007 0,007 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,006 0,006 0,005 0,004 0,003 0,003 0,003 0,005 0,008 0,005 0,005 0,004 0,006

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,34 0,16 0,6 0,48 0,35 0,20 0,19 0,19 0,27 0,29 0,16 0,16 0,14 0,16 0,15 0,15 0,17 0,50 0,29 0,19 0,24 0,29 0,25773

Al mg/l 1 0,34 0,43 0,71 0,54 0,49 0,58 0,26 0,27 0,32 0,22 0,31 0,32 0,28 0,29 0,13 0,21 0,56 0,97 0,71 0,67 0,28 0,42 0,42318

Cu mg/l 0,1 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01273

Ni mg/l 2 0,04 0,08 0,14 0,10 0,09 0,05 0,12 0,04 0,09 0,12 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,11 0,08 0,09 0,08 0,06182

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,05 0,02 0,05 0,03 0,03 0,02364

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01091

Cloruri mg/l 818 818 708 712 751 759 857 522 458 416 339 331 339 373 458 462 445 368 373 377 394 433 523,227

As 
nota

mg/l 0,5 0,012 0,019 0,010 0,018 0,01475

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Luglio 2016

FINALE BIOLOGICO

DATA 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,98 7,84 7,72 7,95 7,67 7,81 7,90 7,93 7,87 7,90 7,79 7,79 7,79 7,68 7,76 7,93 7,76 7,60 7,70 7,84 7,72 7,81

Colore Hazen 62 90 98 120 90 86 80 120 94 112 114 110 112 172 88 80 82 76 168 90 96 101,90

Sol.Sosp mg/l 80 13 6 4 7 3 3 35 3 4 10 13 12 11 11 5 7 5 9 4 4 3 8,19

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 3,71 3,61 3,44 3,06 2,84 2,89 2,79 2,84 2,78 3,00 2,95 3,74 3.52 3,24 3,45 3,67 4,05 3,71 3,42 3,18 2,98 3,27

Ammoniaca mg/l 15 12,53 12,33 8,39 14,88 2,48 1,91 0,90 5,46 2,15 35,39 4,70 6,86 13,53 7,29 6,51 9,48 9,40 9,33 7,83 1,73 3,13 8,39

Nitriti mg/l 0,6 0,35 0,55 0,59 0,32 0,32 0,25 0,20 0,27 0,25 0,18 0,15 0,27 0,39 0,49 0,44 0,54 0,39 0,55 0,54 0,52 0,48 0,38

Nitrati mg/l 20 2,52 10,90 9,82 9,49 18,19 15,92 11,11 6,35 2,64 1,49 1,13 1,58 2,97 3,82 2,97 2,91 5,18 7,17 12,89 12,17 9,96 7,20

Fosfati mg/l 10 0,24 0,29 0,30 0,19 0,24 0,32 0,48 0,48 0,57 0,76 0,37 0,38 0,38 0,63 0,61 0,59 0,40 0,28 0,29 0,29 0,31 0,40

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 105 84 90 95 88 72 23 80 84 120 133 128 158 145 108 98 132 67 68 104 123 100,24

Fenoli mg/l 0,5 0,37 0,32 0,38 0,38 0,36 0,3 0,28 0,3 0,31 0,39 0,4 0,38 0,48 0,48 0,43 0,43 0,48 0,42 0,4 0,4 0,36 0,38

Tens. MBASmg/l 2 1,03 0,83 1,08 0,23 0,78 0,74 0,6 0,78 0,78 0,88 0,98 1,02 1,11 1,06 1,02 1,04 1,11 0,94 0,89 0,91 0,93 0,89

Zn mg/l 0,5 0,04 0,08 0,07 0,12 0,13 0,08 0,06 0,05 0,07 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,06 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,06

Mn mg/l 2 0,41 0,33 0,33 0,30 0,62 0,27 0,18 0,17 0,24 0,24 0,23 0,32 0,32 0,27 0,29 0,27 0,25 0,37 0,41 0,32 0,28 0,31

Cd mg/l 0,02 0,012 0,011 0,013 0,012 0,011 0,012 0,007 0,005 0,009 0,011 0,012 0,012 0,011 0,011 0,010 0,011 0,010 0,007 0,013 0,012 0,011 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,74 0,3 0,21 0,25 0,25 0,25 0,28 0,23 0,45 0,48 0,54 0,83 0,43 0,37 0,37 0,51 0,50 0,29 0,33 0,29 0,28 0,39

Al mg/l 1 0,46 0,51 0,40 0,42 0,47 0,47 0,52 0,73 0,76 0,67 0,80 0,93 0,70 0,59 0,35 0,47 0,31 0,78 0,51 0,53 0,51 0,57

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,04 0,02 0,01 0,07 0,02 0,02 0,02 0,08 0,10 0,10 0,11 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,04 0,04 0,02 0,04

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,02 0,01 0,02

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 661 840 836 793 704 746 661 937 568 522 636 840 818 793 801 810 946 857 793 709 797 765,14

As 
nota

mg/l 0,5 0,022 0,014 0,034 0,031* 0,015 0,02

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 0,004

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. *23/07/2016



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: settembre 2016

FINALE BIOLOGICO

DATA 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,59 7,69 7,78 7,57 7,40 7,34 7,51 7,51 7,65 7,57 7,57 7,66 7,48 7,74 7,65 7,51 7,58 7,77 7,47 7,86 7,91 7,63 7,61091

Colore Hazen 68 69 68 64 60 56 60 52 74 72 66 62 184 70 176 112 112 68 58 70 138 122 85,5

Sol.Sosp mg/l 80 5 5 11 6 7 10 8 6 5 4 4 6 9 11 10 6 6 48 8 9 11 3 9

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 2,14 2,24 2,34 2,31 2,37 1,36 0,99 1,27 1,28 1,47 1,56 1,66 2,60 2,50 2,16 2,06 2,02 1,97 1,78 1,98 3,01 3,15 2,01

Ammoniaca mg/l 15 2,23 2,68 1,19 3,66 1,83 1,97 0,45 1,14 0,70 0,25 1,49 0,70 1,20 4,08 3,82 5,56 2,86 14,04 5,37 5,92 6,05 2,36 3,16136

Nitriti mg/l 0,6 0,25 0,30 0,16 0,15 0,32 0,10 0,15 0,27 0,37 0,42 0,46 0,45 0,39 0,20 0,21 0,19 0,19 0,48 0,07 0,19 0,19 0,18 0,25864

Nitrati mg/l 20 19,48 19,08 16,26 15,45 17,44 16,06 8,12 14,40 14,69 15,25 14,93 14,63 17,98 15,99 10,68 12,01 12,01 6,96 14,34 14,67 13,75 13,51 14,4405

Fosfati mg/l 10 0,33 0,35 0,30 0,38 0,37 0,25 0,28 0,24 0,27 0,28 0,34 0,35 0,37 0,81 0,81 0,86 0,86 0,19 0,17 0,17 0,17 0,63 0,39909

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 124 107 113 106 99 78 148 28 138 122 116 77 136 117 98 78 73 109 75 86 76 129 101,5

Fenoli mg/l 0,5 0,80 0,27 0,28 0,31 0,3 0,33 0,38 0,33 0,41 0,35 0,33 0,31 0,36 0,39 0,44 0,37 0,36 0,33 0,34 0,35 0,38 0,38 0,36818

Tens. MBASmg/l 2 0,73 0,78 0,81 0,78 0,73 0,74 0,75 0,65 0,82 0,8 0,67 0,66 0,66 0,67 0,87 0,81 0,78 0,62 0,64 0,7 0,7 0,78 0,73409

Zn mg/l 0,5 0,13 0,09 0,16 0,08 0,13 0,17 0,12 0,14 0,12 0,11 0,10 0,11 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,12 0,03 0,03 0,04 0,17 0,095

Mn mg/l 2 0,29 0,26 0,12 0,18 0,14 0,41 0,07 0,08 0,12 0,10 0,07 0,19 0,31 0,25 0,25 0,25 0,19 0,22 0,16 0,13 0,25 0,41 0,20227

Cd mg/l 0,02 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,008 0,006 0,008 0,009 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007 0,008 0,007 0,007 0,008 0,008 0,00632

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,024 0,23 0,24 0,25 0,25 0,47 0,48 0,25 0,20 0,26 0,23 0,48 0,55 0,57 0,58 0,58 0,58 0,29 0,52 0,52 0,57 0,54 0,39382

Al mg/l 1 0,68 0,43 0,52 0,37 0,61 0,86 0,45 0,54 0,39 0,41 0,53 0,72 0,45 0,63 0,66 0,66 0,66 0,71 0,45 0,45 0,63 0,79 0,57273

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,09 0,08 0,01 0,12 0,06 0,16 0,03 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,06 0,09 0,11 0,11 0,06 0,11 0,03 0,03 0,07 0,09 0,07045

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,03 0,02 0,03 0,04 0,03 0,10 0,02 0,10 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,03 0,02955

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 348 403 441 488 441 335 386 399 437 475 414 373 458 441 509 441 420 373 425 390 857 873 460,318

As 
nota

mg/l 0,5 0,013 0,013 0,017 0,010 0,013 0,0132

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: settembre 2016

FINALE CHIMICO-FISICO

DATA 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,91 9 8,7 8,91 8,90 8,32 9,32 8,17 8,73 8,81 8,84 8,90 9,00 8,98 8,93 8,99 9,06 8,90 9,20 8,97 8,41 8,47 8,84

Colore Hazen 14 10 8 6 8 16 12 20 10 16 16 14 18 19 12 12 12 14 8 10 4 6 12

Sol.Sosp mg/l 80 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 5 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 1,30 1,29 1,56 1,62 1,70 1,59 0,85 1,44 1,43 1,36 1,37 1,29 1,32 1,34 1,35 1,35 1,39 1,79 1,64 1,51 1,64 40,80 3,22409

Ammoniaca mg/l 15 1,12 3,39 1,66 4,38 3,97 4,02 1,58 2,86 3,51 0,59 276,00 0,44 0,24 0,55 0,69 0,69 0,76 3,45 1,43 1,38 1,34 4,02 14,4577

Nitriti mg/l 0,6 0,25 0,44 0,32 0,31 0,29 0,31 0,23 0,27 0,38 0,35 0,37 0,26 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,27 0,13 0,12 0,13 0,35 0,24136

Nitrati mg/l 20 3,44 2,86 3,17 3,37 3,32 3,16 1,99 3,16 2,94 3,32 3,51 3,79 3,89 3,94 3,82 3,82 3,82 5,46 5,79 6,02 4,24 3,78 3,755

Fosfati mg/l 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 11 11 11 18 34 28 11 17 27 31 19 13 13 11 10 10 11 27 15 11 11 n.d. 16,6667

Fenoli mg/l 0,5 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,1 0,07318

Tens. MBASmg/l 2 0,51 0,5 0,43 0,44 0,49 0,51 0,56 0,54 0,5 0,41 0,38 0,41 0,4 0,48 0,45 0,52 0,42 0,24 0,41 0,43 0,45 0,47 0,45227

Zn mg/l 0,5 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,04 0,04 0,07 0,03 0,01 0,06 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02318

Mn mg/l 2 0,1 0,12 0,08 0,03 0,06 0,07 0,05 0,16 0,10 0,09 0,07 0,15 0,08 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,11 0,09 0,06 0,08 0,08273

Cd mg/l 0,02 0,014 0,014 0,100 0,008 0,008 0,008 0,080 0,008 0,010 0,011 0,009 0,008 0,009 0,010 0,014 0,014 0,012 0,009 0,010 0,010 0,009 0,01 0,0175

Pb mg/l 0,2 n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,07 0,11 0,07 0,04 0,15 0,13 0,16 0,24 0,13 0,12 0,10 0,11 0,00 0,11 0,11 0,11 0,07 0,05 0,13 0,13 0,11 0,1 0,10682

Al mg/l 1 0,32 0,34 0,32 0,02 0,27 0,65 0,18 0,19 0,11 0,13 0,07 0,29 0,20 0,24 0,25 0,25 0,22 0,26 0,06 0,13 0,24 0,48 0,23736

Cu mg/l 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Ni mg/l 2 0,01 0,02 0,01 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02227

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 318 315 331 333 362 356 358 390 393 407 413 301 356 354 363 356 373 343 401 407 326 3223 489,955

As 
nota

mg/l 0,5 0,012 0,010 0,012 0,011 0,004 0,0098

Hg
 nota

mg/l 0,005 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Agosto 2016

FINALE CHIMICO-FISICO

DATA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 9 8,75 8,7 8,76 8,75 9,06 9,37 9,06 8,98 8,90 9,00 9,07 9,05 8,83 9,02 9,05 8,83 9,02 8,90 8,91 8,87 8,88 8,944

Colore Hazen 28 22 24 9 26 28 30 24 34 26 8 4 8 12 12 10 14 18 14 12 6 9 17,182

Sol.Sosp mg/l 80 1 1 1 4 5 4 4 4 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2,545

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 1,49 1,51 1,53 1,54 1,52 1,48 1,48 1,56 1,68 1,75 2,05 2,03 2,06 2,02 2,06 2,11 2,13 1,89 1,79 1,38 1,30 1,32 1,713

Ammoniaca mg/l 15 6,99 5,17 4,09 4,02 6,21 1,83 2,03 2,80 2,41 2,98 0,52 0,94 2,32 2,33 1,22 1,22 1,91 2,35 3,45 1,64 1,18 0,24 2,630

Nitriti mg/l 0,6 0,42 0,40 0,35 0,33 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,29 0,47 0,37 0,28 0,27 0,27 0,26 0,28 0,31 0,27 0,39 0,15 0,37 0,315

Nitrati mg/l 20 3,55 3,78 4,30 3,97 4,37 4,98 4,96 5,13 4,53 5,55 6,25 6,59 9,66 8,22 6,76 6,94 6,79 3,50 5,46 3,57 3,28 3,05 5,236

Fosfati mg/l 10 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,016

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010

COD mg/l 160 8 8 8 13 15 10 14 15 15 14 40 31 20 17 49 23 13 9 27 29 31 12 19,136

Fenoli mg/l 0,5 0,05 0,08 0,07 0,08 0,1 0,14 0,12 0,14 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,085

Tens. MBASmg/l 2 0,19 0,2 0,21 0,2 0,52 0,58 0,45 0,51 0,54 0,43 0,61 0,58 0,34 0,3 0,28 0,17 0,2 0,2 0,24 0,62 0,63 0,7 0,395

Zn mg/l 0,5 0,04 0,03 0,02 0,04 0,06 0,02 0,03 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,023

Mn mg/l 2 0,1 0,09 0,12 0,11 0,08 0,08 0,12 0,10 0,09 0,07 0,10 0,10 0,10 0,12 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,082

Cd mg/l 0,02 0,008 0,009 0,009 0,008 0,007 0,006 0,006 0,006 0,008 0,008 0,007 0,005 0,006 0,007 0,005 0,005 0,005 0,008 0,009 0,013 0,015 0,016 0,008

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,22 0,06 0,16 0,14 0,16 0,19 0,16 0,14 0,21 0,06 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,05 0,07 0,07 0,07 0,105

Al mg/l 1 0,25 0,24 0,35 0,34 0,27 0,30 0,28 0,28 0,25 0,11 0,12 0,12 0,15 0,15 0,25 0,20 0,42 0,43 0,26 0,35 0,20 0,36 0,258

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Ni mg/l 2 0,00 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,00 0,015

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,020

Cr(Tot) mg/l 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,001

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010

Cloruri mg/l 285 276 263 260 258 245 246 276 322 322 322 326 322 325 373 371 371 360 343 322 310 331 310,409

As 
nota

mg/l 0,5 0,022 0,136 0,008 0,013 0,045

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,01 <0,001 0,002 0,001 0,002

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Luglio 2016

FINALE CHIMICO-FISICO

DATA 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 9,03 9,05 9,1 9,43 9,47 9,45 9,00 8,84 8,86 9,25 9,29 8,86 8,56 8,74 8,71 8,64 8,67 8,90 8,77 8,78 8,88 8,97

Colore Hazen 32 36 30 30 22 24 26 28 20 24 16 20 14 14 18 18 22 18 24 26 22 23,05

Sol.Sosp mg/l 80 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1,43

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 1,71 1,60 1,56 1,45 1,46 1,40 1,40 1,38 1,37 1,32 1,32 1,39 1,41 1,43 1,53 1,43 1,41 1,43 1,44 1,44 1,47 1,45

Ammoniaca mg/l 15 7,82 12,89 11,06 9,75 11,93 14,72 5,39 5,00 5,26 5,47 6,31 5,30 7,56 5,83 3,01 7,01 5,07 6,75 6,14 11,61 7,70 7,69

Nitriti mg/l 0,6 0,44 0,45 0,48 0,47 0,53 0,44 0,50 0,52 0,44 0,33 0,73 0,50 0,54 0,52 0,44 0,40 0,39 0,40 0,40 0,46 0,40 0,47

Nitrati mg/l 20 2,19 2,59 2,64 2,77 2,57 2,86 3,19 3,32 3,26 3,49 3,29 3,51 3,36 2,98 3,30 3,58 3,59 3,41 2,52 3,24 3,16 3,09

Fosfati mg/l 10 0,02 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 78 67 68 41 33 29 15 12 21 18 19 23 12 13 15 12 9 9 9 8 8 24,71

Fenoli mg/l 0,5 0,13 0,11 0,09 0,11 0,1 0,09 0,08 0,08 0,11 0,11 0,11 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,06 0,08

Tens. MBASmg/l 2 0,56 0,55 0,54 0,56 0,55 0,45 0,44 0,43 0,48 0,49 0,54 0,67 0,51 0,46 0,44 0,4 0,51 0,2 0,22 0,28 0,26 0,45

Zn mg/l 0,5 0,01 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,05 0,05 0,05 0,01 0,02

Mn mg/l 2 0,1 0,08 0,08 0,02 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 0,06 0,07 0,08 0,06 0,06 0,07 0,10 0,14 0,18 0,17 0,12 0,12 0,09

Cd mg/l 0,02 0,009 0,010 0,010 0,013 0,013 0,017 0,016 0,011 0,011 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,010 0,009 0,007 0,009 0,009 0,009 0,010

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,19 0,17 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,15 0,15 0,14 0,13 0,14 0,12 0,14 0,12 0,15 0,12 0,27 0,21 0,11 0,13 0,13

Al mg/l 1 0,30 0,47 0,32 0,29 0,28 0,31 0,26 0,54 0,32 0,59 0,52 0,58 0,50 0,49 0,18 0,16 0,17 0,37 0,34 0,34 0,32 0,36

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,05 0,01 0,01 0,07 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,02

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

Cloruri mg/l 419 373 391 382 394 373 369 366 358 356 322 310 301 299 300 293 280 284 282 291 285 334,67

As 
nota

mg/l 0,5 0,01 0,004 0,027 0,020* 0,019 0,015

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001* <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. *23/07/16



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: settembre 2016

CONFLUENZA

DATA 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,07 8,21 8,18 8,37 7,98 8,13 8,52 8,11 7,99 8,16 8,00 8,34 8,04 8,03 8,56 8,34 8,34 7,97 8,23 8,14 8,34 7,89

Colore Hazen 52 36 30 28 52 28 34 40 62 48 54 64 74 34 62 62 62 62 24 52 58 54

Sol.Sosp mg/l 80 8 3 3 2 3 4 7 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 38 3 4 1 2

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l

Conducibilità mS 1,69 1,66 1,96 1,86 2,13 1,42 0,91 1,39 1,40 1,44 1,42 1,37 1,76 1,85 1,56 1,56 1,76 1,94 1,51 1,56 2,43 28,70

Ammoniaca mg/l 15 2,06 2,48 1,46 4,00 1,95 3,10 1,32 2,42 1,16 0,49 1,76 0,45 0,70 1,85 1,43 1,43 2,12 11,88 3,01 2,99 3,08 2,65

Nitriti mg/l 0,6 0,36 0,39 0,30 0,22 0,32 0,19 0,20 0,35 0,38 0,37 0,45 0,30 0,20 0,13 0,13 0,13 0,13 0,54 0,13 0,13 0,17 0,33

Nitrati mg/l 20 11,59 10,79 14,39 12,04 16,58 12,40 6,05 7,45 12,12 7,20 7,99 7,81 10,33 10,57 8,18 8,18 8,18 7,07 7,87 7,70 10,57 11,82

Fosfati mg/l 10 0,23 0,25 0,25 0,22 0,29 0,18 0,14 0,18 0,25 0,24 0,32 0,21 0,25 0,28 0,28 0,28 0,28 0,17 0,08 0,08 0,28 0,28

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 98 67 62 59 93 66 71 23 109 95 50 41 39 39 28 28 56 100 28 53 40 86

Fenoli mg/l 0,5 0,22 0,24 0,2 0,24 0,28 0,21 0,09 0,21 0,39 0,27 0,21 0,17 0,26 0,28 0,31 0,32 0,31 0,32 0,16 0,22 0,27 0,31

Tens. MBASmg/l 2 0,62 0,76 0,65 0,63 0,7 0,61 0,59 0,6 0,8 0,55 0,56 0,43 0,56 0,6 0,81 0,67 0,61 0,6 0,48 0,54 0,51 0,68

Zn mg/l 0,5 0,08 0,08 0,10 0,06 0,12 0,17 0,07 0,08 0,11 0,11 0,09 0,10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,09 0,03 0,03 0,03 0,09

Mn mg/l 2 0,17 0,18 0,10 0,09 0,13 0,27 0,06 0,09 0,09 0,09 0,08 0,16 0,22 0,20 0,20 0,20 0,15 0,21 0,13 0,10 0,20 0,28

Cd mg/l 0,02 0,007 0,010 0,010 0,009 0,004 0,009 0,009 0,009 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,17 0,16 0,14 0,16 0,22 0,27 0,22 0,22 0,19 0,19 0,16 0,35 0,51 0,55 0,47 0,47 0,47 0,27 0,20 0,20 0,42 0,51

Al mg/l 1 0,49 0,34 0,42 0,32 0,56 0,77 0,39 0,43 0,35 0,30 0,21 0,54 0,42 0,53 0,53 0,53 0,41 0,67 0,23 0,23 0,53 0,6

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,06 0,06 0,01 0,07 0,07 0,12 0,02 0,02 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,08 0,01 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,02

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 329 333 386 403 413 329 393 399 419 466 416 352 403 403 433 420 411 371 417 419 466 2188

As 
nota

mg/l 0,5 0,008 0,011 0,015 0,011 0,004

Hg
 nota

mg/l 0,005 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Agosto 2016

CONFLUENZA

DATA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,35 8,38 8,47 8,23 8,13 8,13 8,67 8,35 8,54 8,39 8,24 8,31 8,36 8,10 8,33 8,44 8,10 8,03 7,97 8,26 8,56 8,30

Colore Hazen 72 42 44 46 44 42 38 44 34 42 34 32 26 26 26 28 40 26 62 54 44 26

Sol.Sosp mg/l 80 2 1 2 3 3 4 5 4 5 4 3 3 2 2 2 2 3 4 38 3 3 8

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l

Conducibilità mS 2,20 2,06 1,96 2,13 2,22 2,28 1,76 1,51 1,80 1,77 1,69 1,66 1,39 1,68 2,01 2,03 2,01 1,82 1,94 1,62 1,49 1,56

Ammoniaca mg/l 15 4,49 3,36 3,69 2,81 4,96 1,45 1,89 1,81 1,64 2,32 0,68 0,68 1,23 4,13 1,59 1,83 1,95 4,15 11,88 3,40 1,64 2,72

Nitriti mg/l 0,6 0,46 0,54 0,53 0,46 0,46 0,47 0,48 0,45 0,33 0,31 0,38 0,39 0,29 0,28 0,31 0,27 0,29 0,33 0,54 0,55 0,30 0,35

Nitrati mg/l 20 9,96 8,58 8,70 13,62 7,98 11,31 8,44 9,10 6,11 7,42 8,91 8,91 8,34 13,13 14,90 11,90 7,81 8,79 7,07 7,56 5,11 7,73

Fosfati mg/l 10 0,36 0,37 0,28 0,37 0,35 0,43 0,50 0,38 0,43 0,44 0,35 0,42 0,42 0,60 0,29 0,23 0,23 0,23 0,17 0,18 0,15 0,32

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 56 41 48 69 73 34 38 34 24 21 49 35 27 22 39 52 53 39 100 77 46 40

Fenoli mg/l 0,5 0,19 0,2 0,22 0,36 0,36 0,28 0,33 0,34 0,27 0,23 0,18 0,12 0,14 0,13 0,12 0,16 0,19 0,17 0,32 0,18 0,17 0,16

Tens. MBASmg/l 2 0,45 0,33 0,44 0,57 0,62 0,58 0,67 0,72 0,66 0,59 0,7 0,68 0,42 0,42 0,36 0,34 0,41 0,31 0,6 0,53 0,57 0,55

Zn mg/l 0,5 0,06 0,06 0,07 0,10 0,06 0,07 0,04 0,04 0,08 0,08 0,08 0,07 0,01 0,06 0,04 0,06 0,09 0,08 0,09 0,07 0,06 0,1

Mn mg/l 2 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,14 0,14 0,10 0,09 0,13 0,13 0,13 0,12 0,09 0,09 0,06 0,26 0,21 0,13 0,13 0,14

Cd mg/l 0,02 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,007 0,007 0,007 0,009 0,009 0,007 0,007 0,005 0,004 0,004 0,005 0,004 0,007 0,008 0,010 0,010 0,009

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,13 0,12 0,17 0,26 0,02 0,18 0,15 0,15 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,14 0,10 0,10 0,10 0,24 0,27 0,11 0,11 0,16

Al mg/l 1 0,28 0,39 0,33 0,38 0,37 0,40 0,25 0,28 0,25 0,12 0,25 0,20 0,16 0,21 0,21 0,36 0,48 0,67 0,67 0,75 0,26 0,41

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,02 0,03 0,06 0,06 0,06 0,04 0,06 0,03 0,06 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,10 0,07 0,26 0,03

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 418 411 407 433 462 466 462 377 399 394 297 305 304 335 369 370 382 365 371 331 302 326

As 
nota

mg/l 0,5 0,018 0,022 0,008 0,132

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 0,001 <0,001 0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Luglio 2016

CONFLUENZA

DATA 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,2 8,7 8,97 9,12 8,87 8,43 8,13 8,59 8,89 8,79 8,17 8,19 8,24 8,27 8,29 8,15 8,54 8,24 8,14 8,74 8,19

Colore Hazen 52 40 42 66 46 68 38 40 46 38 40 42 80 80 54 52 46 40 94 50 48

Sol.Sosp mg/l 80 13 3 3 7 2 2 2 2 2 4 4 5 4 4 3 5 5 3 2 2 2

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l

Conducibilità mS 3,19 2,20 2,15 2,03 1,78 2,44 1,98 1,94 1,66 1,76 2,41 1,82 2,41 2,21 2,29 2,83 1,88 2,50 2,54 1,72 2,31

Ammoniaca mg/l 15 9,88 12,73 4,93 7,36 12,81 6,44 3,84 5,53 4,03 4,43 5,35 6,60 10,67 10,57 5,28 10,93 6,33 5,55 7,14 5,95 0,46

Nitriti mg/l 0,6 0,45 0,55 0,53 0,46 0,54 0,32 0,50 0,48 0,43 0,33 0,38 0,48 0,49 0,57 0,47 0,44 0,44 0,46 0,48 0,50 7,16

Nitrati mg/l 20 3,62 5,17 8,22 7,41 6,76 11,37 5,38 3,49 3,39 3,04 2,04 2,47 3,27 3,27 3,03 3,08 3,70 5,49 8,68 4,98 0,27

Fosfati mg/l 10 0,21 0,23 0,20 0,15 0,15 0,13 0,29 0,25 0,24 0,35 0,37 0,36 0,36 0,48 0,17 0,50 0,21 0,24 0,23 0,22 0,27

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 93 71 76 68 61 49 18 27 43 81 89 56 76 71 75 62 58 41 77 56 57

Fenoli mg/l 0,5 0,23 0,19 0,16 0,18 0,12 0,17 0,12 0,1 0,16 0,2 0,22 0,26 0,34 0,28 0,22 0,27 0,17 0,26 0,23 0,2 0,17

Tens. MBASmg/l 2 0,71 0,6 0,7 0,51 0,62 0,48 0,46 0,4 0,56 0,62 0,8 0,83 0,8 0,52 0,71 0,8 0,93 0,55 0,67 0,52 0,56

Zn mg/l 0,5 0,04 0,07 0,03 0,04 0,05 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04

Mn mg/l 2 0,3 0,20 0,14 0,39 0,1 0,13 0,10 0,09 0,12 0,12 0,16 0,16 0,16 0,12 0,13 0,18 0,12 0,18 0,28 0,28 0,21

Cd mg/l 0,02 0,011 0,011 0,010 0,014 0,013 0,014 0,009 0,009 0,010 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,010 0,009 0,008 0,012 0,010 0,010

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,47 0,23 0,11 0,14 0,11 0,11 0,12 0,18 0,18 0,24 0,40 0,51 0,20 0,28 0,28 0,17 0,11 0,25 0,26 0,21 0,21

Al mg/l 1 0,35 0,59 0,35 0,39 0,4 0,40 0,22 0,63 0,63 0,63 0,65 0,64 0,59 0,52 0,31 0,28 0,27 0,42 0,42 0,47 0,43

Cu mg/l 0,1 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,04 0,01 0,01 0,04 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 496 437 437 441 454 475 437 441 422 441 509 560 500 437 462 522 437 475 478 418 433

As 
nota

mg/l 0,5 0,021 0,014 0,036 *0,029 0,016

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. * 23.07.16





















iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Dicembre 2016

FINALE BIOLOGICO

DATA 1 2 5 6 7 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 27 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,42 8,22 8,22 7,97 8,09 8,03 8,31 8,17 8,18 8,19 8,10 8,22 8,15 8,11 8,04 8,13 8,35 8,41 8,34 8,47 8,21

Colore Hazen 72 62 76 60 56 56 68 70 76 80 54 78 66 74 70 64 86 106 98 98 73,50

Sol.Sosp mg/l 80 10 10 15 14 12 11 29 8 9 12 9 8 6 12 8 8 5 9 8 8 10,28

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 2,36 3,02 2,94 2,51 2,42 2,41 2,8 2,64 2,97 2,58 2,46 2,82 2,8 2,9 3,04 3,34 2,73 2,57 2,82 2,78 2,746

Ammoniaca mg/l 15 0,90 0,41 2,49 0,63 0,70308 0,65 1,59 1,23 1,16 1,51 2,26 0,50 1,07 1,36 1,48 1,75 0,89 1,82 1,82 1,98 1,311

Nitriti mg/l 0,6 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06324 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,08 0,05 0,06 0,07 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,06 0,061

Nitrati mg/l 20 16,95 15,66 16,52 14,62 13,8027 13,29 11,64 11,96 12,35 9,64 11,22 11,53 12,50 17,58 18,69 18,57 16,96 14,83 14,83 13,83 14,348

Fosfati mg/l 10 0,33 0,19 0,33 0,37 0,06958 0,07 0,07 0,48 0,47 0,32 0,48 0,39 0,28 0,41 0,38 0,53 0,43 0,13 0,30 0,29 0,317

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010

COD mg/l 160 50 48 70 44 41 56 98 71 129 118 111 142 102 129 118 112 98 79 87 75 88,900

Fenoli mg/l 0,5 0,33 0,31 0,33 0,3 0,31 0,33 0,34 0,35 0,3 0,32 0,3 0,28 0,27 0,31 0,33 0,47 0,35 0,47 0,33 0,36 0,335

Tens. MBASmg/l 2 0,56 0,54 0,52 0,56 0,55 0,57 0,46 0,53 0,56 0,53 0,56 0,5 0,59 0,62 0,6 0,66 0,51 0 0,51 0,56 0,525

Zn mg/l 0,5 0,05161 0,11 0,12 0,09 0,0675 0,04 0,20 0,07 0,04 0,07 0,07 0,07 0,04 0,08 0,09 0,07 0,05 0,04 0,04 0,05 0,073

Mn mg/l 2 0,1988 0,19 0,13 0,21 0,1704 0,16 0,15 0,24 0,37 0,26 0,19 0,16 0,12 0,16 0,15 0,14 0,10 0,15 0,15 0,09 0,174

Cd mg/l 0,02 0,009 0,007 0,005 0,003 0,0034 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,005 0,004 0,011 0,004 0,004 0,006

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,36 0,28 0,45 0,49 0,52216 0,44 0,52 0,52 0,41 0,55 0,45 0,38 0,42 0,55 0,53 0,43 0,45 0,42 0,42 0,32 0,445

Al mg/l 1 0,31 0,36 0,37 0,54 0,47 0,71 0,66 0,72 0,54 0,62 0,57 0,51 0,48 0,77 0,52 0,52 0,81 0,78 0,78 0,69 0,587

Cu mg/l 0,1 0,04 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,017

Ni mg/l 2 0,07 0,05 0,03 0,13 0,09 0,05 0,02 0,04 0,10 0,12 0,08 0,06 0,03 0,04 0,09 0,06 0,01 0,06 0,02 0,04 0,060

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,021

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,013

Cloruri mg/l 585 746 746 666 623 628 568 615 797 687 661 746 661 746 793 840 708 670 670 623 689,04

As 
nota

mg/l 0,5 0,006 0,002 0,013 0,001 0,006

Hg
 nota

mg/l 0,005 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Novembre 2016

FINALE BIOLOGICO

DATA 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,84 7,78 7,89 7,80 8,11 8,28 8,28 8,16 7,98 8,29 8,07 8,21 8,18 8,17 8,18 8,03 8,10 8,14 8,28 8,25 8,39 8,11

Colore Hazen 58 42 86 100 100 76 52 72 52 104 68 68 80 66 70 72 76 92 92 76 72 74,95

Sol.Sosp mg/l 80 19 19 14 14 7 6 8 6 10 10 14 14 15 28 11 9 7 12 12 13 7 11,88

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 1,06 1,23 1,54 1,68 2,03 2,24 2,61 2,8 2,84 2,4 2,67 2,67 3,44 1,95 1,87 1,8 1,92 2,19 2,19 1,85 2,02 2,143

Ammoniaca mg/l 15 0,71 0,50 0,75 3,67 0,9768 0,74 0,92 2,75 3,03 0,85 2,32 2,54 4,50 12,77 5,05 3,59 3,33 8,30 4,20 1,23 0,86 3,027

Nitriti mg/l 0,6 0,05 0,05 0,08 0,08 0,07236 0,12 0,10 0,10 0,09 0,06 0,08 0,07 0,05 0,17 0,08 0,05 0,10 0,03 0,16 0,09 0,07 0,084

Nitrati mg/l 20 17,54 18,65 13,08 13,61 11,4346 9,70 9,80 10,22 11,12 9,78 11,91 10,80 11,89 10,43 13,58 18,75 18,45 17,40 17,54 17,40 16,48 13,789

Fosfati mg/l 10 0,13 0,10 0,22 0,11 0,08415 0,12 0,11 0,13 0,16 0,13 0,14 0,04 0,22 0,20 0,08 0,35 0,22 0,09 0,12 0,53 0,42 0,177

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010

COD mg/l 160 110 81 66 35 49 40 89 91 81 78 82 78 80 73 67 107 72 48 47 64 48 70,762

Fenoli mg/l 0,5 0,33 0,31 0,33 0,31 0,33 0,38 0,38 0,398 0,39 0,34 0,35 0,33 0,34 0,23 0,27 0,28 0,23 0,23 0,37 0,4 0,35 0,328

Tens. MBASmg/l 2 0,64 0,71 0,67 0,71 0,72 0,76 0,81 0,8 0,73 0,78 0,76 0,65 0,72 0,56 0,45 0,49 0,56 0,55 0,58 0,45 0,56 0,650

Zn mg/l 0,5 0,07 0,12 0,22 0,11 0,05 0,03 0,06 0,07 0,11 0,15 0,02 0,10 0,03 0,01 0,02 0,04 0,04 0,10 0,09 0,05 0,05 0,073

Mn mg/l 2 0,24 0,16 0,14 0,33 0,15 0,16 0,20 0,20 0,11 0,22 0,13 0,22 0,11 0,19 0,17 0,19 0,19 0,19 0,33 0,20 0,12 0,188

Cd mg/l 0,02 0,004 0,006 0,007 0,007 0,0058 0,012 0,010 0,009 0,008 0,005 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,005 0,008 0,012 0,009 0,006

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,82 0,71 0,46 0,68 0,28224 0,29 0,29 0,30 0,36 0,52 0,26 0,43 0,44 0,52 0,48 0,38 0,34 0,50 0,48 0,39 0,22 0,435

Al mg/l 1 0,97 0,83 0,52 0,62 0,4577 0,39 0,12 0,18 0,48 0,64 0,48 0,41 0,49 0,83 0,96 0,89 0,68 0,65 0,62 0,42 0,36 0,572

Cu mg/l 0,1 0,0238 0,0238 0,0238 0,00952 0,01904 0,01904 0,00952 0,00952 0,00952 0,01904 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,01428 0,01428 0,01428 0,03906 0,03906 0,016

Ni mg/l 2 0,09 0,14 0,15 0,09 0,15 0,07 0,10 0,06 0,05 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,12 0,09 0,03 0,05 0,04 0,068

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,04 0,05 0,07 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,05 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,022

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,013

Cloruri mg/l 215 237 352 331 423 423 678 831 827 725 755 763 924 509 475 433 526 568 348 382 522 535,52

As 
nota

mg/l 0,5 0,009 0,007 0,012 0,010 0,010

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Ottobre 2016

FINALE BIOLOGICO

DATA 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,94 7,69 7,86 7,37 7,39 7,82 7,72 7,90 7,80 7,92 7,87 7,81 7,82 7,63 7,85 7,91 7,82 7,91 7,66 7,98 7,66 7,78

Colore Hazen 80 122 112 112 104 82 90 88 86 80 98 98 110 118 94 94 96 114 86 62 110 96,95

Sol.Sosp mg/l 80 4 4 14 5,5 9 8,5 15 6,5 6 5 4 4 5 17,5 17,5 10,5 7,5 8,5 6,5 16,5 7,5 8,69

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 3,21 3,1 3,35 3,61 3,43 3,04 2,96 2,66 2,85 3,04 3,48 3,33 3,26 2,97 2,7 2,54 2,56 2,45 2,39 0,62 2,28 2,849

Ammoniaca mg/l 15 1,11 1,29 1,85 0,93 0,95325 0,41 0,83 1,11 1,71 1,11 8,44 6,13 0,67 1,06 0,95 1,10 0,89 0,90 0,82 3,19 0,70 1,722

Nitriti mg/l 0,6 0,11 0,09 0,12 0,10 0,1157 0,08 0,09 0,11 0,08 0,11 0,13 0,16 0,16 0,16 0,16 0,11 0,14 0,14 0,17 0,03 0,17 0,122

Nitrati mg/l 20 11,68 13,87 13,11 14,77 15,1957 10,86 12,01 10,23 8,95 8,21 17,21 11,98 12,03 18,82 15,33 17,02 17,10 15,98 16,93 6,73 16,93 13,568

Fosfati mg/l 10 0,76 0,13 0,11 0,22 0,2231 0,24 0,21 0,13 0,15 0,08 0,09 0,12 0,06 0,06 0,29 0,30 0,35 0,28 0,25 0,19 0,25 0,213

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010

COD mg/l 160 97 112 118 128 106 73 78 75 73 78 115 78 108 136 134 112 135 108 93 15 103 98,810

Fenoli mg/l 0,5 0,34 0,35 0,39 0,42 0,39 0,36 0,4 0,39 0,39 0,4 0,4 0,38 0,38 0,38 0,48 0,37 0,37 0,36 0,36 0,41 0,41 0,387

Tens. MBASmg/l 2 0,75 0,77 0,79 0,86 0,79 0,71 0,78 0,76 0,75 0,68 1,03 0,81 0,87 0,52 0,52 0,52 0,47 0,45 1,032 0,84 1,23 0,759

Zn mg/l 0,5 0,13984 0,09 0,13 0,13 0,17296 0,11 0,08 0,10 0,06 0,05 0,14 0,09 0,36 0,18 0,24 0,23 0,16 0,12 0,20 0,20 0,20 0,151

Mn mg/l 2 0,1839 0,18 0,29 0,21 0,33102 0,17 0,17 0,24 0,21 0,20 0,39 0,22 0,25 0,25 0,22 0,18 0,10 0,14 0,13 0,13 0,13 0,205

Cd mg/l 0,02 0,008 0,008 0,005 0,005 0,00487 0,005 0,011 0,008 0,007 0,006 0,008 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,001 0,008 0,002 0,003 0,002 0,005

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,35 0,48 0,81 0,31 0,71 0,30 0,48 0,30 0,32 0,19 0,34 0,46 0,44 0,44 0,46 0,29 0,16 0,30 0,27 0,69 0,27 0,400

Al mg/l 1 0,24 0,47 0,37 0,39 0,47 0,48 0,60 0,23 0,18 0,12 0,59 0,20 0,24 0,24 0,25 0,20 0,23 0,15 0,13 0,27 0,24 0,300

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,018

Ni mg/l 2 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,09 0,06 0,08 0,05 0,09 0,14 0,05 0,05 0,05 0,03 0,09 0,02 0,02 0,02 0,02 0,051

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,07 0,10 0,03 0,04 0,05 0,02 0,04 0,05 0,04 0,05 0,03 0,06 0,01 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,03 0,036

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,013

Cloruri mg/l 865 848 929 878 861 899 852 814 755 818 1102 1187 882 823 740 602 594 615 547 148 466 772,630

As 
nota

mg/l 0,5 0,005 0,017 0,011 0,009 0,011

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Ottobre 2016

FINALE CHIMICO-FISICO

DATA 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,87 8,94 8,94 8,85 8,97 9,17 9,18 9,11 8,82 8,86 8,94 8,92 8,83 8,74 8,83 8,93 9,25 8,80 8,97 9,13 8,55 8,93

Colore Hazen 2 2 10 12 18 20 8 16 14 14 50 50 18 26 24 26 12 16 16 36 16 19,33

Sol.Sosp mg/l 80 2 2 1 2 2 1 1 8 6 6 4 4 4 4 4 2 2 2 3 5 3 3,19

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 24,20 19,75 33,10 28,00 52,20 18,08 16,72 29,10 41,80 47,30 17,83 16,48 12,05 5,74 8,72 7,58 5,91 5,41 5,86 1,77 5,55 19,198

Ammoniaca mg/l 15 0,83 2,33 3,09 3,14 3,35175 1,86 0,26 1,81 3,40 4,50 10,90 5,07 2,76 4,67 3,56 12,42 1,50 3,99 1,03 0,59 1,04 3,434

Nitriti mg/l 0,6 0,31 0,45 0,50 0,39 0,34905 0,29 0,21 0,21 0,41 0,44 0,42 0,48 0,50 0,57 0,53 0,55 0,54 0,52 0,51 0,16 0,44 0,417

Nitrati mg/l 20 4,53 4,23 4,63 4,37 3,93225 4,16 4,01 4,25 4,35 4,13 4,34 2,30 4,16 5,50 4,61 5,81 5,85 5,82 6,13 1,94 4,94 4,477

Fosfati mg/l 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02128 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010

Solfiti mg/l 1 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,01172 0,012

COD mg/l 160 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 117 78 119 120 134 112 146 118,000

Fenoli mg/l 0,5 0,12 0,11 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,07 0,17 0,19 0,2 0,18 0,13 0,11 0,13 0,13 0,09 0,11 0,06 0,111

Tens. MBASmg/l 2 0,52 0,56 0,60 0,61 0,6 0,43 0,41 0,40 0,40 0,37 0,76 0,34 0,36 0,37 0,36 1,08 1,34 1,38 0,98 0,92 1,03 0,658

Zn mg/l 0,5 0,01 0,01 0,06 0,04 0,05 0,02 0,01 0,06 0,09 0,10 0,03 0,16 0,07 0,04 0,05 0,02 0,06 0,03 0,02 0,10 0,02 0,049

Mn mg/l 2 0,07 0,07 0,15 0,12 0,12 0,07 0,03 0,18 0,16 0,15 0,18 0,17 0,17 0,31 0,15 0,09 0,07 0,07 0,28 0,18 0,24 0,144

Cd mg/l 0,02 0,012 0,012 0,00901 0,00901 0,00832 0,00901 0,00832 0,0097 0,0097 0,00832 0,00694 0,01 0,01 0,01 0,008 0,008 0,00721 0,01049 0,01008 0,008 0,01008 0,009

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,12 0,07 0,05 0,16 0,04664 0,07 0,08 0,10 0,12 0,16 0,16 0,31 0,32 0,57 0,42 0,12 0,11 0,09 0,12 0,28 0,10 0,171

Al mg/l 1 0,13 0,06 0,11 0,18 0,22108 0,25 0,03 0,02 0,02 0,01 0,04 0,05 0,15 0,08 0,12 0,09 0,21 0,02 0,02 0,15 0,03 0,095

Cu mg/l 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,007

Ni mg/l 2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,019

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02128 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010

Cloruri mg/l 8904 7548 13675 11873 19187 7632 7844 10813 14989 17003 6615 5852 3816 1823 2989 2459 1819 1603 1747 479 1370 7144,78

As 
nota

mg/l 0,5 <0,001 0,016 0,01 0,006 0,0107

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Dicembre 2016

FINALE CHIMICO-FISICO

DATA 1 2 5 6 7 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 27 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 9,22 9,27 9,39 9,30 9,21 9,24 9,22 9,21 9,24 9,22 9,19 9,39 9,33 9,21 9,15 9,11 9,12 9,12 9,09 9,08 9,22

Colore Hazen 34 36 32 22 16 12 14 20 26 36 24 26 28 26 16 24 20 26 28 28 24,70

Sol.Sosp mg/l 80 5 5 2 2 2 2 2 3 4 6 5 5 6 2 4 4 1 3 4 4 3,58

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 33 31,65 10,99 8,13 5,67 3,67 4,34 17,46 42,7 49,1 46,2 18,22 14,98 10,97 9,3 7,5 4,21 3,76 3,83 3,81 16,475

Ammoniaca mg/l 15 5,70 10,33 5,13 4,25 3,98034 3,44 2,08 4,62 10,23 5,80 4,17 2,32 1,97 1,01 1,59 2,22 2,01 1,85 1,64 1,58 3,797

Nitriti mg/l 0,6 0,26 0,37 0,44 0,41 0,22848 0,27 0,22 0,23 0,50 0,53 0,48 0,36 0,37 0,37 0,37 0,39 0,26 0,25 0,25 0,26 0,341

Nitrati mg/l 20 6,81 6,04 7,38 7,57 7,61375 8,24 8,42 7,77 7,04 6,90 6,78 8,00 8,72 8,65 8,79 8,48 8,40 7,95 8,36 8,50 7,821

Fosfati mg/l 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00994 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,011

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,012

COD mg/l 160 n.d. n.d. n.d. 132 93 76 80 82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22 56 49 41 70,111

Fenoli mg/l 0,5 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 0,1 0,12 0,1 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,12 0,03 0,03 0,068

Tens. MBASmg/l 2 0,3 0,30 0,31 0,33 0,34 0,33 0,31 0,30 0,33 0,33 0,34 0,31 0,31 0,29 0,26 0,23 0,32 0,00 0,31 0,30 0,293

Zn mg/l 0,5 0,25857 0,18 0,11 0,05 0,03 0,04 0,06 0,05 0,03 0,06 0,07 0,05 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,055

Mn mg/l 2 0,16 0,18 0,18 0,15 0,10 0,09 0,06 0,31 0,09 0,14 0,08 0,08 0,06 0,08 0,10 0,11 0,05 0,12 0,09 0,07 0,114

Cd mg/l 0,02 0,01746 0,01746 0,01404 0,01366 0,01328 0,00986 0,00834 0,00568 0,00492 0,00454 0,00492 0,00416 0,00492 0,005 0,005 0,003 0,005 0,01658 0,00548 0,004 0,008

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,25 0,22 0,39 0,24 0,32 0,25 0,28 0,55 0,20 0,23 0,20 0,23 0,23 0,32 0,26 0,23 0,32 0,36 0,19 0,16 0,272

Al mg/l 1 0,09 0,13 0,13 0,12 0,10 0,08 0,09 0,21 0,21 0,10 0,06 0,11 0,08 0,06 0,10 0,10 0,27 0,03 0,06 0,06 0,110

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,013

Ni mg/l 2 0,06 0,09 0,05 0,05 0,03 0,01 0,01 0,04 0,09 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,06 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,035

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,012

Cloruri mg/l 11173 15095 4147 2497 1696 954 1264 6488 15540 19781 18933 5724 4897 3541 3223 2578 2341 979 979 1009 6141,97

As 
nota

mg/l 0,5 0,002 0,007 0,006 0,007 0,006

Hg
 nota

mg/l 0,005 0,002 0,004 0,002 0,004 0,003

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Novembre 2016

FINALE CHIMICO-FISICO

DATA 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 9,1 9,07 9,03 9,11 9,36 9,39 9,35 9,38 9,49 9,20 9,38 9,36 9,35 9,42 9,40 9,43 9,40 9,22 9,00 9,04 9,17 9,27

Colore Hazen 4 4 26 32 18 16 12 18 28 26 24 12 6 36 18 18 10 18 32 34 28 20,00

Sol.Sosp mg/l 80 2 2 4 4 6 5 6 5 3 6 3 3 2 2 1 1 1 5 3 4 3 3,43

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 1,85 1,90 2,37 2,88 12,33 45,90 48,70 54,80 21,90 16,38 12,55 10,65 8,52 3,48 2,99 5,65 2,86 2,85 2,40 2,48 10,66 13,052

Ammoniaca mg/l 15 3,73 2,13 3,13 4,75 4,10145 4,60 5,47 10,72 6,39 2,76 1,74 4,94 1,70 2,13 2,04 1,48 1,24 5,02 1,43 1,30 1,63 3,449

Nitriti mg/l 0,6 0,41 0,53 0,41 0,40 0,52394 0,34 0,40 0,47 0,47 0,46 0,35 0,33 0,33 0,38 0,36 0,16 0,23 0,14 0,13 0,14 0,20 0,340

Nitrati mg/l 20 4,33 4,39 5,13 6,81 6,69835 6,00 6,47 6,02 6,68 6,50 7,27 7,49 7,37 4,36 5,02 5,79 6,01 6,48 5,50 6,12 6,22 6,032

Fosfati mg/l 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00891 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,009

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,012

COD mg/l 160 26 10 31 63 133 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 94 117 26 23 39 88 49 n.d. 58,250

Fenoli mg/l 0,5 0,12 0,09 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,13 0,12 0,11 0,09 0,1 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,05 0,02 0,12 0,05 0,092

Tens. MBASmg/l 2 0,98 0,84 0,80 0,78 0,68 1,02 1,01 0,98 0,93 0,70 0,67 0,60 0,62 0,64 0,65 0,51 0,50 0,41 0,34 0,33 0,31 0,681

Zn mg/l 0,5 0,36112 0,24 0,03 0,03 0,0268 0,07 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,32 0,40 0,14 0,087

Mn mg/l 2 0,21 0,09 0,12 0,07 0,05 0,06 0,05 0,05 0,03 0,06 0,04 0,06 0,05 0,10 0,11 0,10 0,04 0,05 0,19 0,23 0,13 0,090

Cd mg/l 0,02 0,00803 0,008 0,008 0,01 0,01 0,0117 0,0092 0,00836 0,00752 0,007 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,005 0,00688 0,00874 0,00998 0,01746 0,01746 0,009

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,09 0,09 0,12 0,32 0,12936 0,08 0,11 0,21 0,06 0,12 0,09 0,08 0,09 0,06 0,14 0,11 0,16 0,31 0,31 0,30 0,17 0,150

Al mg/l 1 0,16 0,16 0,13 0,15 0,25124 0,08 0,00 0,06 0,05 0,08 0,12 0,14 0,22 0,19 0,21 0,23 0,18 0,16 0,16 0,02 0,04 0,133

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010

Ni mg/l 2 0,08 0,05 0,03 0,02 0,08 0,05 0,08 0,06 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,01 0,05 0,05 0,037

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Cl2 mg/l 0,2 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,01428 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,01302 0,01302 0,010

Cloruri mg/l 383 383 496 653 3329 6657 19293 21837 6975 4834 4198 3138 2714 1102 840 1281 865 712 594 585 3943 4038,653

As 
nota

mg/l 0,5 0,011 0,007 0,011 0,009 0,010

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Ottobre 2016

CONFLUENZA

DATA 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,34 8,4 8,61 8,68 8,59 8,17 8,73 8,85 8,48 8,27 8,80 8,67 8,00 7,86 8,19 8,32 7,99 8,25 8,10 9,34 8,03

Colore Hazen 56 60 40 56 52 56 54 38 40 58 72 72 104 100 74 74 88 96 70 92 86

Sol.Sosp mg/l 80 3,6 2,8 6 3,2 3,6 6,4 5,6 4,8 3,2 3,6 5,6 5,6 3,2 4,8 4,8 7,2 4 4,8 4 10 4

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l

Conducibilità mS 13,27 13,58 30,90 37,30 35,00 7,13 10,89 20,20 24,60 6,48 14,45 13,70 6,11 5,03 4,47 4,33 3,16 2,98 3,32 0,99 3,29

Ammoniaca mg/l 15 0,87 2,66 2,65 2,54 3,17955 0,69 0,33 1,69 3,20 1,61 10,26 5,14 1,65 1,62 2,19 1,56 1,00 1,03 1,05 1,43 0,78

Nitriti mg/l 0,6 0,40 0,32 0,46 0,39 0,42 0,17 0,21 0,22 0,34 0,14 0,44 0,45 0,29 0,28 0,35 0,29 0,23 0,20 0,29 0,10 0,35

Nitrati mg/l 20 8,48 8,72 8,01 9,61 8,25 8,52 8,82 6,78 5,25 5,93 9,80 9,69 10,66 13,73 11,23 11,54 13,75 12,74 14,63 4,72 11,23

Fosfati mg/l 10 0,37 0,10 0,07 0,16 0,12 0,17 0,15 0,08 0,10 0,04 0,09 0,03 0,04 0,03 0,28 0,25 0,29 0,23 0,24 0,11 0,24

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 68 105 n.d. 96 105 145 106 140 129 134 78 151

Fenoli mg/l 0,5 0,27 0,27 0,22 0,21 0,17 0,22 0,19 0,14 0,19 0,19 0,38 0,25 0,25 0,26 0,43 0,34 0,36 0,31 0,27 0,16 0,2

Tens. MBASmg/l 2 0,62 0,65 0,71 0,8 0,72 0,65 0,46 0,46 0,56 0,45 0,8 0,67 0,57 0,48 0,43 0,97 0,5 1,04 1,23 0,88 1,2

Zn mg/l 0,5 0,10 0,07 0,07 0,05 0,13 0,07 0,07 0,08 0,06 0,07 0,06 0,06 0,21 0,14 0,13 0,13 0,14 0,12 0,05 0,07 0,05

Mn mg/l 2 0,17 0,17 0,18 0,14 1,72 0,13 0,11 0,20 0,18 0,17 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,16 0,09 0,13 0,16 0,16 0,16

Cd mg/l 0,02 0,010 0,009 0,008 0,008 0,00763 0,006 0,009 0,010 0,008 0,008 0,012 0,016 0,016 0,012 0,010 0,010 0,006 0,019 0,008 0,007 0,008

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,34 0,16 0,15 0,20 0,44 0,25 0,24 0,18 0,18 0,17 0,26 0,25 0,40 0,38 0,40 0,21 0,12 0,22 0,22 0,62 0,22

Al mg/l 1 0,15 0,41 0,32 0,30 0,34 0,36 0,34 0,07 0,02 0,07 0,38 0,13 0,14 0,18 0,18 0,15 0,26 0,06 0,06 0,21 0,11

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,05 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,05 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,02 0,04 0,04 0,02 0,04 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,30 0,01 0,30

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 4579,44 4613 14204,8 15328,4 13059,9 2459,33 2883,35 7632,41 8226,04 2035,31 5003,47 5749,75 1865,7 1568,88 1293,27 1280,55 920,129 805,643 928,609 233,212 436,743

As 
nota

mg/l 0,5 0,005 0,015 0,011 0,011

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Dicembre 2016

CONFLUENZA

DATA 1 2 5 6 7 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 27 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 9,19 9,01 8,46 8,29 8,89 9,13 8,87 8,81 9,05 8,41 8,35 8,40 9,01 8,87 8,31 8,89 8,95 8,93 8,75 8,67

Colore Hazen 34 50 60 52 42 22 32 46 34 62 50 54 36 46 58 36 46 78 64 64

Sol.Sosp mg/l 80 4 8 6 10 5 5 14 5 9 5 6 6 4 4 4 5 3 6 6 6

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l

Conducibilità mS 20,4 16,65 4,2 3,4 3,94 4,87 3,82 18,62 28,1 9,3 17,28 4,67 10,91 7,93 4,27 6,51 3,67 3,46 3,38 3,06

Ammoniaca mg/l 15 3,95 9,64 2,77 2,18 2,36 2,74 1,97 2,92 5,86 3,75 2,84 0,85 1,89 0,70 1,36 1,95 1,97 1,76 1,76 1,62

Nitriti mg/l 0,6 0,24 0,23 0,23 0,19 0,20 0,28 0,18 0,20 0,38 0,20 0,23 0,12 0,31 0,25 0,12 0,31 0,21 0,20 0,20 0,23

Nitrati mg/l 20 9,69 10,49 11,36 10,33 8,60 9,15 9,91 9,69 9,58 8,50 10,73 10,62 9,62 11,38 15,33 11,91 11,12 10,82 13,21 12,12

Fosfati mg/l 10 0,10 0,10 0,22 0,39 0,39 0,05 0,05 0,40 0,40 0,21 0,39 0,33 0,25 0,18 0,28 0,23 0,14 0,08 0,22 0,19

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 n.d. n.d. 106 104 74 68 117 n.d. n.d. n.d. n.d. 96 81 57 91 92 57 73 79 57

Fenoli mg/l 0,5 0,06 0,2 0,14 0,19 0,11 0,13 0,21 0,18 0,13 0,27 0,23 0,26 0,19 0,38 0,38 0,17 0,18 0,38 0,34 0,34

Tens. MBASmg/l 2 0,30 0,31 0,38 0,4 0,41 0,39 0,36 0,42 0,41 0,4 0,48 0,32 0,31 0,41 0,37 0,35 0,38 0 0,38 0,34

Zn mg/l 0,5 0,24 0,17 0,17 0,04 0,04 0,05 0,07 0,06 0,04 0,07 0,07 0,06 0,04 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03

Mn mg/l 2 0,1704 0,17 0,17 0,12 0,1136 0,11 0,09 0,23 0,30 0,23 0,18 0,13 0,09 0,10 0,12 0,10 0,07 0,14 0,14 0,09

Cd mg/l 0,02 0,017 0,017 0,008 0,013 0,0129 0,009 0,008 0,005 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,006 0,007 0,004 0,005 0,014 0,004 0,004

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,29 0,29 0,43 0,53 0,4148 0,34 0,41 0,46 0,36 0,57 0,42 0,32 0,32 0,31 0,49 0,32 0,37 0,38 0,38 0,38

Al mg/l 1 0,14 0,14 0,31 0,51 0,30494 0,18 0,45 0,44 0,30 0,59 0,49 0,44 0,25 0,40 0,38 0,40 0,61 0,40 0,40 0,40

Cu mg/l 0,1 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,06 0,06 0,03 0,06 0,05 0,01 0,01 0,03 0,14 0,06 0,05 0,05 0,03 0,08 0,08 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 6806 5682 1221 1047 1102 1374 1170 8586 10897 2926 4410 1429 806 2866 1272 1039 992 1039 1039 903

As 
nota

mg/l 0,5

Hg
 nota

mg/l 0,005

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Novembre 2016

CONFLUENZA

DATA 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,93 8,63 8,51 8,44 8,67 9,03 9,12 8,95 8,88 8,76 8,80 8,72 8,82 9,00 8,73 8,07 8,27 8,41 8,95 8,96 9,03

Colore Hazen 10 30 54 80 52 66 26 56 56 58 36 36 28 50 62 66 68 66 44 62 40

Sol.Sosp mg/l 80 9,6 9,6 7,2 4,8 7,2 4,8 4 4,8 5,6 6,4 4 4 4,8 5,6 4,4 5,2 3,6 10,8 6 4,4 4

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l

Conducibilità mS 1,68 1,67 2,08 2,41 17,78 22,6 24,8 31,9 15,27 11,2 8,72 8,72 6,37 3,16 2,51 1,92 2,05 2,43 2,39 2,48 13,04

Ammoniaca mg/l 15 3,74 1,46 2,15 4,03 2,23665 3,03 3,19 6,93 4,43 1,95 7,32 2,44 2,14 2,46 2,58 0,70 1,08 2,48 1,11 1,29 1,78

Nitriti mg/l 0,6 0,37 0,39 0,50 0,43 0,54136 0,35 0,23 0,49 0,48 0,47 0,20 0,59 0,22 0,35 0,23 0,08 0,22 0,12 0,14 0,14 0,20

Nitrati mg/l 20 7,91 9,38 11,99 12,06 9,1361 7,13 7,81 7,47 8,52 9,13 9,12 9,69 9,69 5,56 9,04 14,40 12,37 10,11 6,71 8,14 7,59

Fosfati mg/l 10 0,06 0,08 0,03 0,09 0,08217 0,09 0,05 0,10 0,11 0,13 0,08 0,08 0,20 0,25 0,16 0,32 0,20 0,08 0,10 0,32 0,19

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01172 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 48 16 54 60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 65 73 71 106 86 48 50 55 70 56 n.d.

Fenoli mg/l 0,5 0,17 0,21 0,25 0,24 0,18 0,27 0,28 0,3 0,33 0,258 0,22 0,21 0,12 0,15 0,21 0,21 0,19 0,34 0,17 0,2 0,1

Tens. MBASmg/l 2 0,87 0,81 0,76 1,9 0,93 0,81 0,95 0,93 0,85 0,72 0,72 0,57 0,67 0,76 0,71 0,5 0,53 0,4 0,37 0,45 0,37

Zn mg/l 0,5 0,21 0,19 0,06 0,08 0,06 0,10 0,07 0,04 0,05 0,05 0,02 0,08 0,05 0,01 0,01 0,03 0,19 0,08 0,25 0,22 0,22

Mn mg/l 2 0,19 0,12 0,14 0,24 0,11 0,12 0,12 0,11 0,10 0,15 0,10 0,16 0,10 0,16 0,13 0,17 0,08 0,08 0,32 0,22 0,13

Cd mg/l 0,02 0,008 0,007 0,009 0,009 0,0085 0,013 0,010 0,009 0,008 0,005 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,006 0,007 0,009 0,014 0,014

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,34 0,34 0,24 0,52 0,15876 0,16 0,16 0,21 0,21 0,31 0,12 0,15 0,19 0,11 0,20 0,32 0,28 0,39 0,61 0,29 0,19

Al mg/l 1 0,66 0,66 0,22 0,24 0,33494 0,19 0,06 0,12 0,22 0,34 0,21 0,30 0,30 0,39 0,44 0,75 0,64 0,61 0,56 0,28 0,22

Cu mg/l 0,1 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,00952 0,03038 0,03038

Ni mg/l 2 0,08 0,07 0,07 0,07 0,15 0,02 0,08 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,11 0,07 0,01 0,06 0,05

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,02 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 331 348 469 517 6530 6530 8268 12742 5449 3562 2828 2332 2171 946 708 645 475 475 615 522 3965

As 
nota

mg/l 0,5 0,010 0,008 0,012 0,012

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 





















iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Aprile 2016

FINALE BIOLOGICO

DATA 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 26 27 28 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,56 7,56 7,29 6,81 7,46 7,50 7,67 6,77 7,48 7,56 7,24 7,34 7,37 7,37 7,53 7,60 7,43 7,37 7,38 7,47 7,39

Colore Hazen 162 112 120 106 116 142 102 106 108 96 128 135 134 128 126 136 100 124 122 158 123,05

Sol.Sosp mg/l 80 17 17 17 11 9 5 8 11 5 4 7 7 6 5 3 5 12 14 9 8 9,00

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 3,04 3,66 3,11 2,80 2,59 2,70 3,09 2,96 2,49 2,54 2,58 2,32 2,09 2,03 2,06 2,39 1,77 1,98 2,34 2,38 2,55

Ammoniaca mg/l 15 8,75 4,47 12,49 6,61 4,84 5,28 11,90 4,78 3,53 11,07 4,51 7,33 10,34 2,61 1,60 4,08 1,18 5,41 13,79 9,18 6,69

Nitriti mg/l 0,6 0,37 0,37 0,24 0,19 0,46 0,23 0,17 0,23 0,12 0,15 0,18 0,20 0,17 0,15 0,13 0,18 0,07 0,22 0,20 0,19 0,21

Nitrati mg/l 20 8,86 8,31 7,38 8,55 18,48 13,39 9,18 9,17 10,29 9,91 11,54 9,73 10,60 11,05 10,01 8,80 14,89 17,79 17,10 16,22 11,56

Fosfati mg/l 10 1,04 0,61 0,31 0,29 0,36 0,21 0,37 0,44 0,55 0,44 0,46 0,63 0,61 1,03 0,99 0,82 0,82 0,84 1,23 0,88 0,65

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 108 97 138 118 77 104 85 105 108 89 128 103 101 105 109 107 86 98 140 112 105,90

Fenoli mg/l 0,5 0,33 0,34 0,36 0,35 0,47 0,43 0,4 0,4 0,37 0,4 0,38 0,38 0,4 0,33 0,34 0,39 0,4 0,39 0,34 0,33 0,38

Tens. MBASmg/l 2 1,45 1,53 0,67 1,08 0,64 1,12 1,1 1,17 1,23 1,07 1,1 1,17 1,18 1,02 1,04 1,09 1,07 1,1 0,88 0,73 1,07

Zn mg/l 0,5 0,11 0,18 0,15 0,14 0,19 0,08 0,08 0,34 0,29 0,05 0,13 0,10 0,06 0,06 0,05 0,09 0,14 0,11 0,10 0,08 0,13

Mn mg/l 2 0,26 0,16 0,16 0,15 0,12 0,08 0,21 0,15 0,06 0,11 0,16 0,11 0,12 0,12 0,13 0,25 0,25 0,17 0,14 0,19 0,16

Cd mg/l 0,02 0,009 0,008 0,110 0,010 0,01 0,017 0,017 0,015 0,015 0,014 0,012 0,013 0,010 0,011 0,013 0,014 0,014 0,014 0,012 0,008 0,017

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,56 0,31 0,29 0,49 0,29 0,27 0,27 0,36 0,33 0,31 0,34 0,30 0,80 0,34 0,23 0,46 0,62 0,70 0,67 0,25 0,41

Al mg/l 1 0,94 0,68 0,60 0,67 0,33 0,69 0,30 0,54 0,51 0,45 0,45 0,55 0,57 0,40 0,37 0,64 0,36 0,60 0,46 0,44 0,53

Cu mg/l 0,1 0,03 0,03 0,03 0,01 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Ni mg/l 2 0,09 0,07 0,06 0,05 0,13 0,06 0,08 0,17 0,09 0,11 0,11 0,11 0,13 0,11 0,06 0,08 0,08 0,11 0,08 0,04 0,09

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02

Cloruri mg/l 801 933 878 885 755 678 721 628 602 1060 615 509 509 441 496 543 492 513 509 473 652,05

As 
nota

mg/l 0,5 0,009 <0,001 <0,001 0,006 0,008

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,002

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Giugno 2016

FINALE BIOLOGICO

DATA 1 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,6 7,63 7,81 7,83 7,73 7,61 7,53 7,54 7,58 7,20 7,18 7,16 7,68 7,55 8,29 8,05 8,12 8,04 8,01 8,04 7,97 7,72

Colore Hazen 66 80 86 90 88 126 116 88 90 82 90 82 98 70 90 94 90 64 62 60 66 84,67

Sol.Sosp mg/l 80 4 11 13 12 10 9 5 7 6 7 12 6 5 4 4 28 78 56 26 17 14 15,90

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 2,80 2,37 2,35 2,03 1,93 2,02 2,45 2,12 2,37 2,42 2,71 2,63 3,43 2,89 2,28 2,73 2,93 2,99 2,73 2,61 2,93 2,56

Ammoniaca mg/l 15 12,78 13,06 13,66 14,46 12,44 10,79 9,11 11,16 12,61 10,60 9,02 6,23 6,21 9,92 2,82 8,79 10,58 13,84 10,86 11,92 13,94 10,70

Nitriti mg/l 0,6 0,20 0,27 0,34 0,28 0,36 0,20 0,22 0,21 0,26 0,22 0,17 0,24 0,27 0,26 0,21 0,22 0,27 0,49 0,45 0,43 0,36 0,28

Nitrati mg/l 20 4,08 3,19 1,87 4,74 5,46 8,50 4,46 2,69 8,14 4,06 4,72 9,08 9,99 7,90 16,12 12,06 7,07 5,98 1,04 1,57 1,47 5,91

Fosfati mg/l 10 0,54 1,82 1,23 0,45 0,51 0,44 0,28 0,44 0,43 0,42 0,42 0,46 0,52 0,29 0,21 0,40 0,72 1,62 0,27 0,44 0,51 0,59

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 85 88 104 113 87 76 90 86 91 90 133 124 112 142 72 103 98 87 81 87 110 98,05

Fenoli mg/l 0,5 0,34 0,34 0,39 0,36 0,4 0,37 0,38 0,34 0,35 0,33 0,38 0,34 0,37 0,35 0,34 0,38 0,4 0,35 0,33 0,34 0,39 0,36

Tens. MBASmg/l 2 0,81 0,88 0,92 0,9 1,05 1,03 1,27 1,06 0,86 0,87 0,96 0,88 0,94 0,95 0,88 0,93 0,88 0,71 0,72 0,82 1,08 0,92

Zn mg/l 0,5 0,08 0,04 0,05 0,03 0,04 0,06 0,09 0,06 0,08 0,08 0,11 0,08 0,11 0,10 0,10 0,12 0,10 0,19 0,15 0,07 0,06 0,09

Mn mg/l 2 0,16 0,15 0,04 0,12 0,14 0,17 0,21 0,14 0,18 0,18 0,22 0,21 0,23 0,23 0,26 0,35 0,61 0,38 0,38 0,39 0,37 0,24

Cd mg/l 0,02 0,012 0,014 0,011 0,017 0,015 0,013 0,013 0,013 0,012 0,013 0,018 0,018 0,018 0,016 0,012 0,014 0,010 0,008 0,010 0,012 0,014 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,34 1,7 0,76 0,61 0,5 0,41 0,48 0,22 0,18 0,21 0,64 0,47 0,53 0,33 0,25 1,11 1,92 1,76 1,17 0,88 1,01 0,74

Al mg/l 1 0,52 0,90 0,86 0,89 0,94 0,69 0,89 0,75 0,70 0,24 0,53 0,56 0,35 0,28 0,19 0,31 0,89 0,92 0,63 0,57 0,50 0,62

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,01 0,02

Ni mg/l 2 0,07 0,07 0,02 0,08 0,06 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,08 0,02 0,05 0,07 0,06 0,07 0,04

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,04 0,01 0,04 0,02 0,02 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,05 0,03 0,06 0,02 0,02 0,06 0,03

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,02 0,05 0,07 0,07 0,07 0,06 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,02 0,01 0,04 0,03 0,01 0,01 0,03

Cloruri mg/l 547 483 458 458 433 458 475 496 508 511 555 547 598 585 522 526 554 574 581 546 547 522,00

As 
nota

mg/l 0,5 0,003 0,002 0,005 0,005 0,004

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Maggio 2016

FINALE BIOLOGICO

DATA 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,32 7,34 7,61 7,43 7,54 7,35 7,59 7,59 7,34 7,53 7,61 6,60 7,41 7,53 7,58 7,55 7,58 7,47 7,39 7,55 7,66 7,56 7,46

Colore Hazen 134 96 90 94 96 100 74 90 106 116 64 66 116 76 94 76 78 66 68 66 64 87,14

Sol.Sosp mg/l 80 15 15 6 9 8 11 10 12 4 6 4 6 6 10 12 7 8 9 7 8 6 6 8,41

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 2,24 1,93 2,12 2,01 2,20 2,22 2,15 2,39 2,42 2,26 2,51 2,30 2,42 2,54 2,35 2,10 1,98 1,92 1,88 2,40 2,11 2,41 2,22

Ammoniaca mg/l 15 3,86 12,74 10,47 10,72 9,36 3,06 9,19 7,06 4,26 6,14 12,97 7,74 10,73 11,39 13,33 3,21 2,47 14,09 9,58 12,05 2,78 9,06 8,47

Nitriti mg/l 0,6 0,15 0,18 0,21 0,14 0,16 0,12 0,19 0,18 0,13 0,16 0,14 0,12 0,15 0,15 0,05 0,09 0,09 0,17 0,33 0,18 0,08 0,19 0,15

Nitrati mg/l 20 11,56 14,97 15,25 12,04 11,65 12,66 13,72 15,71 16,74 5,64 9,62 13,70 11,53 9,28 2,89 3,67 7,52 4,58 5,18 3,13 8,52 5,22 9,76

Fosfati mg/l 10 0,44 0,89 0,40 0,42 0,52 0,36 0,48 0,47 0,57 0,53 0,59 0,50 0,53 0,52 0,50 0,43 0,35 0,76 0,52 0,60 0,45 0,51 0,52

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 128 87 48 57 60 63 60 78 88 71 99 57 51 88 67 101 51 76 61 90 79 56 73,45

Fenoli mg/l 0,5 0,41 0,39 0,35 0,33 0,36 0,33 0,38 0,35 0,31 0,3 0,26 0,28 0,28 0,3 0,3 0,32 0,3 0,35 0,33 0,35 0,35 0,33 0,33

Tens. MBASmg/l 2 0,73 0,8 0,78 0,93 0,93 0,93 1,17 1,12 1,05 0,98 0,82 1,17 1,1 1,04 1,12 1,16 1,1 0,63 0,68 1,07 1,18 0,83 0,97

Zn mg/l 0,5 0,29 0,12 0,07 0,07 0,08 0,12 0,06 0,04 0,07 0,08 0,07 0,06 0,07 0,15 0,12 0,12 0,09 0,09 0,05 0,07 0,06 0,06 0,09

Mn mg/l 2 0,19 0,17 0,14 0,14 0,12 0,15 0,13 0,21 0,19 0,20 0,13 0,09 0,15 0,17 0,20 0,18 0,17 0,17 0,15 0,17 0,10 0,12 0,16

Cd mg/l 0,02 0,003 0,013 0,016 0,015 0,014 0,014 0,016 0,019 0,018 0,018 0,018 0,015 0,014 0,013 0,014 0,014 0,013 0,014 0,012 0,013 0,014 0,008 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,53 0,35 0,28 0,28 0,37 0,32 0,39 0,68 0,52 0,45 0,32 0,25 0,33 0,50 0,42 0,33 0,27 0,31 0,39 0,29 0,24 1,22 0,41

Al mg/l 1 0,50 0,92 0,73 0,73 0,68 0,97 0,57 0,84 0,40 0,46 0,51 0,27 0,17 0,35 0,45 0,24 0,39 0,30 0,33 0,20 0,21 0,43 0,48

Cu mg/l 0,1 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02

Ni mg/l 2 0,08 0,17 0,17 0,11 0,022 0,25 0,20 0,21 0,10 0,03 0,03 0,06 0,06 0,05 0,19 0,10 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,10

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,10 0,10 0,10 0,08 0,10 0,01 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04

Cl2 mg/l 0,2 0,03 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02

Cloruri mg/l 560 403 492 475 488 500 475 500 577 551 547 546 569 526 517 500 509 500 475 500 539 543 513,27

As 
nota

mg/l 0,5 <0,001 0,006 0,004 0,002 0,004

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Aprile 2016

FINALE CHIMICO-FISICO

DATA 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 26 27 28 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 9,35 9,19 9,1 9,28 9,23 9,29 9,24 9,23 9,24 9,24 9,30 9,38 9,33 9,37 9,37 9,44 9,36 9,48 9,48 9,34 9,31

Colore Hazen 24 24 28 18 32 38 32 26 30 22 22 30 38 32 32 26 32 26 8 22 27,10

Sol.Sosp mg/l 80 5 5 5 5 7 7 2 2 4 5 7 9 9 9 7 6 2 2 11 10 5,95

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 25,30 24,30 22,00 20,40 28,10 30,70 21,60 17,62 14,08 11,07 8,83 4,89 4,34 3,52 3,49 3,26 2,51 2,39 2,30 2,18 12,64

Ammoniaca mg/l 15 10,16 12,08 5,73 3,57 8,74 11,08 11,72 9,25 5,72 9,01 7,79 4,64 11,19 12,76 11,52 7,33 3,86 3,83 1,93 2,18 7,70

Nitriti mg/l 0,6 0,29 0,48 0,40 0,33 0,4 0,43 0,50 0,51 0,34 0,35 0,35 0,38 0,37 0,32 0,38 0,32 0,29 0,29 0,29 0,29 0,37

Nitrati mg/l 20 4,26 4,21 3,81 4,02 4,08 3,61 4,92 4,92 4,63 5,18 7,27 6,25 3,39 5,04 5,08 5,18 4,59 1,87 5,02 6,74 4,70

Fosfati mg/l 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 110 108 110 128 144 123 105 138 99 90 115,50

Fenoli mg/l 0,5 0,10 0,09 0,09 0,08 0,06 0,07 0,09 0,07 0,07 0,08 0,09 0,08 0,1 0,1 0,09 0,13 0,08 0,12 0,1 0,1 0,09

Tens. MBASmg/l 2 1,00 0,96 0,71 0,68 0,78 0,8 0,086 0,83 0,81 0,8 0,83 0,82 0,9 0,87 0,78 0,81 0,89 0,34 0,33 0,32 0,72

Zn mg/l 0,5 0,01 0,02 0,07 0,04 0,03 0,03 0,07 0,06 0,04 0,01 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03

Mn mg/l 2 0,17 0,09 0,07 0,05 0,02 0,08 0,10 0,05 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,07 0,05 0,07 0,05 0,17 0,06

Cd mg/l 0,02 0,011 0,010 0,010 0,010 0,011 0,012 0,015 0,013 0,011 0,008 0,007 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,004 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,21 0,1 0,11 0,16 0,19 0,30 0,20 0,25 0,19 0,21 0,17 0,13 0,13 0,12 0,10 0,11 0,11 0,12 0,11 0,22 0,16

Al mg/l 1 0,46 0,41 0,24 0,22 0,03 0,03 0,03 0,19 0,22 0,16 0,16 0,24 0,25 0,04 0,04 0,02 0,06 0,06 0,13 0,01 0,15

Cu mg/l 0,1 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Ni mg/l 2 0,03 0,02 0,01 0,01 0,13 0,04 0,04 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,00 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cl2 mg/l 0,2 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

Cloruri mg/l 8650 4876 4516 4367 9753 12509 8692 6933 5003 3740 3095 1526 1526 1187 1013 890 611 568 581 547 4029,15

As 
nota

mg/l 0,5 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Giugno 2016

FINALE CHIMICO-FISICO

DATA 1 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,91 8,9 8,8 8,78 8,73 8,68 8,67 9,03 8,86 9,06 9,03 9,04 9,03 8,97 9,05 8,96 8,91 9,11 9,10 8,94 9,01 8,93

Colore Hazen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 46 46 44 40 15,67

Sol.Sosp mg/l 80 4 4 3 5 4 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 5 32 16 5 5 9 5,67

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 1,69 1,59 1,61 1,58 1,59 1,60 1,25 1,61 1,62 2,06 2,10 1,59 1,59 1,56 1,50 1,59 1,76 2,05 1,97 1,72 1,65 1,68

Ammoniaca mg/l 15 6,79 7,80 10,25 11,82 14,33 11,29 10,94 11,11 12,12 13,44 11,69 9,67 6,38 5,22 4,50 6,93 7,10 11,34 10,00 10,74 9,45 9,66

Nitriti mg/l 0,6 0,41 0,41 0,42 0,47 0,4 0,38 0,38 0,40 0,42 0,54 0,53 0,45 0,40 0,34 0,34 0,32 0,20 0,27 0,39 0,36 0,42 0,39

Nitrati mg/l 20 3,16 3,29 1,69 1,92 2,52 3,35 2,26 3,35 3,08 3,94 4,53 4,31 3,97 4,19 3,90 2,79 0,63 0,67 1,90 1,69 2,12 2,82

Fosfati mg/l 10 0,01 0,01 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 23 49 18 35 89 61 51 60 59 50 78 103 44 67 23 20 67 126 122 130 112 66,05

Fenoli mg/l 0,5 0,06 0,06 0,05 0,06 0,1 0,09 0,09 0,11 0,11 0,11 0,13 0,15 0,14 0,14 0,11 0,09 0,15 0,15 0,18 0,18 0,17 0,12

Tens. MBASmg/l 2 0,18 0,2 0,15 0,17 0,43 0,4 0,39 0,47 0,49 0,5 0,66 0,54 0,65 0,78 0,56 0,48 0,55 0,51 0,66 0,63 0,63 0,48

Zn mg/l 0,5 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,08 0,06 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02

Mn mg/l 2 0,05 0,13 0,14 0,07 0,07 0,12 0,08 0,07 0,06 0,09 0,10 0,10 0,08 0,07 0,10 0,10 0,10 0,20 0,18 0,20 0,11 0,11

Cd mg/l 0,02 0,011 0,011 0,010 0,009 0,009 0,010 0,010 0,014 0,015 0,015 0,014 0,013 0,013 0,010 0,016 0,016 0,016 0,016 0,011 0,009 0,009 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,25 0,17 0,08 0,11 0,11 0,11 0,09 0,11 0,08 0,13 0,10 0,09 0,09 0,09 0,07 0,13 0,46 0,39 0,03 0,26 0,19 0,15

Al mg/l 1 0,25 0,44 0,05 0,55 0,45 0,45 0,70 0,40 0,38 0,06 0,10 0,03 0,07 0,03 0,13 0,14 0,11 0,18 0,04 0,29 0,35 0,25

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,03 0,02 0,02 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,08 0,05 0,05 0,03

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 437 416 420 394 403 407 411 411 413 416 420 415 407 400 401 403 415 428 433 416 417 413,48

As 
nota

mg/l 0,5 0,002 0,003 0,004 0,005 0,004

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 

COD eseguito su camp. Ist. Ore 08:30: mg/l 143 90 121 38 78 35 70 120 142 129 60



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Maggio 2016

FINALE CHIMICO-FISICO

DATA 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 9,33 9,3 9,23 9,20 9,10 9,30 9,49 9,47 9,46 9,43 9,46 9,44 9,33 9,31 9,46 9,42 9,43 9,47 9,06 8,90 9,00 8,83 9,29

Colore Hazen 32 32 10 28 38 30 26 22 28 26 18 24 20 26 26 20 26 32 28 20 16 6 24,27

Sol.Sosp mg/l 80 4 4 8 4 3 3 3 3 6 4 1 2 2 2 5 6 6 5 5 4 1 1 3,73

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 2,01 2,03 1,97 1,92 1,87 1,81 1,69 1,65 1,64 1,66 3,01 2,81 2,62 2,29 1,90 2,32 2,39 2,63 2,55 2,44 1,96 2,06 2,15

Ammoniaca mg/l 15 4,74 4,70 4,61 11,46 14,38 14,78 14,66 10,33 6,96 5,25 8,60 10,69 9,57 8,03 7,57 9,89 6,79 12,93 12,61 10,50 9,73 10,91 9,53

Nitriti mg/l 0,6 0,28 0,32 0,33 0,43 0,44 0,37 0,37 0,37 0,40 0,30 0,27 0,30 0,35 0,34 0,26 0,29 0,33 0,33 0,31 0,28 0,29 0,33 0,33

Nitrati mg/l 20 5,43 5,17 5,62 8,64 5,07 3,63 3,24 3,23 3,26 3,30 2,77 1,31 1,55 1,37 2,82 2,77 2,76 2,44 2,99 2,77 3,10 3,00 3,47

Fosfati mg/l 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 90 55 45 44 76 21 20 21 22 21 56 78 80 61 67 38 41 60 49 47 32 19 47,41

Fenoli mg/l 0,5 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,06 0,07 0,12 0,11 0,13 0,11 0,11 0,12 0,1 0,08 0,07 0,06 0,09

Tens. MBASmg/l 2 0,48 0,44 0,47 0,58 0,59 0,58 0,05 0,5 0,5 0,86 0,74 0,77 0,67 0,67 0,93 1,07 0,93 0,7 0,51 0,49 0,36 0,28 0,60

Zn mg/l 0,5 0,07 0,04 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,07 0,05 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02

Mn mg/l 2 0,08 0,06 0,10 0,07 0,05 0,07 0,15 0,23 0,08 0,05 0,07 0,02 0,05 0,06 0,18 0,08 0,06 0,05 0,18 0,12 0,06 0,06 0,09

Cd mg/l 0,02 0,010 0,016 0,019 0,015 0,015 0,015 0,008 0,013 0,016 0,015 0,011 0,011 0,011 0,010 0,011 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,010 0,009 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,4 0,15 0,18 0,19 0,13 0,14 0,15 0,06 0,11 0,09 0,11 0,07 0,26 0,13 0,16 0,13 0,14 0,14 0,15 0,11 0,07 0,14 0,15

Al mg/l 1 0,06 0,01 0,04 0,08 0,01 0,26 0,25 0,18 0,19 0,18 0,21 0,04 0,05 0,07 0,07 0,04 0,04 0,04 0,07 0,08 0,07 0,08 0,10

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,01 0,11 0,11 0,07 0,07 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 534 475 454 454 437 433 385 390 339 331 457 483 551 500 424 449 458 543 517 454 433 454 452,50

As 
nota

mg/l 0,5 <0,001 0,004 0,003 0,002 0,003

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Aprile 2016

CONFLUENZA

DATA 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 26 27 28 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 9,3 8,87 8,81 9,14 8,68 8,72 8,91 8,95 8,96 8,77 7,89 8,94 8,98 9,01 8,94 8,77 8,31 8,03 7,99 8,03

Colore Hazen 68 68 72 30 74 86 76 60 46 60 100 74 78 74 70 66 68 90 112 124

Sol.Sosp mg/l 80 6 6 6 5 7 4 4 8 8 6 7 15 9 9 4 5 9 10 3 8

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l

Conducibilità mS 20,60 19,20 15,51 16,00 19,22 22,30 15,80 12,31 9,95 7,75 4,31 4,00 3,58 3,27 2,93 2,92 2,08 2,11 2,40 2,32

Ammoniaca mg/l 15 10,70 9,92 6,00 4,25 10,22 8,51 13,49 6,66 3,90 8,98 2,88 5,25 12,78 10,96 2,51 8,53 2,77 4,04 17,60 3,63

Nitriti mg/l 0,6 0,46 0,48 0,39 0,43 0,4 0,48 0,41 0,51 0,35 0,35 0,25 0,40 0,38 0,43 0,44 0,39 0,29 0,19 0,78 0,33

Nitrati mg/l 20 7,46 5,51 5,58 6,06 7,32 12,98 7,42 4,75 6,29 6,74 8,32 6,55 6,10 10,99 9,66 10,99 11,41 5,73 11,69 14,13

Fosfati mg/l 10 0,30 0,35 0,23 0,14 0,17 0,14 0,10 0,19 0,15 0,39 0,43 0,45 0,33 0,89 0,93 0,72 0,72 0,75 0,85 0,76

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 67 126 118 139 156 137 125 90 128 125 104

Fenoli mg/l 0,5 0,11 0,17 0,16 0,11 0,39 0,31 0,17 0,11 0,1 0,32 0,33 0,19 0,2 0,15 0,26 0,29 0,31 0,32 0,33 0,28

Tens. MBASmg/l 2 1,08 1,22 0,8 0,87 1,06 1,08 0,9 0,91 0,89 0,93 1 0,88 0,98 0,92 0,82 1,45 0,97 0,78 0,65 0,67

Zn mg/l 0,5 0,02 0,11 0,09 0,06 0,1 0,07 0,12 0,26 0,10 0,04 0,07 0,06 0,04 0,04 0,05 0,07 0,13 0,16 0,09 0,07

Mn mg/l 2 0,18 0,16 0,16 0,07 0,06 0,07 0,10 0,07 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,07 0,17 0,12 0,12 0,12 0,12

Cd mg/l 0,02 0,012 0,010 0,010 0,011 0,011 0,016 0,017 0,011 0,011 0,008 0,004 0,006 0,006 0,006 0,004 0,004 0,004 0,005 0,004 0,003

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,34 0,25 0,2 0,20 0,28 0,23 0,26 0,32 0,20 0,26 0,28 0,28 0,67 0,21 0,15 0,17 0,25 0,25 0,62 0,24

Al mg/l 1 0,65 0,59 0,43 0,43 0,45 0,94 0,52 0,41 0,44 0,35 0,35 0,44 0,47 0,25 0,27 0,27 0,33 0,33 0,38 0,31

Cu mg/l 0,1 0,01 0,02 0,02 0,01 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Ni mg/l 2 0,04 0,04 0,03 0,01 0,1 0,04 0,04 0,10 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cloruri mg/l 7781 7208 3795 4134 7208 8480 5724 4410 3647 2773 1285 1145 1145 1136 755 755 483 496 500 500

As 
nota

mg/l 0,5 0,007 <0,001 <0,001 0,005

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Giugno 2016

CONFLUENZA

DATA 1 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,01 7,94 8,2 8,03 8,11 8,16 7,99 8,44 8,24 8,00 8,52 8,77 8,66 9,04 8,83 8,83 8,46 8,46 8,58 8,43 8,69

Colore Hazen 42 64 48 74 62 80 80 52 54 48 54 46 82 50 70 50 82 48 66 50 46

Sol.Sosp mg/l 80 4 8 8 6 5 6 5 6 5 4 8 4 3 2 2 9 41 31 14 14 13

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l

Conducibilità mS 2,48 2,26 2,07 1,92 1,82 1,82 2,14 1,85 2,06 2,33 2,52 1,82 1,82 1,87 1,92 2,44 2,58 2,50 2,26 2,27 2,09

Ammoniaca mg/l 15 8,36 11,94 12,20 9,02 11,03 10,45 10,51 14,73 8,66 6,87 10,69 11,09 8,75 5,30 3,88 7,08 9,77 14,81 13,01 10,77 9,95

Nitriti mg/l 0,6 0,43 0,47 0,49 0,50 0,55 0,44 0,47 0,38 0,40 0,53 0,59 0,55 0,50 0,40 0,34 0,21 0,51 0,51 0,48 0,39 0,45

Nitrati mg/l 20 3,34 4,02 1,79 3,73 3,11 1,81 4,38 3,63 7,65 4,94 6,37 9,95 5,02 5,40 5,40 6,61 3,90 3,81 1,15 1,68 2,46

Fosfati mg/l 10 0,42 1,42 0,63 0,37 0,23 0,37 0,26 0,38 0,32 0,39 0,20 0,40 0,34 0,18 0,17 0,18 0,48 1,09 0,27 0,42 0,26

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 66 81 54 74 94 73 81 76 89 85 77 66 94 56 55 71 94 107 135 142 100

Fenoli mg/l 0,5 0,18 0,3 0,16 0,22 0,28 0,3 0,36 0,24 0,31 0,3 0,27 0,23 0,28 0,16 0,19 0,24 0,31 0,29 0,36 0,28 0,64

Tens. MBASmg/l 2 0,56 0,87 0,45 0,83 0,74 0,67 1,2 0,72 0,78 0,78 0,72 0,76 0,81 0,8 0,61 0,63 0,83 0,67 0,81 0,77 1,03

Zn mg/l 0,5 0,08 0,03 0,05 0,02 0,02 0,04 0,08 0,12 0,07 0,07 0,06 0,05 0,06 0,04 0,07 0,07 0,05 0,11 0,09 0,05 0,05

Mn mg/l 2 0,11 0,14 0,21 0,09 0,1 0,12 0,18 0,13 0,13 0,15 0,20 0,18 0,14 0,11 0,27 0,27 0,27 0,36 0,20 0,21 0,20

Cd mg/l 0,02 0,013 0,014 0,011 0,013 0,013 0,016 0,013 0,016 0,016 0,016 0,015 0,015 0,015 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,011 0,013

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,28 1,46 0,5 0,45 0,44 0,19 0,34 0,13 0,09 0,15 0,18 0,19 0,34 0,13 0,13 1,01 1,42 1,66 0,48 0,62 0,27

Al mg/l 1 0,48 0,64 0,61 0,71 0,83 0,64 0,75 0,64 0,63 0,17 0,17 0,21 0,20 0,18 0,16 0,19 0,45 0,50 0,40 0,47 0,46

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03

Ni mg/l 2 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,04 0,04

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,02 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 469 437 428 399 407 409 410 428 462 479 449 433 513 488 454 483 527 525 505 462 460

As 
nota

mg/l 0,5 0,003 0,003 0,004 0,005

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Maggio 2016

CONFLUENZA

DATA 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,21 7,9 8,45 8,78 8,83 8,90 8,41 8,83 8,47 8,71 9,03 8,48 8,76 8,99 8,54 8,46 8,33 8,31 8,54 8,52 8,02 7,96

Colore Hazen 88 88 62 54 60 62 30 30 56 64 64 58 88 46 64 48 46 62 48 44 38 46

Sol.Sosp mg/l 80 9 9 6 6 6 5 4 4 5 4 5 4 1 3 6 6 5 6 6 5 3 3

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l

Conducibilità mS 2,18 1,97 2,03 1,96 2,01 1,97 1,80 2,07 2,03 2,02 2,83 2,51 2,49 2,35 2,24 2,33 2,16 2,21 2,77 2,41 2,09 2,31

Ammoniaca mg/l 15 4,35 8,75 7,67 11,58 11,6 9,50 12,14 9,80 5,09 5,58 9,26 8,33 11,11 10,41 10,05 9,83 5,31 14,52 11,66 11,23 4,68 9,07

Nitriti mg/l 0,6 0,25 0,33 0,40 0,50 0,51 0,42 0,42 0,38 0,34 0,28 0,31 0,37 0,37 0,37 0,27 0,58 0,38 0,36 0,36 0,49 0,27 0,37

Nitrati mg/l 20 7,43 13,04 10,25 8,44 6,73 7,13 7,43 6,31 9,91 3,81 4,66 5,03 3,15 5,85 3,17 3,16 6,13 5,14 4,20 3,04 8,08 3,16

Fosfati mg/l 10 0,43 0,80 0,34 0,34 0,35 0,29 0,24 0,40 0,42 0,41 0,22 0,54 0,37 0,22 0,37 0,16 0,30 0,65 0,38 0,36 0,36 0,41

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 109 75 46 51 70 34 37 54 58 35 83 75 72 64 78 62 61 62 54 77 40 45

Fenoli mg/l 0,5 0,27 0,25 0,18 0,2 0,17 0,13 0,17 0,12 0,17 0,15 0,11 0,13 0,18 0,14 0,18 0,2 0,19 0,22 0,15 0,13 0,28 0,26

Tens. MBASmg/l 2 0,71 0,77 0,57 0,65 0,6 0,61 0,86 0,67 0,73 0,88 0,79 0,86 0,8 0,78 0,99 1,2 0,98 0,82 0,6 0,82 0,8 0,72

Zn mg/l 0,5 0,07 0,10 0,05 0,04 0,06 0,05 0,04 0,05 0,04 0,06 0,06 0,04 0,05 0,05 0,05 0,08 0,07 0,03 0,02 0,02 0,07 0,06

Mn mg/l 2 0,15 0,13 0,09 0,08 0,09 0,08 0,11 0,17 0,16 0,16 0,10 0,07 0,10 0,08 0,10 0,10 0,11 0,09 0,09 0,08 0,07 0,08

Cd mg/l 0,02 0,006 0,016 0,017 0,016 0,016 0,015 0,016 0,018 0,019 0,016 0,015 0,014 0,013 0,011 0,011 0,013 0,012 0,012 0,013 0,012 0,012 0,009

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,43 0,31 0,25 0,24 0,29 0,17 0,34 0,17 0,45 0,33 0,21 0,21 0,28 0,19 0,27 0,30 0,25 0,24 0,31 0,19 0,21 0,95

Al mg/l 1 0,33 0,25 0,17 0,09 0,17 0,40 0,31 0,36 0,36 0,35 0,42 0,13 0,09 0,16 0,27 0,18 0,13 0,14 0,15 0,08 0,12 0,29

Cu mg/l 0,1 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Ni mg/l 2 0,04 0,13 0,13 0,08 0,08 0,08 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,07 0,07 0,05 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cloruri mg/l 462 479 496 458 462 522 424 462 466 424 522 522 511 500 475 449 441 462 543 517 466 496

As 
nota

mg/l 0,5 <0,001 0,005 0,002 0,002

Hg
 nota

mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 





















 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  3 : Risultati degli autocontrolli dei reflui in ingresso 

 
 



iMPEC
impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Febbraio 2016

ARRIVO BIOLOGICO

DATA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,75 8,43 8,43 7,96 8,43 7,37 7,37 8,49 8,41 7,95 7,57 8,09 8,58 8,06 8,10 7,44 7,84 8,58 8,45 8,50 8,38 8,10

Colore Hazen 216 252 230 252 458 148 338 364 506 210 92 156 324 206 302 110 180 314 190 236 294 256,10

Sol.Sosp mg/l 80 23 333 40 17 19 20 33 156 492 231 173 112 199 139 144 45 34 34 30 39 180 118,71

Sol .Sed 0,5 Assenti 14 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 1 10 5 3 2 3 2 1 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 2 4,30

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 1,67 3,65 2,05 3,45 4,35 1,62 3,92 4,17 5,22 2,11 1,71 2,86 4,14 3,50 4,03 1,68 2,47 3,93 2,64 2,45 1,86 3,02

Ammoniaca mg/l 15 25,50 45,10 8,77 95,86 77,53 16,84 120,54 111,08 243,50 46,60 10,61 57,88 109,96 60,26 83,07 4,17 13,34 107,85 69,09 69,88 32,33 67,13

Nitriti mg/l 0,6 0,61 3,14 0,50 1,89 3,72 0,20 1,06 2,04 2,78 1,31 0,81 1,87 3,05 1,51 1,36 0,18 4,86 3,43 1,41 1,56 0,94 1,82

Nitrati mg/l 20 16,31 25,68 24,46 11,23 11,38 19,98 8,20 11,78 11,90 16,90 20,31 13,06 18,81 38,99 22,69 22,88 7,07 4,30 7,03 7,98 8,69 15,70

Fosfati mg/l 10 0,49 0,86 0,81 0,75 0,75 0,80 0,64 0,99 0,53 0,87 0,83 0,86 2,83 0,82 1,55 0,47 0,82 0,44 0,40 1,18 0,60 0,87

Solfiti mg/l 1 0,10 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,13 0,16 0,54 0,01 0,01 0,04 0,35 0,21 0,01 0,12 0,01 0,23 0,01 0,01 0,01 0,10

COD mg/l 160 158 736 229 223 420 177 388 528 784 94 121 255 614 576 531 220 177 578 186 204 187 351,71

Fenoli mg/l 0,5 0,30 0,44 0,31 0,26 0,45 0,28 0,32 0,51 0,45 0,29 0,23 0,34 0,78 0,69 0,45 0,31 0,37 1,38 0,31 0,55 0,26 0,44

Tens. MBASmg/l 2 0,67 0,9 0,4 0,38 0,89 0,31 0,88 1,67 0,89 0,73 0,33 0,76 2,16 1,05 0,89 0,76 0,88 1,78 0,87 1,12 1,06 0,92

Zn mg/l 0,5 0,08 0,15 0,07 0,15 0,25 0,14 0,08 0,08 0,39 0,14 0,03 0,02 0,22 0,13 0,22 0,10 0,06 0,14 0,07 0,05 0,05 0,12

Mn mg/l 2 0,16 1,23 0,38 0,33 0,27 0,26 0,29 0,50 1,09 0,53 0,53 0,55 0,52 0,43 0,65 0,27 0,33 0,36 0,60 0,23 0,37 0,47

Cd mg/l 0,02 0,001 0,010 0,002 0,002 0,001 0,001 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,007 0,004 0,005 0,003 0,001 0,004 0,004 0,001 0,001 0,00

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,57 5,06 0,69 0,72 0,5 0,67 0,71 1,82 11,41 4,86 12,41 10,38 5,72 1,79 2,22 0,69 0,78 0,80 1,07 0,74 1,30 3,09

Al mg/l 1 0,52 2,04 1,53 1,46 1,24 0,62 0,53 1,53 8,71 1,53 4,41 3,31 3,26 1,09 1,91 0,75 0,76 0,44 0,52 0,72 1,09 1,81

Cu mg/l 0,1 0,01 0,30 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,12 0,04 0,04 0,08 0,02 0,04 0,04 0,01 0,01 0,04

Ni mg/l 2 0,01 0,49 0,08 0,08 0,01 0,01 0,04 0,11 0,13 0,13 0,13 0,11 0,18 0,08 0,05 0,12 0,09 0,19 0,15 0,04 0,08 0,11

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,11 0,08 0,04 0,04 0,02 0,03 0,11 0,16 0,26 0,10 0,01 0,36 0,10 0,04 0,03 0,11 0,17 0,21 0,04 0,04 0,10

Cl2 mg/l 0,2 -

Cloruri mg/l 390 912 479 840 937 390 961 971 1264 492 509 950 979 899 941 424 564 886 784 611 517 747,62



iMPEC
impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Gennaio 2016

ARRIVO BIOLOGICO

DATA 4 5 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,58 8,89 8,65 8,23 8,09 7,99 8,04 8,04 7,75 7,70 8,36 8,43 7,59 7,59 7,52 8,79 8,18 8,18 8,66 8,12

Colore Hazen 176 308 184 88 144 120 72 204 78 54 164 146 18 124 208 358 204 380 250 172,63

Sol.Sosp mg/l 80 39 56 50 44 28 34 28 35 34 17 25 40 17 39 22 44 39 49 50 36,32

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 0,1 0,10

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 0,92 3,84 3,01 2,66 6,55 5,66 2,41 1,35 4,41 1,60 4,67 3,42 0,71 2,75 1,10 4,39 3,18 4,78 3,31 3,20

Ammoniaca mg/l 15 21,14 101,73 67,50 45,85 49,71 33,91 11,57 21,14 10,89 6,21 38,21 23,70 7,56 18,47 9,86 110,13 69,90 113,76 92,26 44,92

Nitriti mg/l 0,6 0,24 1,45 1,50 1,24 1,22 3,04 1,82 0,48 0,46 0,24 3,40 2,82 0,20 2,83 0,40 0,69 1,34 2,56 1,22 1,43

Nitrati mg/l 20 12,36 6,74 12,10 11,69 19,12 21,87 15,28 8,55 27,32 13,16 17,91 19,84 4,17 15,76 9,29 11,27 10,25 13,08 18,58 14,12

Fosfati mg/l 10 0,87 0,87 1,05 0,61 0,49 0,42 0,59 0,64 0,70 0,28 0,54 0,59 0,39 0,57 0,51 0,67 0,91 0,97 0,84 0,66

Solfiti mg/l 1 0,01 0,12 0,01 0,01 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,11 0,01 0,03 0,03 0,10 0,02 0,03

COD mg/l 160 125 426 173 167 372 283 202 127 184 155 134 158 48 345 182 228 240 441 237 222,47

Fenoli mg/l 0,5 0,26 0,45 0,31 0,31 0,45 0,4 0,38 0,38 0,32 0,26 0,24 0,4 0,21 0,78 0,37 0,45 0,42 0,45 0,68 0,40

Tens. MBASmg/l 2 0,34 0,78 0,56 0,52 0,89 1,15 0,72 0,75 0,56 0,39 0,56 0,51 0,56 1,34 0,73 0,89 1,12 0,89 1,06 0,75

Zn mg/l 0,5 0,05 0,06 0,12 0,06 0,03 0,13 0,08 0,11 0,08 0,03 0,16 0,12 0,02 0,14 0,11 0,14 0,07 0,12 0,11 0,09

Mn mg/l 2 0,23 0,44 0,32 0,20 0,27 0,51 0,18 0,34 0,18 0,11 0,29 0,32 0,14 0,25 0,25 0,25 0,28 0,28 0,21 0,27

Cd mg/l 0,02 0,002 0,002 0,005 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,004 0,002 0,004 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 0,005 0,005 0,002

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 2,98 4,92 0,9 1,49 0,54 0,60 0,40 0,65 0,72 0,47 0,66 0,97 0,24 0,53 0,40 1,41 0,81 1,00 1,04 1,09

Al mg/l 1 4,10 4,72 0,97 1,35 1,46 1,35 1,05 0,59 0,29 0,86 1,56 1,46 0,65 0,79 0,91 2,10 1,02 0,73 1,05 1,42

Cu mg/l 0,1 0,01 0,07 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,07 0,05 0,02 0,02

Ni mg/l 2 0,07 0,12 0,07 0,08 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,08 0,08 0,08 0,01 0,03 0,03 0,12 0,07 0,21 0,19 0,07

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,07 0,14 0,06 0,06 0,08 0,05 0,06 0,06 0,04 0,05 0,04 0,04 0,02 0,05 0,05 0,08 0,02 0,05 0,06 0,06

Cl2 mg/l 0,2

Cloruri mg/l 182 564 674 653 1772 1912 657 560 1357 382 1230 1738 212 674 254 1357 746 1085 882 889,00

As 
nota

mg/l 0,5

Hg
 nota

mg/l 0,005

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC
impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Marzo 2016

ARRIVO BIOLOGICO

DATA 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 29 30 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,89 8,84 9,05 8,74 8,19 7,55 8,60 8,51 9,07 7,81 8,99 8,92 8,66 8,05 8,08 8,44 8,51 7,88 8,23 7,21 7,54 8,60 8,38

Colore Hazen 286 276 142 164 118 80 208 186 548 88 492 402 380 248 120 378 296 138 248 120 130 314 243,73

Sol.Sosp mg/l 80 153 100 55 45 15 9 35 64 39 44 117 61 61 100 53 111 35 33 39 44 34 67 59,73

Sol .Sed 0,5 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 0,2 0,1 0,2 0,2 Assenti 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 0,28

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 3,60 3,19 3,37 3,38 1,32 0,59 3,09 2,77 5,43 0,73 4,42 3,92 3,91 2,51 1,34 3,49 3,16 2,15 2,66 1,03 1,06 3,91 2,77

Ammoniaca mg/l 15 118,88 82,50 91,46 60,72 33,2 5,02 44,53 32,95 153,91 3,71 135,71 119,10 127,13 28,63 20,94 84,72 62,05 35,41 48,96 19,58 10,31 103,33 64,67

Nitriti mg/l 0,6 0,90 2,01 2,26 1,28 0,68 0,32 4,67 2,26 5,48 0,58 1,62 1,18 3,23 1,56 0,72 3,37 3,23 1,09 3,20 3,20 0,27 2,21 2,06

Nitrati mg/l 20 3,90 5,10 3,90 8,58 7,32 0,88 12,29 17,96 18,21 8,71 3,07 2,87 29,61 29,69 7,39 16,38 15,95 15,25 21,18 17,18 17,12 10,23 12,40

Fosfati mg/l 10 0,86 1,03 0,57 0,37 0,64 0,70 0,62 0,62 0,59 0,35 0,68 0,54 0,63 0,30 0,19 0,68 0,68 0,80 0,33 2,75 3,10 3,07 0,91

Solfiti mg/l 1 0,08 0,56 0,31 0,09 0,01 0,01 0,08 0,06 0,33 0,01 0,12 0,12 0,11 0,04 0,01 0,10 0,23 0,03 0,22 0,01 0,01 0,05 0,12

COD mg/l 160 444 678 412 394 122 41 323 334 680 88 486 443 438 264 98 364 581 250 472 197 212 385 350,27

Fenoli mg/l 0,5 2,38 1,97 0,46 0,51 0,31 0,46 0,46 0,46 1,78 0,46 1,68 1,32 1,13 0,53 0,28 1,67 1,75 0,45 1,25 0,67 0,66 0,67 0,97

Tens. MBASmg/l 2 1,78 4,2 0,82 1,07 0,75 0,82 0,82 1,03 3,15 0,82 2,22 2,19 2,03 1,76 0,61 2,22 2,87 2,03 1,97 1,56 1,6 1,54 1,72

Zn mg/l 0,5 0,08 0,03 0,04 0,04 0,06 0,08 0,12 0,07 0,12 0,06 0,12 0,07 0,08 0,09 0,02 0,02 0,03 0,03 0,06 0,17 0,13 0,14 0,08

Mn mg/l 2 0,47 0,54 0,23 0,23 0,2 0,05 0,15 0,06 0,13 0,27 0,39 0,21 0,37 0,34 0,32 0,70 0,23 0,11 0,30 0,31 0,34 0,27 0,28

Cd mg/l 0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,004 0,005 0,018 0,005 0,018 0,009 0,013 0,011 0,007 0,015 0,009 0,007 0,007 0,007 0,007 0,008 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 2,49 1,45 0,6 0,60 0,41 0,41 0,89 1,83 0,62 0,69 2,22 0,77 1,19 1,36 0,81 1,20 0,80 1,28 1,02 1,23 1,64 2,14 1,17

Al mg/l 1 1,47 0,94 0,46 0,46 0,56 0,16 0,50 0,53 1,65 0,80 0,98 1,35 2,25 2,33 0,60 2,56 2,70 3,77 1,45 1,36 2,08 4,54 1,52

Cu mg/l 0,1 0,14 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,07 0,02 0,02 0,02 0,06 0,02 0,01 0,01 0,10 0,05 0,06 0,04

Ni mg/l 2 0,34 0,23 0,02 0,02 0,01 0,01 0,09 0,07 0,16 0,02 0,18 0,14 0,12 0,07 0,07 0,08 0,06 0,02 0,01 0,17 0,14 0,18 0,10

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,14 0,08 0,05 0,05 0,03 0,01 0,10 0,18 0,30 0,05 0,18 0,11 0,03 0,11 0,09 0,07 0,06 0,06 0,03 0,10 0,10 0,03 0,09

Cl2 mg/l 0,2 -

Cloruri mg/l 882 814 818 806 331 157 623 602 1005 170 628 844 886 500 326 763 746 657 5309 199 212 970 829,45



iMPEC
impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Febbraio 2016

ARRIVO CHIMICO-FISICO

DATA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,14 8,23 8,21 8,23 8,37 8,44 8,26 8,09 8,08 8,09 8,46 8,46 8,40 8,39 8,52 8,49 0,00 8,49 8,52 8,44 8,43 7,94

Colore Hazen 44 24 44 46 30 26 10 22 38 40 32 40 12 10 18 34 0,49 16 14 22 12 25,45

Sol.Sosp mg/l 80 26 27 30 25 69 14 35 34 26 27 26 25 23 20 21 24 23 23 26 24 2 26,19

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l 4 2 3 1 10 9 12 7 5 6 5 9 2 2 6 2 5 5 6 7 3 5,29

Conducibilità mS 3,36 2,80 3,10 3,14 4,97 5,62 22,50 32,30 40,50 49,90 37,10 30,40 34,00 23,30 12,02 6,96 5,92 5,22 4,56 4,77 4,08 16,02

Ammoniaca mg/l 15 2,31 0,77 2,21 1,04 0,83 2,43 2,35 2,12 2,84 2,77 3,34 3,09 3,51 1,32 7,65 2,32 1,00 2,74 1,27 1,42 1,03 2,30

Nitriti mg/l 0,6 0,21 0,19 0,18 0,17 0,21 0,29 0,30 0,68 0,78 0,78 1,81 1,08 0,71 0,71 0,51 0,63 0,49 0,31 0,29 0,50 0,72 0,55

Nitrati mg/l 20 5,59 5,66 5,27 6,11 5,54 4,71 4,21 3,66 3,58 3,75 4,74 4,74 4,86 4,70 5,09 5,83 2,39 5,56 5,96 5,79 6,91 4,98

Fosfati mg/l 10 0,18 0,11 0,32 0,29 0,17 0,04 0,05 0,10 0,37 0,37 0,23 0,31 0,90 0,73 0,31 0,16 0,19 0,17 0,17 0,23 0,20 0,27

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 14 23 34 89 19 33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 92 103 98 56 56,10

Fenoli mg/l 0,5 0,08 0,06 0,08 0,07 0,06 0,06 0,11 0,08 0,08 0,06 0,06 0,08 0,04 0,05 0,08 0,08 0,04 0,09 0,18 0,12 0,09 0,08

Tens. MBASmg/l 2 0,18 0,19 0,2 0,32 0,19 0,16 0,17 0,16 0,22 0,19 0,13 0,19 0,13 0,12 0,19 0,17 0,07 0,91 0,93 1,08 0,71 0,31

Zn mg/l 0,5 1 0,43 0,74 0,24 0,16 0,41 0,52 0,57 0,39 0,33 0,15 0,24 0,39 0,32 0,24 0,08 0,02 0,13 0,08 0,19 0,11 0,32

Mn mg/l 2 0,25 0,22 0,43 0,33 0,34 0,16 0,26 0,33 0,44 0,38 0,16 0,20 0,20 0,19 0,10 0,19 0,13 0,13 0,33 0,19 0,16 0,24

Cd mg/l 0,02 0,005 0,007 0,009 0,007 0,006 0,006 0,012 0,120 0,009 0,006 0,004 0,009 0,011 0,010 0,010 0,008 0,004 0,004 0,004 0,006 0,006 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,64 0,4 0,95 2,01 1,57 0,43 0,54 0,55 0,92 0,47 0,26 0,25 0,34 0,50 0,18 0,35 0,33 4,44 0,38 0,32 0,30 0,77

Al mg/l 1 0,05 0,25 0,43 0,43 0,5 0,13 0,17 0,34 0,87 0,91 0,20 0,28 0,20 0,17 0,28 0,23 0,25 0,26 0,26 0,28 0,33 0,32

Cu mg/l 0,1 0,02 0,08 0,05 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02

Ni mg/l 2 0,02 0,12 0,16 0,08 0,03 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,03 0,03 0,08 0,10 0,10 0,10 0,03 0,01 0,05

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,02 0,01 0,01

Cl2 mg/l 0,2 0,05 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,10 0,12 0,13 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04

Cloruri mg/l 1861 1399 1510 1501 2773 3418 6742 12042 17343 18572 14841 9922 13993 8968 4605 2290 1802 1526 1327 1310 1162 6138,43



iMPEC
impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Gennaio 2016

ARRIVO CHIMICO-FISICO

DATA 4 5 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,1 8,04 8,04 8,04 8,15 8,10 8,10 8,02 8,04 8,08 8,21 8,28 8,55 8,36 8,23 8,14 8,15 8,28 8,27 8,17

Colore Hazen 28 28 40 30 46 42 70 74 38 72 54 50 46 44 36 36 0,24 28 30 41,70

Sol.Sosp mg/l 80 27 24 37 20 23 27 44 51 27 25 31 44 30 30 27 28 27 34 24 30,53

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l 2 1 4 1 2 2 9 11 9 8 9 5 2 2 2 3 2 3 2 4,16

Conducibilità mS 2,40 2,69 2,47 2,22 2,47 29,50 45,30 55,70 32,10 30,00 18,48 12,25 7,32 5,13 3,10 3,10 3,10 2,80 2,65 13,83

Ammoniaca mg/l 15 21,50 11,10 12,10 10,01 9,59 9,68 10,86 8,73 9,71 5,76 4,93 3,87 4,19 1,70 6,97 5,87 8,82 5,65 9,43 8,45

Nitriti mg/l 0,6 1,18 0,41 0,81 0,56 1,27 0,69 0,65 0,43 0,72 0,76 0,53 0,38 0,30 0,20 0,35 0,39 0,35 0,38 0,38 0,57

Nitrati mg/l 20 9,71 9,60 9,05 8,72 4,58 8,08 5,52 5,15 4,33 4,59 4,52 5,16 5,03 4,61 5,46 3,92 5,63 6,40 6,79 6,15

Fosfati mg/l 10 0,06 0,05 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,12 0,59 0,19 0,42 0,23 0,22 0,48 0,24 0,21 0,23 0,18

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 78 41 76 41 28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19 18 78 80 92 102 59,36

Fenoli mg/l 0,5 0,08 0,08 0,08 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,05 0,08 0,06 0,06 0,08 0,09 0,08 0,13 0,14 0,07

Tens. MBASmg/l 2 0,56 0,47 0,44 0,37 0,3 0,3 0,28 0,28 0,35 0,33 0,38 0,45 0,39 0,37 0,34 0,73 0,71 0,68 0,65 0,44

Zn mg/l 0,5 0,33 0,38 1,01 0,97 0,34 0,38 0,74 1,00 0,55 1,18 0,51 1,07 0,92 0,99 1,03 0,95 2,06 1,08 0,86 0,86

Mn mg/l 2 0,11 0,14 0,19 0,26 0,14 0,34 0,16 0,16 0,10 0,29 0,21 0,21 0,23 0,25 0,17 0,18 0,18 0,14 0,10 0,19

Cd mg/l 0,02 0,005 0,005 0,014 0,009 0,008 0,004 0,007 0,010 0,007 0,016 0,012 0,014 0,012 0,011 0,012 0,009 0,010 0,008 0,006 0,009

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,28 0,38 0,46 0,36 0,36 1,06 0,96 0,91 0,65 0,41 0,31 0,37 0,31 0,35 0,37 0,29 0,37 0,67 0,61 0,50

Al mg/l 1 0,32 0,35 0,32 0,29 0,029 0,33 0,27 0,29 0,27 0,14 0,32 0,31 0,50 0,61 0,62 0,75 0,68 0,87 0,80 0,42

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,05 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02

Ni mg/l 2 0,03 0,01 0,04 0,01 0,01 0,03 0,04 0,01 0,01 0,25 0,16 0,19 0,08 0,05 0,01 0,02 0,07 0,01 0,05 0,06

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01

Cl2 mg/l 0,2 0,12 0,22 0,20 0,20 0,29 0,23 0,26 0,26 0,26 0,27 0,26 0,26 0,24 0,14 0,12 0,09 0,10 0,05 0,04 0,19

Cloruri mg/l 305 369 458 416 469 13781 20268 22346 19505 23745 6784 3647 2799 1526 1442 1476 1620 1323 1230 6500,47

As 
nota

mg/l 0,5 -

Hg
 nota

mg/l 0,005 -

Nota: analisi parametri eseguiti da Laboratorio esterno. 



iMPEC
impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Marzo 2016

ARRIVO CHIMICO-FISICO

DATA 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 29 30 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,52 8,55 8,41 8,36 8,16 8,23 8,24 8,28 8,31 7,91 7,91 8,02 8,08 8,10 7,99 8,05 7,60 7,94 7,95 8,15 8,12 8,18 8,14

Colore Hazen 6 16 42 22 50 38 40 26 30 40 34 64 42 72 84 52 46 68 20 24 44 42 41,00

Sol.Sosp mg/l 80 27 24 39 31 28 23 28 32 41 52 52 47 41 51 9 2 76 38 44 33 39 37 36,09

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l 1 2 3 3 3 4 3 2 2 8 7 14 5 14 14 2 15 2 2 9 9 11 6,14

Conducibilità mS 3,77 3,57 3,93 3,54 3,59 3,04 3,21 2,99 3,32 2,07 2,15 2,50 2,39 2,04 1,86 1,78 5,86 2,48 33,50 8,77 17,18 16,71 5,92

Ammoniaca mg/l 15 0,61 1,46 2,75 1,15 1,95 0,58 1,94 0,58 1,15 1,15 6,57 16,29 18,86 16,22 9,91 32,83 11,87 22,69 19,09 12,95 8,20 11,24 9,09

Nitriti mg/l 0,6 0,38 0,45 0,51 0,29 0,29 0,51 0,51 0,76 0,78 0,84 0,34 1,56 1,24 1,38 0,95 1,19 1,50 1,20 0,95 0,52 0,43 0,42 0,77

Nitrati mg/l 20 6,18 6,25 6,34 5,95 0,05 6,11 6,99 7,25 7,26 4,44 4,70 7,17 8,81 7,74 8,76 5,08 5,24 4,37 5,70 8,84 8,66 9,3 6,42

Fosfati mg/l 10 0,23 0,24 0,28 0,03 0,1 0,15 0,07 0,07 0,13 0,09 0,08 0,12 0,34 0,22 0,15 0,06 0,29 0,10 0,16 0,50 0,67 0,6 0,21

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 31 145 134 258 60 76 156 330 60 23 72 104 56 70 18 78 247 56 n.d. n.d. n.d. n.d. 109,67

Fenoli mg/l 0,5 0,09 0,11 0,07 0,29 0,08 0,08 0,24 0,25 0,09 0,08 0,3 0,27 0,21 0,3 0,13 0,28 0,3 0,58 0,28 0,25 0,26 0,2 0,22

Tens. MBASmg/l 2 0,31 1,19 1,76 1,15 0,22 0,23 0,56 1,14 0,29 0,28 0,74 0,86 0,56 0,74 0,34 0,74 0,7 0,06 4,23 1,13 1,17 1,12 0,89

Zn mg/l 0,5 0,06 0,07 0,14 0,11 0,14 0,06 0,07 0,10 0,85 0,34 0,37 0,76 0,96 0,96 1,14 0,67 0,50 0,21 0,23 0,33 1,01 0,96 0,46

Mn mg/l 2 0,15 0,19 0,33 0,22 0,14 0,30 0,09 0,09 0,18 0,14 0,36 0,20 0,24 0,24 0,23 0,34 0,60 0,44 0,19 0,21 0,21 0,22 0,24

Cd mg/l 0,02 0,006 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,008 0,018 0,010 0,011 0,013 0,019 0,034 0,032 0,013 0,009 0,009 0,007 0,012 0,012 0,008 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,17 0,19 0,44 0,43 0,2 0,26 0,37 0,38 0,38 0,26 0,27 0,79 0,53 1,09 0,25 1,15 2,38 0,78 0,32 0,42 0,42 0,18 0,53

Al mg/l 1 0,32 0,37 0,93 0,60 0,41 0,45 0,44 0,47 0,05 0,20 0,27 0,56 0,25 0,35 0,17 0,54 0,53 0,35 0,19 0,13 0,43 0,33 0,38

Cu mg/l 0,1 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,03 0,03 0,01 0,04 0,06 0,07 0,03

Ni mg/l 2 0,06 0,03 0,11 0,03 0,01 0,01 0,03 0,05 0,07 0,05 0,07 0,21 0,02 0,21 0,29 0,11 0,11 0,03 0,03 0,06 0,11 0,14 0,08

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,05 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,12 0,12 0,12 0,13 0,08 0,10 0,06 0,07 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,07 0,22 0,01 0,01 0,01 0,01 0,08

Cloruri mg/l 967 929 984 924 946 746 848 577 865 522 547 551 479 390 678 522 708 653 14205 2799 6089 6106 1910,68









iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Aprile 2016

ARRIVO BIOLOGICO

DATA 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 26 27 28 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,36 8,36 7,69 7,28 7,62 8,48 8,27 7,70 7,63 8,35 7,47 7,77 8,31 8,14 8,73 8,26 7,62 7,84 7,68 7,73 7,96

Colore Hazen 244 244 116 80 120 192 248 162 116 146 144 140 172 158 144 122 134 154 152 140 156,40

Sol.Sosp mg/l 80 78 75 95 51 170 102 82 435 33 39 50 78 241 39 30 25 75 333 261 28 116,00

Sol .Sed 0,5 0,4 Assenti Assenti Assenti 1 0,1 Assenti 5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 2 2 Assenti 1,75

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 3,91 3,76 1,20 1,20 1,09 1,54 3,23 1,33 1,20 1,07 0,57 1,06 1,24 2,01 2,82 1,65 1,08 1,63 1,78 1,06 1,72

Ammoniaca mg/l 15 97,54 85,16 17,49 10,45 13,29 33,72 73,81 34,31 8,05 31,18 14,42 18,06 27,44 28,40 69,45 29,37 5,58 17,01 24,04 35,72 33,72

Nitriti mg/l 0,6 3,67 2,48 0,35 0,33 0,31 2,91 3,84 1,06 0,95 0,38 0,24 0,32 0,80 1,74 1,55 0,99 0,20 3,57 0,95 0,71 1,37

Nitrati mg/l 20 21,06 27,37 16,08 13,40 5,95 3,59 17,85 14,01 7,61 3,43 3,90 9,67 3,41 4,41 3,29 4,69 14,33 6,53 10,82 2,27 9,68

Fosfati mg/l 10 1,18 1,37 0,90 0,92 0,91 1,06 1,11 0,55 1,25 1,09 1,02 1,72 0,88 0,75 1,10 1,23 1,40 1,47 1,40 1,40 1,14

Solfiti mg/l 1 0,07 0,34 0,21 0,02 0,13 0,17 0,25 0,17 0,03 0,03 0,03 0,01 0,33 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,18 0,01 0,10

COD mg/l 160 426 531 517 222 494 422 468 627 134 167 276 128 593 200 256 168 283 276 536 66 339,50

Fenoli mg/l 0,5 0,66 1,12 0,49 3,16 0,51 1,02 1,16 0,64 0,71 0,64 0,68 0,64 0,68 0,34 0,39 0,37 0,81 0,85 0,85 0,63 0,82

Tens. MBASmg/l 2 1,89 2,45 0,89 1,69 0,69 1,96 2,06 0,54 1,03 1,15 1,56 1,16 1,78 0,85 1,1 0,94 1,45 1,33 1,67 1,33 1,38

Zn mg/l 0,5 0,06 0,03 0,08 0,08 0,02 0,04 0,10 0,06 0,08 0,05 0,04 0,06 0,03 0,05 0,06 0,01 0,05 0,06 0,06 0,02 0,05

Mn mg/l 2 0,34 0,27 0,36 0,27 0,16 0,16 0,18 0,26 0,15 0,14 0,19 0,15 0,13 0,13 0,14 0,11 0,19 0,30 0,19 0,17 0,20

Cd mg/l 0,02 0,007 0,009 0,006 0,002 0,002 0,023 0,013 0,007 0,005 0,005 0,003 0,005 0,003 0,001 0,007 0,001 0,006 0,001 0,012 0,007 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 2,08 0,62 1,96 1,22 4,68 1,23 0,60 7,52 0,96 0,78 1,01 1,64 4,43 0,77 1,17 1,38 1,16 3,61 5,33 0,95 2,16

Al mg/l 1 5,59 0,76 2,22 1,24 1,23 3,18 1,16 6,31 2,02 1,87 0,76 3,10 4,53 1,67 1,58 1,58 1,49 6,21 5,05 2,69 2,71

Cu mg/l 0,1 0,07 0,03 0,07 0,01 0,09 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,09 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04

Ni mg/l 2 0,11 0,13 0,11 0,02 0,14 0,06 0,06 0,18 0,09 0,04 0,03 0,10 0,22 0,15 0,11 0,11 0,11 0,22 0,15 0,15 0,11

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,05 0,16 0,04 0,04 0,34 0,02 0,02 0,38 0,02 0,01 0,01 0,03 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02 0,12 0,16 0,02 0,08

Cl2 mg/l 0,2 -

Cloruri mg/l 873 1009 420 414 297 339 763 339 331 382 280 212 212 365 615 377 284 454 441 257 433,20



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Giugno 2016

ARRIVO BIOLOGICO

DATA 1 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,27 7,88 7,97 7,71 7,66 7,97 8,03 7,82 8,57 8,17 8,28 7,75 8,15 7,74 8,87 9,21 8,70 7,53 8,10 8,82 8,77 8,19

Colore Hazen 164 132 142 136 116 142 186 110 246 278 256 102 180 114 238 306 274 90 264 274 454 200,19

Sol.Sosp mg/l 80 215 269 54 260 256 136 26 58 51 40 39 20 22 19 333 171 191 72 170 33 59 118,76

Sol .Sed 0,5 1,8 5 Assenti 2 1,5 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 20 2 0,8 Assenti 0,2 Assenti Assenti 3,76

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 2,27 1,70 1,75 0,90 1,40 1,77 2,87 0,61 1,81 3,52 3,93 1,17 4,40 0,87 2,86 3,36 3,40 0,37 1,41 3,35 5,06 2,32

Ammoniaca mg/l 15 29,08 20,36 26,98 15,39 19,45 26,64 22,18 6,66 31,01 36,64 61,09 11,77 50,85 11,30 48,85 61,22 59,85 8,15 31,13 90,10 97,46 36,48

Nitriti mg/l 0,6 1,00 0,24 1,16 0,32 0,35 0,57 1,50 0,35 0,66 1,29 1,73 0,83 0,55 0,41 1,50 1,98 0,58 0,37 2,81 1,19 1,48 0,99

Nitrati mg/l 20 1,56 3,48 6,45 3,09 3,79 4,13 4,44 4,13 2,14 2,37 5,38 4,89 6,29 4,97 2,10 2,69 1,95 12,34 11,58 3,62 3,33 4,51

Fosfati mg/l 10 0,45 1,56 1,25 0,57 0,66 0,74 0,73 0,50 0,38 0,42 0,60 0,54 0,93 0,74 0,71 0,89 0,62 0,81 0,29 0,44 0,42 0,68

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,20 0,29 0,01 0,11 0,01 0,02 0,01 0,34 0,01 0,08 0,01 0,43 0,01 0,04 0,01 0,47 0,34 0,56 0,14

COD mg/l 160 247 400 130 330 731 255 345 106 235 163 563 182 258 77 734 143 226 314 668 552 636 347,38

Fenoli mg/l 0,5 0,56 1,07 1,07 1,23 1,18 0,69 0,6 0,33 0,51 0,41 1,37 1,37 1,4 0,56 0,78 0,45 1,37 0,4 1,37 0,87 1,18 0,89

Tens. MBASmg/l 2 1,31 1,52 1,52 1,13 1,83 1,19 1,56 0,76 1,35 1,19 1,68 1,68 1,73 0,83 1,81 1,03 1,68 1,23 1,68 1,18 1,84 1,42

Zn mg/l 0,5 0,04 0,02 0,05 0,04 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,10 0,06 0,06 0,04 0,09 0,07 0,02 0,20 0,25 0,17 0,06 0,07

Mn mg/l 2 0,63 0,16 0,25 0,15 0,2 0,23 0,41 0,30 0,23 0,32 0,25 0,21 0,16 0,12 6,79 0,57 0,68 0,23 6,56 4,92 4,06 1,31

Cd mg/l 0,02 0,008 0,008 0,008 0,013 0,011 0,010 0,010 0,007 0,010 0,010 0,023 0,007 0,007 0,001 0,005 0,003 0,005 0,005 0,021 0,021 0,019 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 2,26 5,16 1,03 5,75 2,4 1,54 1,29 0,54 0,50 0,65 1,66 0,83 0,48 0,61 86,64 4,66 3,22 0,93 4,59 1,24 0,93 6,04

Al mg/l 1 2,68 5,53 1,37 7,65 2,32 1,19 1,33 1,14 0,35 0,70 2,48 0,70 0,38 0,38 5,04 2,75 1,36 0,74 1,33 1,36 0,55 1,97

Cu mg/l 0,1 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,01 0,02 0,02

Ni mg/l 2 0,33 0,15 0,15 0,28 0,21 0,09 0,05 0,05 0,03 0,03 0,23 0,01 0,01 0,01 0,44 0,05 0,01 0,01 0,22 0,04 0,07 0,12

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,10 0,38 0,05 0,08 0,14 0,16 0,03 0,04 0,03 0,05 0,09 0,03 0,04 0,02 0,15 0,05 0,02 0,01 0,04 0,01 0,08 0,08

Cl2 mg/l 0,2 -

Cloruri mg/l 509 437 297 237 339 390 539 170 382 602 1039 386 1136 339 537 505 615 119 318 852 873 505,76



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Maggio 2016

ARRIVO BIOLOGICO

DATA 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,37 7,58 7,76 7,75 7,86 7,52 7,70 7,70 7,54 7,73 7,57 7,71 7,34 7,86 8,29 7,81 7,78 7,68 8,23 8,14 7,77 8,45 7,78

Colore Hazen 160 160 58 70 126 78 56 128 90 154 60 66 38 176 202 100 132 112 188 204 112 23 113,32

Sol.Sosp mg/l 80 332 332 138 42 89 15 18 18 67 115 21 89 25 28 283 20 22 323 200 30 233 261 122,77

Sol .Sed 0,5 19 19 2 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 0,2 Assenti 0,5 Assenti Assenti 1 Assenti Assenti 2 1,2 Assenti 5 4 5,39

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 0,82 1,25 1,50 1,01 2,95 1,12 0,85 2,59 1,30 2,55 0,36 0,29 0,57 1,23 1,51 1,08 1,03 0,73 2,64 2,86 1,46 2,84 1,48

Ammoniaca mg/l 15 9,43 5,79 7,97 4,54 13,99 6,48 8,38 16,91 11,35 29,88 9,50 9,02 11,97 26,18 96,41 17,00 11,08 8,33 42,83 11,94 13,64 38,23 18,68

Nitriti mg/l 0,6 0,10 2,60 3,46 0,28 2,66 0,16 0,17 1,67 1,62 4,18 0,20 2,09 0,22 0,34 0,60 0,15 0,35 0,24 0,37 0,95 0,15 0,66 1,06

Nitrati mg/l 20 7,32 5,36 7,74 4,84 8,92 13,46 4,42 13,99 10,55 12,34 2,49 18,21 12,12 5,20 3,07 5,64 3,18 2,59 2,83 2,43 5,48 3,79 7,09

Fosfati mg/l 10 0,81 1,00 1,50 1,10 0,45 0,66 0,85 0,78 1,43 1,29 0,68 0,53 0,63 0,54 0,81 0,91 0,50 1,67 0,74 0,57 1,07 1,04 0,89

Solfiti mg/l 1 0,22 0,22 0,19 0,01 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,17 0,02 0,01 0,01 0,05 0,12 0,26 0,31 0,08

COD mg/l 160 676 62 359 22 389 29 33 60 190 194 40 147 32 114 564 238 113 271 390 321 502 771 250,77

Fenoli mg/l 0,5 0,63 0,5 0,65 0,5 0,5 0,18 0,19 0,23 0,32 0,33 0,2 0,33 0,35 0,31 0,52 0,35 0,37 0,56 0,56 0,58 0,62 0,68 0,43

Tens. MBASmg/l 2 1,33 1,03 1,46 1,03 1,03 0,67 1,35 1,27 1,36 1,28 0,75 1,38 0,78 1,26 1,53 1,67 1,51 1,67 1,23 1,28 1,88 1,67 1,29

Zn mg/l 0,5 0,06 0,03 0,05 0,03 0,07 0,05 0,03 0,06 0,09 0,11 0,04 0,02 0,05 0,18 0,03 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04 0,02 0,03 0,05

Mn mg/l 2 0,33 0,19 0,15 0,12 0,19 0,15 0,16 0,28 0,29 0,42 0,29 0,12 0,17 0,23 0,60 0,42 0,47 0,87 0,46 0,29 0,38 0,46 0,32

Cd mg/l 0,02 0,007 0,011 0,007 0,002 0,01 0,003 0,009 0,013 0,004 0,002 0,004 0,004 0,004 0,001 0,008 0,002 0,002 0,008 0,008 0,002 0,002 0,006 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 7,04 11,53 4,25 0,93 1,38 0,63 0,52 0,52 1,41 1,29 0,37 1,14 0,86 1,13 3,82 1,40 0,71 2,71 2,34 0,69 4,24 5,13 2,46

Al mg/l 1 7,23 7,98 8,07 0,71 1,87 1,02 0,65 0,89 1,90 1,20 0,68 0,51 0,56 1,13 2,32 0,70 0,50 2,86 2,80 0,61 3,46 4,68 2,38

Cu mg/l 0,1 0,01 0,08 0,08 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02

Ni mg/l 2 0,15 0,37 0,43 0,02 0,02 0,01 0,02 0,06 0,08 0,12 0,02 0,02 0,02 0,02 0,23 0,05 0,07 0,07 0,08 0,04 0,20 0,21 0,11

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,07 0,27 0,27 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,05 0,05 0,01 0,10 0,04 0,05 0,15 0,02 0,05 0,06 0,05 0,02 0,05 0,13 0,07

Cl2 mg/l 0,2 -

Cloruri mg/l 212 301 441 237 755 276 225 615 339 615 191 237 174 212 276 233 229 161 547 708 505 640 369,50



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Aprile 2016

ARRIVO CHIMICO-FISICO

DATA 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 26 27 28 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,17 8,1 8,14 8,32 8,05 8,14 8,09 8,17 8,12 8,14 8,21 8,27 8,24 8,22 8,20 8,20 8,16 8,25 8,11 8,19 8,17

Colore Hazen 34 30 22 12 72 74 36 28 24 30 26 70 56 34 48 24 30 24 42 34 37,50

Sol.Sosp mg/l 80 35 14 18 25 37 55 17 24 21 33 35 32 36 34 31 34 31 27 30 32 30,05

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l 4 1 1 1 16 5 2 2 4 3 2 3 17 4 2 3 9 9 5 4 4,85

Conducibilità mS 29,20 26,70 23,50 27,20 32,30 35,70 21,80 16,74 13,48 10,56 8,63 5,69 4,88 4,68 4,59 4,56 3,71 1,83 3,55 2,45 14,09

Ammoniaca mg/l 15 18,74 9,72 11,04 9,61 18,83 19,58 18,53 5,62 8,49 7,20 3,75 5,44 24,15 22,45 9,62 5,35 4,49 4,31 9,89 7,53 11,22

Nitriti mg/l 0,6 0,34 0,58 0,64 0,76 0,64 0,67 0,52 0,45 0,70 0,64 0,60 0,34 0,53 0,29 0,29 0,30 0,29 0,40 0,43 0,41 0,49

Nitrati mg/l 20 7,19 7,87 8,16 4,41 8,17 8,17 8,88 11,07 11,11 9,76 12,36 14,06 12,00 11,83 11,05 12,06 9,78 3,65 10,77 5,76 9,41

Fosfati mg/l 10 0,18 0,23 0,31 0,21 0,03 0,02 0,21 0,24 0,21 0,15 0,25 0,14 0,11 0,11 0,09 0,14 0,14 0,20 0,19 0,36 0,18

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01

COD mg/l 160 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 133 112 194 156 132 151 111 178 118 78 136,30

Fenoli mg/l 0,5 0,16 0,09 0,05 0,1 0,09 0,09 0,06 0,08 0,08 0,18 0,14 0,11 0,12 0,32 0,34 0,21 0,58 0,28 0,23 0,2 0,18

Tens. MBASmg/l 2 1,15 0,87 0,67 0,55 1,12 1,1 0,76 0,9 0,78 1,23 1,08 0,86 1,12 1,18 1,08 1,15 1,37 0,56 0,45 0,4 0,92

Zn mg/l 0,5 0,72 0,50 0,38 0,28 0,95 0,77 0,82 0,49 0,56 0,94 0,69 0,93 0,80 0,80 0,69 0,26 0,29 0,36 0,26 0,24 0,59

Mn mg/l 2 0,24 0,13 0,20 0,19 0,22 0,18 0,13 0,14 0,13 0,10 0,17 0,10 0,08 0,08 0,07 0,19 0,19 0,21 0,19 0,26 0,16

Cd mg/l 0,02 0,008 0,007 0,009 0,011 0,011 0,015 0,016 0,003 0,003 0,005 0,005 0,005 0,004 0,004 0,011 0,005 0,006 0,005 0,005 0,013 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,28 0,18 0,25 0,38 0,56 0,62 0,22 0,33 0,42 0,29 0,28 0,22 0,19 0,19 0,17 0,39 0,13 0,26 0,33 0,03 0,29

Al mg/l 1 0,52 0,47 0,38 0,33 0,29 0,25 0,11 0,30 0,24 0,31 0,31 0,29 0,31 0,16 0,19 0,09 0,13 0,23 0,20 0,14 0,26

Cu mg/l 0,1 0,07 0,03 0,04 0,01 0,13 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

Ni mg/l 2 0,04 0,01 0,01 0,01 0,19 0,08 0,08 0,16 0,16 0,18 0,08 0,08 0,11 0,08 0,06 0,03 0,03 0,08 0,03 0,02 0,08

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,08 0,01 0,07 0,08 0,01 0,09 0,07 0,07 0,05 0,06 0,13 0,01 0,14 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06

Cloruri mg/l 10770 10622 4728 5105 13145 14205 8268 6148 4698 3664 2968 1569 1569 1314 1306 886 967 708 882 564 4704,30



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Giugno 2016

ARRIVO CHIMICO-FISICO

DATA 1 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,18 8,18 8,21 8,17 8,10 8,12 8,08 7,80 7,93 7,97 7,90 7,36 7,99 7,92 8,77 8,68 8,59 8,22 8,15 8,15 8,12 8,12

Colore Hazen 40 48 20 48 40 54 24 38 38 36 48 36 30 22 234 224 166 64 76 62 36 65,90

Sol.Sosp mg/l 80 26 31 32 32 31 30 38 25 23 28 30 23 24 31 31 52 252 69 44 40 44 44,57

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 0,5 0,1 Assenti Assenti 0,1 0,23

Ins. In HCl mg/l 8 9 9 4 4 3 3 2 2 2 6 2 2 1 16 16 35 4 5 3 9 6,90

Conducibilità mS 2,48 2,75 2,82 2,69 2,65 2,64 2,67 3,15 3,00 2,87 2,57 2,65 2,65 1,22 3,06 3,51 3,48 2,60 2,43 2,40 2,23 2,69

Ammoniaca mg/l 15 14,28 14,35 20,41 15,68 15,79 16,98 16,21 16,78 19,59 41,85 19,20 9,41 15,81 9,02 13,48 8,40 11,56 24,50 18,14 14,02 7,84 16,35

Nitriti mg/l 0,6 0,63 0,56 0,60 0,41 0,36 0,34 0,52 0,60 0,99 0,95 1,00 0,41 0,58 0,53 0,55 0,39 0,33 0,77 0,35 0,49 0,46 0,56

Nitrati mg/l 20 7,37 7,32 7,37 7,54 8,17 8,04 9,81 8,04 14,52 17,33 18,18 18,81 22,95 12,93 3,67 0,96 0,85 6,37 7,32 7,24 8,29 9,67

Fosfati mg/l 10 0,44 0,36 0,41 0,24 0,24 0,14 0,20 0,11 0,29 0,29 0,26 0,21 0,39 0,33 0,13 0,39 0,31 0,34 0,14 0,18 0,14 0,26

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 51 60 19 185 115 56 56 67 78 80 118 16 134 19 56 186 147 138 191 134 43 92,81

Fenoli mg/l 0,5 0,16 0,17 0,13 0,38 0,27 0,21 0,19 0,19 0,17 0,12 0,28 0,22 0,87 0,13 0,22 0,21 0,23 0,22 0,25 0,22 0,18 0,24

Tens. MBASmg/l 2 0,32 0,87 0,56 1,23 1,12 1,04 0,89 94 1,27 1,18 1,18 1,04 1,55 0,88 1,47 1,03 1,47 1,31 1,47 1,07 0,94 5,52

Zn mg/l 0,5 0,28 0,18 0,07 0,02 0,03 0,23 0,17 0,19 0,18 0,16 0,14 0,14 0,13 0,11 0,11 0,08 0,11 0,15 0,05 0,05 0,21 0,13

Mn mg/l 2 0,29 0,20 0,25 0,21 0,29 0,23 0,20 0,15 0,23 0,31 0,29 0,29 0,14 0,23 0,55 0,61 0,93 0,47 0,33 0,32 0,26 0,32

Cd mg/l 0,02 0,013 0,012 0,006 0,006 0,006 0,020 0,013 0,013 0,014 0,013 0,013 0,012 0,012 0,007 0,017 0,015 0,017 0,017 0,016 0,008 0,010 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,27 0,23 0,25 0,18 0,18 0,18 0,19 0,17 0,06 0,23 0,14 0,14 0,09 0,30 1,32 2,02 4,16 0,55 0,36 0,28 0,21 0,55

Al mg/l 1 0,30 0,80 0,84 1,00 0,87 0,98 1,08 0,85 0,60 0,24 0,35 0,13 0,17 0,21 0,25 0,29 1,75 0,25 0,42 0,49 0,43 0,59

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,01 0,06 0,05 0,09 0,09 0,13 0,08 0,02 0,07 0,06 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,11 0,08 0,14 0,06

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cl2 mg/l 0,2 0,08 0,08 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14 0,08 0,17 0,20 0,20 0,14 0,13 0,11 0,07 0,06 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,12

Cloruri mg/l 468 492 568 564 555 547 555 564 560 606 560 539 522 428 475 492 672 522 516 462 416 527,76



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Maggio 2016

ARRIVO CHIMICO-FISICO

DATA 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,15 8,18 8,1 8,15 8,12 8,11 8,16 8,16 8,21 8,23 8,27 8,24 8,36 8,40 8,57 8,44 8,53 8,39 8,27 8,21 8,29 8,18 8,26

Colore Hazen 50 50 78 76 142 102 52 44 76 86 32 36 30 30 50 42 50 50 38 34 24 12 53,82

Sol.Sosp mg/l 80 30 30 43 42 62 48 34 34 37 18 23 26 23 19 33 34 34 33 36 24 21 23 32,14

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l 3 3 9 8 9 2 5 4 2 1 3 3 4 4 8 8 5 9 8 6 10 9 5,59

Conducibilità mS 3,37 2,99 3,10 2,93 2,72 2,76 2,57 2,65 2,56 4,70 4,11 3,79 3,15 2,38 3,16 3,84 4,12 3,78 3,49 3,16 2,34 2,63 3,20

Ammoniaca mg/l 15 9,75 7,20 15,03 24,53 25,17 28,02 21,15 21,75 7,25 5,60 17,65 11,32 8,61 2,39 8,00 13,45 3,82 13,62 14,31 10,72 14,74 11,11 13,42

Nitriti mg/l 0,6 0,11 0,12 0,32 0,36 0,39 0,40 0,75 0,72 0,70 0,36 0,67 0,74 0,55 0,24 0,32 0,32 0,31 0,34 0,35 0,50 0,46 0,45 0,43

Nitrati mg/l 20 9,93 8,88 6,12 9,69 7,91 7,26 8,90 8,54 7,80 7,74 6,75 3,31 3,74 3,66 3,44 1,18 4,80 8,12 7,59 8,60 8,72 8,53 6,87

Fosfati mg/l 10 0,20 0,17 0,31 0,16 0,21 0,14 0,16 0,22 0,15 0,20 0,20 0,18 0,15 0,16 0,14 0,15 0,20 0,44 0,14 0,15 0,16 0,11 0,19

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 76 39 71 68 84 24 26 26 38 26 81 103 124 32 93 40 103 66 51 52 39 30 58,73

Fenoli mg/l 0,5 0,13 0,11 0,19 0,18 0,21 0,17 0,16 0,19 0,18 0,16 0,18 0,43 0,44 0,2 0,45 0,28 0,29 0,23 0,18 0,09 0,13 0,11 0,21

Tens. MBASmg/l 2 0,55 1,19 1,23 1,26 1,34 1,23 1,2 1,27 1,18 0,98 0,82 0,98 0,81 0,78 1,27 0,82 0,76 1 0,47 0,38 0,4 0,33 0,92

Zn mg/l 0,5 0,46 0,37 0,34 0,48 0,38 0,22 0,17 0,32 0,30 0,16 0,18 0,25 0,20 0,18 0,20 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,13 0,21 0,24

Mn mg/l 2 0,3 0,30 0,32 0,34 0,43 0,31 0,30 0,28 0,21 0,18 0,22 0,09 0,18 0,14 0,20 0,29 0,12 0,23 0,23 0,21 0,18 0,21 0,24

Cd mg/l 0,02 0,013 0,026 0,027 0,017 0,013 0,010 0,002 0,020 0,017 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,015 0,016 0,015 0,013 0,013 0,011 0,011 0,008 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,26 0,33 0,53 0,47 0,04 0,35 0,24 0,42 0,46 0,40 0,26 0,27 0,33 0,34 0,32 0,34 0,21 0,33 0,17 0,14 0,17 0,33 0,31

Al mg/l 1 0,09 0,18 0,16 0,18 0,22 0,31 0,38 0,26 0,26 0,23 0,44 0,10 0,12 0,13 0,22 0,25 0,09 0,12 0,20 0,19 0,16 0,33 0,21

Cu mg/l 0,1 0,01 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,03 0,17 0,15 0,11 0,11 0,11 0,14 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,12 0,07 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,06

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cl2 mg/l 0,2 0,05 0,03 0,05 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15 0,13 0,13 0,12 0,10 0,05 0,05 0,12 0,12 0,10 0,08 0,08 0,08 0,10

Cloruri mg/l 687 623 708 653 543 500 502 479 424 963 878 920 661 433 681 598 640 878 857 547 454 479 641,27









iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Agosto 2016

ARRIVO BIOLOGICO

DATA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,44 8,42 8,42 7,78 7,50 7,50 8,03 8,03 7,36 8,03 7,56 7,60 7,45 8,90 7,51 8,02 8,11 8,64 8,85 7,47 7,51 8,58 7,98682

Colore Hazen 192 438 226 188 148 72 174 110 72 58 48 42 52 728 728 150 550 446 790 144 142 312 264,091

Sol.Sosp mg/l 80 12 47 44 39 30 33 28 22 23 24 17 12 12 130 130 21 139 50 80 56 12 61 46,4545

Sol .Sed 0,5 Assenti 0,1 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 1 0,5 Assenti 1 0,2 Assenti Assenti Assenti Assenti 0,56

Ins. In HCl mg/l 1,38 3,3 1,45 1,09 0,9 0,44 1,24 0,47 0,34 0,34 0,38 0,35 0,38 4,00 1,29 1,22 2,11 2,39 3,99 0,68 1 2,25 1,40864

Conducibilità mS -

Ammoniaca mg/l 15 41,68 139,79 66,29 35,58 21,52 8,01 15,50 14,49 8,45 7,20 16,44 8,90 10,08 128,99 29,95 23,21 103,94 163,41 189,35 68,64 18,53 42,9 52,8568

Nitriti mg/l 0,6 1,38 0,28 2,82 0,63 0,39 0,95 1,27 0,52 0,37 0,41 0,39 0,46 0,44 1,49 53,86 20,77 22,67 4,61 0,62 2,20 1,72 1,78 5,45591

Nitrati mg/l 20 4,78 15,07 7,01 2,45 1,11 3,76 3,46 1,41 0,74 0,69 1,66 1,26 0,84 6,61 3,41 3,84 3,68 5,57 10,13 5,95 12,74 7,11 4,69455

Fosfati mg/l 10 0,65 0,66 59,00 0,71 0,63 0,56 1,03 0,82 0,62 0,72 0,53 0,55 0,52 1,20 0,81 0,65 0,65 0,65 0,31 0,31 0,48 0,97 3,31955

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,13 0,01 0,01 0,24 0,07 0,25 0,02 0,01 0,02 0,04136

COD mg/l 160 87 44 190 90 76 23 195 45 51 47 48 44 49 313 134 100 451 246 498 184 114 158 144,864

Fenoli mg/l 0,5 0,38 0,36 0,78 0,41 0,42 0,31 0,55 0,55 0,44 0,55 0,55 0,45 0,31 0,71 0,67 0,51 0,99 0,76 0,99 0,34 0,31 0,3 0,52909

Tens. MBASmg/l 2 0,70 0,8 1,05 0,97 0,88 0,78 1,83 1,83 0,83 1,83 0,83 0,67 0,56 1,91 1,67 1,17 1,41 0,93 1,41 0,67 0,72 0,88 1,10591

Zn mg/l 0,5 0,1 0,07 0,05 0,06 0,06 0,06 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05 0,09 0,05 0,13 0,11 0,08 0,02 0,03 0,06 0,05864

Mn mg/l 2 0,23 0,23 0,28 0,25 0,2 0,16 0,34 0,34 0,15 0,18 0,17 0,16 0,17 0,17 0,51 0,20 0,26 0,33 0,43 0,28 0,22 0,32 0,25364

Cd mg/l 0,02 0,002 0,008 0,006 0,005 0,003 0,002 0,012 0,006 0,005 0,003 0,005 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,013 0,009 0,008 0,003 0,003 0,00473

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,38 1,63 0,85 0,83 0,98 0,43 1,14 0,56 0,30 0,39 0,21 0,22 0,29 1,03 1,67 0,25 2,24 0,84 0,86 0,91 0,59 1,01 0,80045

Al mg/l 1 0,40 1,49 1,86 1,22 0,84 2,76 1,95 1,61 1,71 1,59 1,97 0,58 0,57 1,58 3,44 0,96 2,03 1,01 1,99 1,71 0,90 0,86 1,50136

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,00 0,01455

Ni mg/l 2 0,03 0,25 0,09 0,04 0,03 0,01 0,14 0,14 0,08 0,14 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 0,13 0,06 0,11 0,16 0,11 0,06 0,07818

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,05 0,02 0,02 0,03 0,02 0,04 0,07 0,07 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,09 0,05 0,04 0,09 0,06 0,10 0,23 0,03 0,04 0,05273

Cl2 mg/l 0,2 -

Cloruri mg/l 419 606 441 418 314 302 373 264 123 110 85 87 85 784 288 276 475 458 484 144 254 475 330,227



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Luglio 2016

ARRIVO BIOLOGICO

DATA 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,58 8,04 8,16 7,88 8,43 8,23 8,37 8,37 8,57 8,18 8,75 8,75 8,75 8,74 8,69 8,54 8,35 7,88 7,99 7,73 8,21 8,34

Colore Hazen 352 144 134 124 262 196 172 216 360 360 566 404 198 428 408 460 228 114 156 266 180 272,76

Sol.Sosp mg/l 80 60 45 34 23 22 20 14 12 25 23 56 62 39 116 95 54 103 12 20 34 23 42,48

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 0,1 Assenti 0,2 0,1 0,2 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti 0,22

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 4,13 2,70 1,93 0,85 2,01 2,98 3,35 2,70 4,50 3,08 5,66 3,13 1,57 3,61 3,32 2,93 2,74 1,32 1,21 1,25 1,37 2,68

Ammoniaca mg/l 15 58,18 38,19 18,94 10,10 42,84 21,68 35,50 29,86 81,43 35,39 138,23 55,29 14,49 10,44 106,80 111,50 59,19 20,25 30,17 26,77 26,31 46,26

Nitriti mg/l 0,6 0,88 0,84 0,72 0,63 2,47 0,58 0,81 0,95 1,61 3,15 2,74 2,74 0,47 0,41 0,56 0,73 0,39 1,36 0,81 2,44 1,85 1,29

Nitrati mg/l 20 3,26 5,22 2,23 2,63 0,71 1,94 4,22 3,06 4,24 3,39 9,31 9,31 1,65 3,64 4,16 2,16 3,75 14,24 6,53 2,18 3,06 4,33

Fosfati mg/l 10 0,35 0,34 0,58 0,56 0,82 0,33 0,66 0,71 0,71 1,17 0,82 0,62 0,54 0,77 0,82 0,72 0,83 0,74 0,73 0,46 0,50 0,66

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,31 0,08 0,23 0,04 0,01 0,07 0,29 0,22 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07

COD mg/l 160 273 198 110 73 173 151 162 228 587 242 503 232 163 327 524 482 211 141 89 135 56 240,95

Fenoli mg/l 0,5 0,56 0,44 0,44 0,45 0,39 0,49 0,34 0,78 0,95 0,78 0,95 0,34 0,54 0,54 0,54 0,6 0,54 0,23 0,38 0,37 0,4 0,53

Tens. MBASmg/l 2 0,82 0,9 1,15 1,64 1,12 1,14 1,54 1,48 1,48 1,07 1,48 0,56 0,88 0,88 0,88 1,24 0,88 0,71 0,78 0,7 0,72 1,05

Zn mg/l 0,5 0,05 0,09 0,09 0,02 0,02 0,08 0,06 0,06 0,09 0,06 0,03 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 0,12 0,07 0,04 0,04 0,04 0,05

Mn mg/l 2 0,45 0,34 0,34 0,04 0,04 0,28 0,21 0,22 0,37 0,32 0,24 0,34 0,24 0,25 0,75 0,64 1,02 0,39 0,49 0,48 0,29 0,37

Cd mg/l 0,02 0,009 0,019 0,005 0,005 0,005 0,005 0,003 0,004 0,007 0,004 0,005 0,005 0,002 0,005 0,006 0,002 0,002 0,002 0,005 0,006 0,002 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,81 0,51 0,3 0,37 0,35 0,41 0,46 0,37 1,14 0,74 0,53 1,49 0,66 1,28 1,51 2,03 3,98 0,86 1,34 1,41 0,57 1,01

Al mg/l 1 1,19 0,55 0,53 0,47 0,8 0,68 0,60 1,03 1,37 0,84 2,32 2,76 0,56 1,17 1,07 1,32 1,27 0,99 0,65 0,51 0,43 1,01

Cu mg/l 0,1 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,03 0,01 0,01 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,10 0,04 0,08 0,04 0,01 0,01 0,03 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,06 0,03 0,01 0,04 0,05 0,09 0,02 0,05 0,02 0,01 0,01 0,03

Cl2 mg/l 0,2 -

Cloruri mg/l 882 661 475 237 615 611 797 869 1030 797 1463 708 477 509 496 475 661 606 539 541 458 662,24



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Settembre 2016

ARRIVO BIOLOGICO

DATA 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,66 8,39 7,86 8,72 8,12 7,74 8,23 8,23 8,64 8,68 8,68 7,86 8,03 7,53 8,02 7,81 8,02 8,85 8,44 8,12 7,53 7,65 8,17318

Colore Hazen 470 226 216 420 208 136 268 228 204 324 324 232 208 224 224 176 152 790 102 90 186 180 254

Sol.Sosp mg/l 80 155 23 20 29 25 109 278 339 66 109 109 464 40 116 128 80 83 80 60 56 78 90 115,318

Sol .Sed 0,5 Assenti 0,1 Assenti Assenti Assenti 1 4 10 Assenti 0,2 0,2 5 Assenti Assenti 0,3 Assenti Assenti 0,2 Assenti Assenti Assenti 0,1 2,11

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 2,26 2,51 0,98 3,30 1,68 1,14 0,94 2,23 1,03 1,76 0,38 2,54 2,40 0,64 1,23 0,88 0,92 3,99 1,22 1,10 10,85 2,97 2,13409

Ammoniaca mg/l 15 44,07 46,80 13,57 195,00 32,66 14,92 57,19 60,64 56,58 41,68 12,53 6,90 14,24 10,85 34,98 32,65 40,86 189,35 61,96 57,19 0,44 14,3 47,2436

Nitriti mg/l 0,6 1,71 0,87 0,37 1,02 2,63 1,70 0,63 0,98 0,18 1,56 1,56 1,32 1,88 0,33 0,38 0,36 0,17 0,62 0,16 0,16 8,71 1,18 1,29455

Nitrati mg/l 20 10,36 9,21 19,94 19,94 6,83 10,43 5,88 14,23 1,91 3,47 3,47 6,75 20,57 12,34 7,13 6,03 2,70 10,13 3,80 3,80 0,61 5,95 8,43091

Fosfati mg/l 10 0,61 0,37 0,23 0,77 0,53 0,30 0,83 0,27 0,30 0,56 0,50 0,40 0,38 0,61 0,62 0,59 0,59 0,31 0,51 0,51 0,04 0,66 0,47682

Solfiti mg/l 1 0,16 0,01 0,01 0,17 0,01 0,01 0,22 0,28 0,01 0,01 0,01 0,23 0,01 0,05 0,11 0,03 0,00 0,25 0,01 0,01 0,04 0,06 0,07727

COD mg/l 160 362 207 43 319 146 164 543 541 186 180 80 479 194 205 312 187 201 498 133 113 236 401 260,455

Fenoli mg/l 0,5 0,56 0,61 0,23 0,62 0,51 0,59 1,04 0,98 0,4 0,38 0,25 1,27 1,67 1,06 0,78 0,61 0,72 0,99 0,41 0,45 0,67 0,69 0,70409

Tens. MBASmg/l 2 1,34 1,31 1,05 1,78 1,21 1,38 2,45 2,13 0,78 1,13 0,76 2,67 2,67 2,13 1,43 1,12 0,92 1,41 0,75 0,87 0,93 0,99 1,41864

Zn mg/l 0,5 0,08 0,07 0,07 0,05 0,08 0,14 0,05 0,20 0,03 0,03 0,04 0,38 0,03 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,06 0,06 0,07 0,03 0,08318

Mn mg/l 2 0,34 0,28 0,14 0,31 0,17 0,20 0,19 0,46 0,19 0,19 0,07 0,89 0,52 0,57 0,25 0,25 0,13 0,43 0,24 0,25 0,37 0,69 0,32409

Cd mg/l 0,02 0,003 0,005 0,005 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,004 0,011 0,004 0,016 0,007 0,007 0,004 0,005 0,004 0,009 0,002 0,002 0,03 0,007 0,00614

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,53 0,67 0,39 0,90 0,43 1,47 3,37 2,96 0,57 1,06 0,47 8,14 2,12 2,50 2,63 2,63 1,17 0,86 0,97 0,73 0,50 2,35 1,70091

Al mg/l 1 0,85 0,71 0,62 0,70 0,68 1,64 2,55 3,87 0,56 0,98 0,38 4,04 1,20 2,54 2,98 2,98 1,28 1,99 1,43 1,21 2,54 3,93 1,80273

Cu mg/l 0,1 0,00 0,00 0,01 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01364

Ni mg/l 2 0,18 0,01 0,01 0,17 0,05 0,05 0,01 0,12 0,04 0,06 0,01 0,24 0,02 0,06 0,18 0,18 0,09 0,11 0,03 0,04 0,06 0,08 0,08182

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,06 0,01 0,04 0,07 0,04 0,06 0,03 0,06 0,03 0,08 0,03 0,21 0,02 0,02 0,08 0,08 0,04 0,10 0,00 0,03 0,02 0,05 0,05273

Cl2 mg/l 0,2 -

Cloruri mg/l 479 477 284 661 547 458 492 869 373 407 233 615 475 237 433 301 288 848 403 399 674 797 488,636

5



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Agosto 2016

ARRIVO CHIMICO-FISICO

DATA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,43 8,33 8,37 8,17 8,56 8,63 8,46 8,13 8,53 8,48 8,50 8,51 8,55 8,52 8,57 8,64 8,08 8,10 8,55 7,85 7,82 8,30 8,36727

Colore Hazen 36 26 30 34 20 32 34 36 26 24 16 8 16 18 18 12 16 38 44 26 20 16 24,8182

Sol.Sosp mg/l 80 15 16 16 28 16 19 27 35 21 18 15 14 16 16 16 13 15 16 78 13 14 19 20,7273

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 3 3 2,09091

Conducibilità mS 2,17 2,19 2,17 2,29 2,19 2,24 2,34 2,41 2,39 1,99 2,48 2,14 2,40 2,21 2,45 2,46 2,62 2,06 1,10 1,81 1,76 1,77 2,16545

Ammoniaca mg/l 15 5,40 6,69 1,65 3,88 2,08 0,57 1,52 2,53 0,68 4,81 0,55 0,90 2,63 0,84 0,08 0,67 1,10 2,05 5,59 0,88 0,94 0,85 2,13136

Nitriti mg/l 0,6 1,57 0,48 0,46 1,92 1,56 0,31 1,78 0,65 0,82 1,07 0,21 0,43 0,49 0,50 0,30 0,32 0,38 0,57 0,37 0,59 0,47 0,39 0,71091

Nitrati mg/l 20 9,01 10,18 1,18 5,64 10,02 10,20 9,71 6,60 8,37 5,04 7,53 7,11 12,47 9,69 8,32 7,66 7,37 6,85 0,98 4,42 9,57 6,45 7,47136

Fosfati mg/l 10 0,25 0,25 0,73 0,17 0,92 0,63 0,48 0,48 0,42 0,61 0,33 0,45 0,40 0,40 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,24 0,24 0,37364

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 9 9 9 22 16 16 22 17 16 10 48 23 19 16 33 50 28 13 67 47 42 32 25,6364

Fenoli mg/l 0,5 0,06 0,09 0,09 0,23 0,2 0,18 0,18 0,23 0,24 0,18 0,23 0,22 0,17 0,12 0,12 0,17 0,12 0,09 0,14 0,17 0,13 0,4 0,17091

Tens. MBASmg/l 2 0,48 0,05 1,06 1,35 1,17 1,04 0,83 0,96 0,67 0,6 0,66 0,64 0,29 0,29 0,3 0,31 0,27 0,21 0,34 1,01 0,78 1,04 0,65227

Zn mg/l 0,5 0,18 0,25 0,09 0,22 0,15 0,15 0,10 0,07 0,09 0,06 0,17 0,15 0,06 0,06 0,02 0,06 0,25 0,26 0,29 0,44 0,76 0,24 0,18727

Mn mg/l 2 0,13 0,13 0,13 0,17 0,13 0,13 0,21 0,13 0,15 0,13 0,12 0,12 0,10 0,10 0,05 0,11 0,13 0,20 0,38 0,26 0,26 0,22 0,15864

Cd mg/l 0,02 0,010 0,009 0,009 0,009 0,009 0,005 0,010 0,010 0,010 0,010 0,009 0,009 0,008 0,008 0,006 0,007 0,007 0,017 0,021 0,017 0,018 0,01 0,010

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,4 0,13 0,18 0,28 0,28 0,11 0,17 0,28 0,16 0,17 0,08 0,08 0,12 0,12 0,08 0,08 0,15 0,24 0,41 0,14 0,08 0,1 0,17455

Al mg/l 1 0,31 0,35 0,31 0,46 0,28 0,32 0,39 0,37 0,31 0,25 0,20 0,19 0,16 0,19 0,48 0,51 0,51 0,58 0,54 0,47 0,31 0,39 0,35818

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00636

Ni mg/l 2 0,02 0,03 0,04 0,09 0,07 0,03 0,09 0,08 0,06 0,09 0,06 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,11 0,09 0,12 0,05 0,02 0,05182

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01091

Cl2 mg/l 0,2 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,03 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 0,06 0,05 0,04 0,05 0,03 0,03 0,06591

Cloruri mg/l 332 314 301 298 294 284 276 377 399 394 416 352 349 399 411 412 403 362 339 340 321 341 350,636



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Luglio 2016

ARRIVO CHIMICO-FISICO

DATA 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,16 7,97 8,14 8,23 8,19 8,23 8,15 8,25 8,09 8,20 8,18 8,22 8,23 8,22 8,29 8,20 8,26 8,34 8,33 8,42 8,32 8,22

Colore Hazen 38 32 40 66 30 30 24 14 32 44 24 38 22 22 26 28 32 36 24 32 30 31,62

Sol.Sosp mg/l 80 31 44 21 22 18 22 20 20 21 22 21 18 20 20 23 19 20 19 17 15 21 21,62

Sol .Sed 0,5 0,1 0,1 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 0,10

Ins. In HCl mg/l 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 5 2 1 1 1 1,86

Conducibilità mS 2,27 2,19 2,04 1,95 1,98 1,96 1,72 1,79 1,88 1,94 2,05 1,85 1,81 1,02 1,85 1,83 2,13 2,23 2,18 2,03 2,17 1,95

Ammoniaca mg/l 15 15,79 20,05 8,67 6,84 11,18 8,99 4,07 2,09 4,66 2,44 7,89 3,49 6,81 17,29 9,08 5,66 9,21 20,73 4,61 16,60 4,82 9,09

Nitriti mg/l 0,6 1,77 0,81 0,63 0,55 0,45 0,38 0,41 0,36 0,31 0,34 1,07 0,25 0,58 1,20 0,38 0,32 0,62 0,51 0,45 0,99 0,34 0,61

Nitrati mg/l 20 7,35 3,64 7,24 7,40 7,7 7,98 7,37 7,72 8,30 10,05 5,25 7,45 7,46 8,40 9,16 9,44 9,93 9,40 9,16 4,14 6,28 7,66

Fosfati mg/l 10 0,13 0,13 0,14 0,17 0,12 0,12 0,36 0,17 0,19 0,24 0,20 0,17 0,13 0,16 0,17 0,15 0,16 0,16 0,17 0,19 0,21 0,17

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 50 80 88 43 28 21 20 39 19 19 27 27 15 23 18 16 11 11 10 17 9 28,14

Fenoli mg/l 0,5 0,11 0,1 0,1 0,34 0,08 0,11 0,09 0,08 0,12 0,18 0,19 0,13 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,1 0,09 0,09 0,12

Tens. MBASmg/l 2 0,87 0,67 0,7 0,78 0,45 0,49 0,44 0,39 0,87 0,83 0,91 0,89 0,78 0,61 0,24 0,31 0,78 0,72 0,65 0,67 0,51 0,65

Zn mg/l 0,5 0,31 0,30 0,07 0,26 0,12 0,16 0,12 0,06 0,02 0,04 0,08 0,07 0,07 0,13 0,37 0,27 0,27 0,12 0,14 0,11 0,13 0,15

Mn mg/l 2 0,31 0,47 0,20 0,23 0,19 0,14 0,14 0,13 0,15 0,13 0,17 0,11 0,11 0,12 0,20 0,44 0,18 0,19 0,20 0,21 0,18 0,20

Cd mg/l 0,02 0,011 0,009 0,007 0,015 0,014 0,015 0,014 0,010 0,010 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,014 0,015 0,008 0,008 0,010 0,009 0,009 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,34 0,42 0,23 0,21 0,13 0,13 0,23 0,19 0,26 0,17 0,16 0,13 0,14 0,22 0,22 0,73 0,19 0,19 0,28 0,25 0,15 0,24

Al mg/l 1 0,42 0,53 0,46 0,36 0,37 0,55 0,48 0,67 0,64 0,68 0,66 0,66 0,81 0,52 0,38 0,39 0,25 0,47 0,39 0,47 0,43 0,50

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

Ni mg/l 2 0,17 0,05 0,04 0,08 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00 0,03 0,04 0,04 0,01 0,04

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01

Cl2 mg/l 0,2 0,09 0,07 0,07 0,05 0,08 0,08 0,08 0,11 0,09 0,11 0,12 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08

Cloruri mg/l 437 427 421 433 428 343 284 331 339 394 365 343 333 284 373 343 331 333 329 325 331 358,43



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Settembre 2016

ARRIVO CHIMICO-FISICO

DATA 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,33 8,45 8,44 8,45 8,47 8,45 8,28 8,10 8,32 8,26 8,10 8,42 8,49 8,54 8,45 8,16 8,11 8,55 8,22 8,16 8,23 7,58 8,298

Colore Hazen 10 20 16 24 26 20 20 18 18 24 24 32 16 14 14 14 18 44 18 20 20 20 20

Sol.Sosp mg/l 80 16 15 14 15 16 16 16 19 18 19 19 18 14 14 16 15 15 78 17 16 23 21 19,545

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l 3 1 1 1 1 1 2 0 2 2 2 3 2 2 2 2 2 9 1 2 3 3 2,136

Conducibilità mS 1,41 1,74 2,30 3,40 3,92 3,55 1,85 1,59 1,64 2,18 1,86 1,54 1,76 0,12 1,69 1,54 1,56 1,10 1,91 1,87 8,23 5,17 2,360

Ammoniaca mg/l 15 0,44 2,14 0,59 0,30 0,68 0,81 1,10 4,21 0,59 0,87 1,37 0,38 0,36 0,60 1,26 1,26 1,37 5,59 2,22 2,19 2,28 0,6 1,419

Nitriti mg/l 0,6 0,24 0,10 0,04 0,06 0,02 0,05 0,14 0,15 0,07 0,14 0,02 0,04 0,02 0,12 0,06 0,06 0,06 0,37 0,11 0,10 0,21 0,11 0,104

Nitrati mg/l 20 5,01 5,58 5,68 6,34 5,87 6,04 5,12 7,90 5,31 7,02 5,46 5,48 5,75 5,50 4,36 4,36 4,36 0,98 7,81 9,28 6,71 6,62 5,752

Fosfati mg/l 10 0,22 0,24 0,14 0,17 0,17 0,37 0,22 0,21 0,21 0,17 0,33 0,20 0,19 0,31 0,29 0,29 0,29 0,20 0,14 0,14 0,31 0,18 0,227

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010

COD mg/l 160 18 12 11 50 41 113 17 19 96 67 29 19 16 18 13 13 16 67 20 17 18 45 33,409

Fenoli mg/l 0,5 0,17 0,16 0,13 0,57 0,43 0,6 0,13 0,11 0,12 0,12 0,09 0,09 0,08 0,08 0,11 0,1 0,09 0,14 0,08 0,09 0,12 0,11 0,169

Tens. MBASmg/l 2 0,65 0,44 0,4 0,93 0,76 0,88 0,55 0,55 0,54 0,5 0,78 0,89 0,56 0,88 1,04 0,56 0,45 0,34 0,56 0,53 0,78 0,74 0,650

Zn mg/l 0,5 0,1 0,04 0,15 0,11 0,06 0,12 0,07 0,07 0,20 0,15 0,11 0,10 0,12 0,28 0,08 0,10 0,10 0,29 0,07 0,17 0,25 0,44 0,145

Mn mg/l 2 0,17 0,18 0,09 0,06 0,07 0,10 0,17 0,16 0,19 0,15 0,09 0,11 0,09 0,11 0,19 0,23 0,17 0,38 0,35 0,35 0,11 0,12 0,165

Cd mg/l 0,02 0,008 0,012 0,011 0,009 0,009 0,009 0,007 0,009 0,015 0,010 0,009 0,010 0,010 0,014 0,014 0,009 0,014 0,021 0,009 0,009 0,012 0,014 0,011

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,14 0,17 0,1 0,10 0,1 0,10 0,19 0,16 0,10 0,17 0,15 0,17 0,11 0,27 0,35 0,38 0,38 0,41 0,25 0,25 0,27 0,25 0,208

Al mg/l 1 0,42 0,39 0,39 0,34 0,49 0,66 0,32 0,28 0,19 0,23 0,23 0,37 0,26 0,33 0,37 0,39 0,39 0,54 0,21 0,32 0,33 0,71 0,371

Cu mg/l 0,1 0,01 0,00 0,00 0,00 0 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,007

Ni mg/l 2 0,03 0,02 0,04 0,09 0,09 0,06 0,02 0,04 0,08 0,06 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,09 0,07 0,09 0,04 0,06 0,04 0,11 0,053

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010

Cl2 mg/l 0,2 0,03 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,019

Cloruri mg/l 331 324 394 568 575 564 392 392 402 423 416 335 377 373 386 382 390 339 445 437 1043 1603 495,045









iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Dicembre 2016

ARRIVO BIOLOGICO

DATA 1 2 5 6 7 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 27 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,37 8,89 8,89 8,25 8,37 8,29 8,32 7,94 8,90 8,45 8,41 8,32 8,33 8,26 8,62 8,15 8,15 8,27 9,24 8,15 8,43

Colore Hazen 120 184 90 78 114 88 88 96 198 174 134 66 62 98 110 90 26 48 278 278 121,00

Sol.Sosp mg/l 80 39 134 73 78 57 18 40 34 28 44 39 20 28 67 29 45 13 15 44 44 44,30

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 2,15 7,89 0,88 1,65 1,86 2,4 2,16 1,51 2,61 1,29 1,2 1,39 2,79 3,12 4,32 0,66 0,47 0,65 2,67 1,09 2,138

Ammoniaca mg/l 15 21,96 71,30 9,13 14,20 17,2652 16,84 12,38 18,82 42,64 26,33 18,17 32,45 14,46 17,33 37,45 8,44 5,28 6,67 149,92 43,57 29,231

Nitriti mg/l 0,6 1,52 1,18 0,22 0,73 0,85068 0,35 0,27 0,17 0,57 0,17 0,14 0,12 0,14 0,59 0,55 0,17 0,08 0,10 0,38 0,82 0,456

Nitrati mg/l 20 22,82 6,85 7,08 5,88 4,2208 9,37 3,09 1,77 2,48 1,69 1,72 1,93 3,09 5,42 3,56 2,70 1,27 4,25 3,71 3,26 4,808

Fosfati mg/l 10 0,25 0,25 0,13 0,47 0,12638 0,08 0,08 0,53 0,77 0,30 0,37 0,41 0,20 0,79 0,91 0,13 0,43 0,11 0,46 0,35 0,359

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,14 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,24 0,24 0,042

COD mg/l 160 108 98 49 45 183 112 113 116 284 183 108 135 95 96 260 71 45 40 475 103 136,0

Fenoli mg/l 0,5 0,42 0,4 0,31 0,3 0,36 0,38 0,45 0,42 0,67 0,64 0,6 0,26 0,25 0,27 0,46 0,37 0,27 1,16 0,78 0,35 0,456

Tens. MBASmg/l 2 0,78 1,13 0,82 0,93 1,04 0,67 0,67 0,67 0,89 0,94 0,83 0,56 0,48 0,88 1,33 0,85 0,56 0 1,67 0,82 0,826

Zn mg/l 0,5 0,0397 0,08 0,05 0,06 0,11625 0,03 0,11 0,05 0,09 0,07 0,08 0,10 0,05 0,12 0,09 0,07 0,02 0,03 0,16 0,02 0,072

Mn mg/l 2 0,54528 0,26 0,24 0,31 0,4828 0,27 0,18 0,27 0,35 0,29 0,22 0,15 0,17 0,40 0,16 0,15 0,09 0,11 0,40 0,21 0,262

Cd mg/l 0,02 0,003 0,003 0,003 0,003 0,00302 0,005 0,004 0,004 0,009 0,004 0,002 0,002 0,002 0,008 0,006 0,003 0,002 0,008 0,007 0,003 0,004

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 1,62 1,55 0,72 0,65 0,6344 0,78 0,61 0,55 0,80 1,03 0,65 0,60 0,55 1,01 0,65 1,35 0,51 0,46 1,01 0,67 0,819

Al mg/l 1 2,59 1,37 1,03 1,14 0,58 1,08 0,85 0,79 0,56 1,20 1,15 0,56 0,49 2,38 0,42 1,07 0,91 0,96 1,50 0,97 1,079

Cu mg/l 0,1 0,03 0,01 0,01 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,018

Ni mg/l 2 0,09 0,05 0,04 0,16 0,12 0,01 0,01 0,01 0,18 0,20 0,08 0,04 0,02 0,20 0,05 0,03 0,01 0,06 0,09 0,05 0,075

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,10 0,09 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,09 0,06 0,05 0,02 0,11 0,05 0,03 0,02 0,04 0,10 0,03 0,049

Cl2 mg/l 0,2 -

Cloruri mg/l 469 2196 237 418 475 661 568 377 530 280 271 373 755 882 1187 193 127 140 568 331 552,01



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Novembre 2016

ARRIVO BIOLOGICO

DATA 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,64 8,02 8,24 7,92 8,01 8,56 8,56 8,42 8,15 8,31 8,13 8,37 8,22 8,70 8,20 8,75 8,47 8,36 8,37 8,75 8,40 8,31

Colore Hazen 52 52 244 98 118 152 158 110 56 88 106 90 68 166 136 198 94 250 250 190 232 138,48

Sol.Sosp mg/l 80 420 20,5 156 85 49 91 150 27,5 11 12,5 16,5 25 24 172 44 159 51,5 144 144 188,5 206 104,62

Sol .Sed 0,5 20 Assenti 10 2 0,3 Assenti 4 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 1 Assenti 0,2 Assenti 0,5 0,2 0,5 1 3,61

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 0,6 0,71 1,94 0,71 2,44 3,99 2,39 2,74 1,31 2,9 4,3 5,64 2,63 0,76 1,22 1,85 0,78 0,48 0,48 1.98 3,06 2,047

Ammoniaca mg/l 15 15,83 1,40 1,40 25,96 34,8818 92,41 45,62 51,28 16,15 10,73 19,83 63,29 8,33 24,88 11,27 45,18 17,06 14,02 20,27 22,64 41,31 27,796

Nitriti mg/l 0,6 0,05 0,05 0,08 0,08 0,07236 0,35 0,31 0,31 0,26 0,18 0,24 0,22 0,16 0,50 0,25 0,14 0,31 0,09 0,47 0,27 0,20 0,218

Nitrati mg/l 20 2,17 7,48 3,04 8,23 10,3003 7,85 3,55 6,83 8,80 5,69 3,46 2,76 3,81 0,63 4,04 5,00 1,74 4,36 18,65 4,99 1,39 5,465

Fosfati mg/l 10 0,18 0,29 0,43 0,16 0,1584 0,36 0,34 0,31 0,10 0,05 0,37 0,49 0,42 0,10 0,07 0,36 0,22 0,21 0,20 0,81 0,31 0,282

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,14 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,26 0,01 0,08 0,036

COD mg/l 160 117 22 264 98 208 441 270 123 50 126 112 178 160 26 153 66 24 29 344 114 264 151,86

Fenoli mg/l 0,5 0,34 0,13 0,78 0,34 0,45 0,56 0,39 0,38 0,4 0,44 0,56 0,46 0,55 0,31 0,31 0,29 0,3 0,3 1,03 0,65 0,75 0,463

Tens. MBASmg/l 2 1,03 0,67 1,84 0,89 1,56 1,86 0,97 1,06 0,87 0,67 0,67 1,47 1,34 0,54 0,56 0,61 0,67 0,62 2,39 0,58 1,13 1,048

Zn mg/l 0,5 0,3904 0,04 0,27 0,01 0,03015 0,02 0,04 0,18 0,10 0,04 0,02 0,04 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,078

Mn mg/l 2 1,68081 0,18 1,32 0,85 0,62292 0,37 0,78 0,30 0,12 0,28 0,20 0,36 0,19 1,01 0,27 0,39 0,75 0,75 0,54 0,60 0,64 0,581

Cd mg/l 0,02 0,008 0,004 0,009 0,010 0,0085 0,005 0,007 0,005 0,004 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,009 0,018 0,006 0,011 0,008 0,006

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 18,52 0,71 5,66 3,16 2,21088 0,89 2,99 0,85 0,58 0,73 0,31 0,88 0,66 4,20 1,81 4,53 2,83 4,15 1,78 1,32 1,66 2,877

Al mg/l 1 4,40 0,32 3,97 4,59 4,1352 1,09 4,25 1,54 0,68 0,65 0,54 0,80 0,79 6,44 0,81 0,96 7,14 4,80 3,02 1,57 2,01 2,595

Cu mg/l 0,1 0,14 0,01 0,03 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,10 0,10 0,032

Ni mg/l 2 0,80 0,08 0,35 0,16 0,22 0,05 0,18 0,05 0,02 0,11 0,03 0,06 0,03 0,06 0,03 0,12 0,21 0,18 0,07 0,17 0,11 0,147

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,27 0,04 0,17 0,13 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,06 0,01 0,04 0,04 0,11 0,06 0,10 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,066

Cl2 mg/l 0,2 -

Cloruri mg/l 119 140 382 140 661 661 649 666 335 840 1251 1705 755 127 352 445 85 140 1225 424 666 560,32



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Ottobre 2016

ARRIVO BIOLOGICO

DATA 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 7,83 8,21 8,22 8,31 8,31 8,16 7,81 8,04 8,67 8,46 7,91 8,63 8,16 8,50 7,93 7,98 7,86 8,40 7,96 7,73 7,96 8,14

Colore Hazen 120 178 190 98 224 140 76 166 148 132 44 44 118 202 130 130 66 174 150 112 130 132,00

Sol.Sosp mg/l 80 151 34 35 30 123 14 53 101 54 35 38 38 28 267 117 17 13 17 22 28 33 59,21

Sol .Sed 0,5 2 Assenti Assenti Assenti 0,5 Assenti Assenti 0,1 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 6 3 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 2,32

Ins. In HCl mg/l -

Conducibilità mS 1,85 3,52 3,76 1,11 4,60 3,21 1,00 2,47 4,05 7,09 0,45 1,44 1,46 3,91 1,60 2,81 0,57 2,36 1,97 0,60 1,14 2,43

Ammoniaca mg/l 15 17,07 31,00 40,96 16,79 81,3645 69,37 8,58 36,56 45,44 40,37 38,12 64,36 44,72 54,81 15,73 15,73 9,79 34,72 33,84 10,41 36,29 35,52

Nitriti mg/l 0,6 2,68 0,68 0,34 0,86 0,86 0,15 0,09 0,11 0,08 0,11 0,13 0,16 0,16 0,16 0,16 0,11 0,14 0,14 0,17 0,03 0,17 0,36

Nitrati mg/l 20 5,25 3,47 9,91 4,82 18,39 9,26 4,76 2,79 13,24 13,34 1,44 4,98 4,64 6,17 27,15 4,82 3,21 7,32 5,24 3,72 5,48 7,59

Fosfati mg/l 10 0,69 0,13 0,16 0,28 0,28 0,29 0,25 0,15 0,18 0,16 0,07 0,36 0,09 0,17 0,60 0,21 0,40 0,32 0,26 0,21 0,28 0,26

Solfiti mg/l 1 0,02 0,01 0,21 0,01 0,27 0,11 0,08 0,15 0,10 0,01 0,01 0,07 0,01 0,29 0,04 0,01 0,01 0,12 0,01 0,01 0,01 0,07

COD mg/l 160 234 202 529 150 774 281 261 436 347 112 402 235 121 689 289 56 119 315 172 24 145 280,62

Fenoli mg/l 0,5 0,73 0,54 0,89 0,33 0,79 0,45 0,43 0,49 0,43 0,38 0,38 0,84 0,57 1,08 0,81 0,32 0,18 0,47 0,44 0,34 0,65 0,55

Tens. MBASmg/l 2 1,47 0,9 3,71 1,03 3,71 1,08 0,97 1,86 1,22 0,85 1,86 1,83 1,12 2,08 1,12 0,6 0,31 1,56 0,89 0,81 1,78 1,46

Zn mg/l 0,5 0,03 0,07 0,07 0,06 0,07 0,03 0,02 0,08 0,08 0,05 0,12 0,07 0,22 0,49 0,13 0,10 0,10 0,08 0,08 0,03 0,08 0,10

Mn mg/l 2 0,88 0,31 0,45 0,23 0,17 0,19 0,26 0,78 0,82 0,17 0,59 0,28 0,28 1,18 0,62 0,23 0,11 0,18 0,18 0,21 0,18 0,39

Cd mg/l 0,02 0,007 0,007 0,005 0,003 0,00487 0,005 0,005 0,005 0,005 0,003 0,003 0,010 0,002 0,002 0,002 0,002 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,00

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 3,37 0,61 0,92 0,52 2,50107 1,24 0,96 2,14 1,76 0,44 1,13 0,54 0,81 4,64 6,17 0,39 0,30 0,51 0,43 1,31 0,63 1,49

Al mg/l 1 2,25 0,49 0,71 0,50 1,97364 1,79 1,06 0,96 1,16 0,34 0,75 0,21 0,54 0,44 0,97 0,39 0,22 0,24 0,24 0,83 0,49 0,79

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

Ni mg/l 2 0,04 0,15 0,16 0,03 0,12 0,06 0,10 0,11 0,15 0,02 0,02 0,17 0,04 0,04 0,04 0,02 0,05 0,07 0,05 0,02 0,05 0,07

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,08 0,06 0,05 0,01 0,27 0,15 0,07 0,10 0,12 0,02 0,04 0,08 0,02 0,13 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,01 0,04 0,066

Cl2 mg/l 0,2 -

Cloruri mg/l 509 899 903 454 992 946 509 615 1124 2078 170 297 293 988 343 708 127 547 505 144 445 647,34



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Dicembre 2016

ARRIVO CHIMICO-FISICO

DATA 1 2 5 6 7 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 27 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,78 8,63 8,53 8,18 8,66 8,77 8,70 8,76 8,77 8,53 8,74 8,53 8,60 8,69 8,72 8,69 8,80 8,70 8,71 8,67 8,66

Colore Hazen 24 30 18 12 8 24 34 48 14 16 26 18 14 18 20 22 20 32 16 16 21,50

Sol.Sosp mg/l 80 22 22 19 15 18 16 22 16 16 19 20 16 13 15 16 18 15 20 23 23 18,10

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l 4 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 1 2,07

Conducibilità mS 4,27 13,85 17,62 13,7 10,95 2,36 5,71 5,14 6,61 25,2 32 25,9 20,2 15,97 13,26 10,87 6,52 4,74 4,79 3,88 12,177

Ammoniaca mg/l 15 0,79 13,24 3,17 3,23 0,95823 0,91 0,64 0,49 0,25 2,22 0,69 0,40 0,69 0,98 1,38 1,02 1,88 1,51 1,67 1,20 1,866

Nitriti mg/l 0,6 0,03 0,06 0,63 0,14 0,0952 0,04 0,05 0,04 0,05 0,43 0,44 0,57 0,26 0,21 0,08 0,06 0,03 0,09 0,05 0,14 0,174

Nitrati mg/l 20 8,05 7,74 9,99 10,94 11,4644 11,46 10,12 10,85 11,01 10,06 9,66 12,01 11,09 11,23 10,77 10,76 11,60 10,44 10,85 10,18 10,514

Fosfati mg/l 10 0,03 0,03 0,03 0,12 0,07952 0,04 0,04 0,09 0,08 0,10 0,14 0,10 0,11 0,12 0,08 0,06 0,08 0,05 0,11 0,14 0,081

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,012

COD mg/l 160 50 n.d. n.d. 128 75 78 96 100 101 121 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 31 63 47 38 77,333

Fenoli mg/l 0,5 0,11 0,09 0,09 0,09 0,04 0,11 0,09 0,11 0,11 0,23 0,26 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,58 0,04 0,04 0,109

Tens. MBASmg/l 2 0,34 0,45 0,41 0,40 0,34 0,39 0,76 0,34 0,35 0,41 0,63 0,51 0,45 0,41 0,35 0,27 0,54 0,00 0,41 0,28 0,402

Zn mg/l 0,5 0,84 0,43 0,62 0,43 0,46 0,22 0,50 0,58 0,07 0,38 0,31 0,33 0,27 0,21 0,20 0,14 0,13 0,17 0,09 0,09 0,323

Mn mg/l 2 0,12 0,23 0,23 0,12 0,11 0,11 0,12 0,06 0,05 0,09 0,12 0,08 0,08 0,11 0,13 0,15 0,07 0,09 0,10 0,11 0,114

Cd mg/l 0,02 0,01784 0,01822 0,01328 0,0129 0,0129 0,00872 0,00606 0,01252 0,00378 0,00378 0,00378 0,00302 0,00302 0,002 0,001 0,001 0,008 0,01584 0,004 0,00178 0,008

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,26 0,26 0,26 0,25 0,26 0,25 0,58 0,34 0,14 0,22 0,29 0,22 0,19 0,20 0,35 0,22 0,18 0,33 0,23 0,18 0,260

Al mg/l 1 0,28 0,39 0,19 0,18 0,1346 0,23 0,24 0,27 0,25 0,16 0,36 0,16 0,20 0,13 0,16 0,16 0,29 0,05 0,08 0,10 0,201

Cu mg/l 0,1 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,015

Ni mg/l 2 0,12 0,21 0,05 0,07 0,05 0,01 0,01 0,05 0,08 0,06 0,04 0,04 0,03 0,09 0,07 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,053

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

Cl2 mg/l 0,2 0,04 0,02 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

Cloruri mg/l 1247 5385 6360 4609 3647 700 1603 1442 2375 10134 12021 9859 6742 5746 4579 3545 3943 1840 1840 1085 4435,06



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Novembre 2016

ARRIVO CHIMICO-FISICO

DATA 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,15 8,34 8,31 8,33 8,43 8,56 8,62 8,88 9,59 8,54 8,66 8,62 8,65 8,80 8,66 8,57 8,67 8,54 8,61 8,59 8,87 8,62

Colore Hazen 6 6 30 24 38 14 16 56 20 24 14 14 18 40 38 36 24 16 18 30 24 24,10

Sol.Sosp mg/l 80 15 15 27 17 23 18 16 26 16 25 16 16 14 16 20 29 16 21 17 21 18 19,09

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l 1,56 1,56 8,58 4,68 10,14 10,14 6,24 9,36 2,34 0,78 2,34 0,78 0,78 3,12 1,56 2,34 3,12 5,46 0,78 3,9 1,56 3,863

Conducibilità mS 2,02 2,06 2,29 3,07 3,29 15,66 16,20 28,20 27,80 22,30 18,86 14,93 12,36 4,44 3,85 3,49 3,80 3,42 2,71 2,81 2,88 9,354

Ammoniaca mg/l 15 3,63 0,75 0,81 3,71 0,7992 1,76 1,62 16,80 8,23 0,47 5,66 1,71 0,90 2,54 0,56 2,20 0,51 0,73 0,51 0,45 0,61 2,618

Nitriti mg/l 0,6 0,11 0,05 0,04 0,05 0,05628 0,32 0,44 0,47 1,02 0,47 0,09 0,15 0,15 0,06 0,04 0,19 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,186

Nitrati mg/l 20 7,37 5,96 7,47 9,04 9,62365 9,89 10,23 9,22 9,05 9,04 9,47 9,71 9,71 5,10 5,54 6,88 7,05 8,42 5,18 6,66 6,26 7,946

Fosfati mg/l 10 0,02 0,07 0,02 0,04 0,07821 0,03 0,02 0,06 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,12 0,02 0,20 0,16 0,05 0,08 0,11 0,07 0,059

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,012

COD mg/l 160 20 17 28 178 99 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 156 98 28 25 45 56 74 57 67,769

Fenoli mg/l 0,5 0,14 0,06 0,06 0,14 0,13 0,24 0,19 0,19 0,17 0,09 0,1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,05 0,05 0,03 0,09 0,11 0,107

Tens. MBASmg/l 2 0,78 0,65 0,78 1,26 1,06 0,99 0,78 0,92 0,84 0,67 0,74 0,70 0,53 0,60 0,45 0,43 0,39 0,36 0,31 0,34 0,34 0,663

Zn mg/l 0,5 1,00 0,88 0,83 0,62 0,33 0,25 0,40 0,21 0,32 0,08 0,02 0,15 0,04 0,02 0,09 0,17 0,42 0,46 0,17 0,67 0,71 0,373

Mn mg/l 2 0,17 0,18 0,12 0,09 0,09 0,09 0,13 0,09 0,10 0,13 0,07 0,10 0,07 0,07 0,17 0,18 0,10 0,20 0,08 0,12 0,26 0,124

Cd mg/l 0,02 0,00844 0,006 0,01 0,014 0,007 0,009 0,01616 0,0156 0,01448 0,004 0,00425 0,00475 0,004 0,004 0,004 0,004 0,01432 0,01432 0,00936 0,0148 0,01746 0,010

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,08 0,11 0,15 0,26 0,09996 0,17 0,17 0,22 0,24 0,22 0,09 0,09 0,11 0,10 0,16 0,22 0,19 0,24 0,28 0,34 0,37 0,186

Al mg/l 1 0,21 0,23 0,21 0,17 0,27914 0,12 0,24 0,19 0,22 0,20 0,21 0,24 0,23 0,28 0,30 0,30 0,35 0,34 0,28 0,18 0,19 0,237

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,017

Ni mg/l 2 0,05 0,04 0,04 0,04 0,09 0,07 0,11 0,05 0,03 0,05 0,03 0,05 0,05 0,01 0,03 0,02 0,08 0,09 0,03 0,09 0,07 0,053

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,03 0,03 0,04 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,014

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,03 0,01 0,05 0,04 0,04 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,028

Cloruri mg/l 458 475 489 712 857 857 5300 10346 9710 7166 7187 5046 4342 1285 1077 992 1060 924 661 708 823 2879,80



iMPEC

impiantistica ecologica

Impianto di depurazione consortile di Crotone

tabella riassuntiva mensile

mese: Ottobre 2016

ARRIVO CHIMICO-FISICO

DATA 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

Tab.3 all.5

pH 5,5-9,5 8,46 8,47 8,6 8,54 7,81 8,47 8,51 8,57 8,53 8,60 8,31 8,37 8,39 8,55 8,29 8,60 8,48 8,52 8,43 8,57 8,53 8,46

Colore Hazen 32 16 14 24 18 26 6 26 14 22 54 54 24 30 40 28 36 14 16 14 16 24,95

Sol.Sosp mg/l 80 15 15 17 16 19 16 17 28 24 24 29 29 18 22 22 16 15 18 16 15 16 19,31

Sol .Sed 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Ins. In HCl mg/l 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1,56

Conducibilità mS 5,73 3,67 8,45 6,56 5,74 5,14 3,68 5,90 6,96 8,11 33,90 19,85 17,04 13,77 9,07 8,55 7,60 6,85 6,63 5,66 6,14 9,29

Ammoniaca mg/l 15 0,52 0,60 1,39 0,57 0,6642 0,62 0,25 0,92 1,73 1,94 8,03 1,25 3,40 0,64 0,75 0,66 1,36 1,00 1,22 0,41 1,15 1,38

Nitriti mg/l 0,6 0,16 0,10 0,20 0,13 0,12805 0,10 0,03 0,08 0,12 0,13 0,67 0,26 0,05 0,06 0,15 0,04 0,03 0,02 0,62 0,03 0,62 0,18

Nitrati mg/l 20 7,70 7,56 9,59 9,80 8,9172 7,49 7,49 8,74 8,44 7,97 4,78 7,02 7,55 8,22 5,99 6,91 7,83 6,95 7,62 9,18 4,90 7,65

Fosfati mg/l 10 0,20 0,06 0,04 0,03 0,09775 0,08 0,07 0,02 0,03 0,02 0,05 0,03 0,04 0,03 0,28 0,19 0,17 0,14 0,14 0,07 0,17 0,09

Solfiti mg/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COD mg/l 160 48 136 119 103 88 78 73 58 55 88 n.d. n.d. n.d. n.d. 178 120 156 89 316 76 71 108,94

Fenoli mg/l 0,5 0,17 0,12 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,09 0,11 0,14 0,23 0,18 0,19 0,19 0,23 0,24 0,17 0,05 0,13 0,05 0,14

Tens. MBASmg/l 2 0,76 0,79 1,18 0,83 0,56 0,45 0,46 0,36 0,33 0,34 0,88 0,72 0,42 0,40 0,39 1,67 1,80 1,16 1,03 0,67 0,88 0,77

Zn mg/l 0,5 0,18 0,06 0,21 0,35 0,41 0,17 0,09 0,13 0,10 0,15 0,25 0,49 0,21 0,21 0,16 0,12 0,20 0,08 0,07 0,10 0,11 0,18

Mn mg/l 2 0,14 0,10 0,20 0,15 0,19 0,17 0,15 0,17 0,17 0,06 0,27 0,15 0,18 0,09 0,20 0,09 0,10 0,08 0,32 0,15 0,38 0,17

Cd mg/l 0,02 0,00815 0,0142 0,01177 0,010 0,012 0,010 0,01177 0,01246 0,00901 0,00832 0,00763 0,014 0,014 0,014 0,006 0,006 0,00475 0,00926 0,00803 0,004 0,01049 0,01

Pb mg/l 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fe mg/l 2 0,27 0,21 0,15 0,18 0,07579 0,15 0,10 0,27 0,26 0,15 0,24 0,20 0,17 0,16 0,33 0,10 0,11 0,16 0,11 0,13 0,13 0,17

Al mg/l 1 0,26 0,38 0,29 0,30 0,31936 0,29 0,23 0,18 0,07 0,08 0,10 0,16 0,17 0,10 0,13 0,13 0,40 0,23 0,19 0,08 0,14 0,20

Cu mg/l 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ni mg/l 2 0,01 0,08 0,04 0,10 0,06 0,03 0,03 0,06 0,04 0,03 0,14 0,08 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05

Cr(VI) mg/l 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr(Tot) mg/l 4 0,01 0,02 0,02 0,04 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,06 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

Cl2 mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,05 0,05 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

Cloruri mg/l 2713,74 2527,17 2883,35 3858,6 3222,57 1484,08 975,252 2154,03 2204,92 2556,86 14925,6 7632,41 6466,34 4494,64 6038,08 5707 4808,42 4723,61 3867,09 3460,02 7403,43 4481









 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  4: Monitoraggio e controllo acque di falda 

 
 



































Scheda rilevamento mensile della quota piezometrica della falda Anno 2016 

Mesi 

Piezometri Discarica 

Piezometro n. 1 
Prossimità locali uffici 

Piezometro n. 2 
Prossimità capannone urea 

Piezometro n. 3 
Prossimità confine ingresso 

Biomasse 

Piezometro n. 4 
Prossimità angolo incrocio 

Biomasse 

Vuoto 
mt. 

Acqua 
mt. 

Totale 
mt. 

Vuoto 
mt. 

Acqua 
mt. 

Vuoto 
mt. 

Vuoto 
mt. 

Acqua 
Mt. 

Vuoto 
mt. 

Vuoto 
mt. 

Acqua 
mt. 

Vuoto 
mt. 

Gennaio 2.15 3.15 5.30 1.70 4.35 6.05 5.60 3.70 9.30 5.20 2.40 7.60 

Febbraio 2.20 3.00 5.20 1.70 4.35 6.05 5.60 3.70 9.30 5.60 2.00 7.60 

Marzo* 2.30 3.05 5.35 1.70 4.40 6.10 5.60 3.70 9.30 5.10 2.60 7.70 

Aprile 2.20 3.20 5.40 1.70 4.40 6.10 5.80 3.50 9.30 5.50 2.10 7.60 

Maggio 2.30 3.20 5.50 1.75 4.25 6.10 6.10 3.20 9.30 5.90 1.70 7.60 

Giugno* 2.40 3.10 5.50 1.70 4.40 6.10 6.00 3.30 9.30 5.50 2.10 7.60 

Luglio 2.40 3.00 5.40 1.80 4.30 6.10 5.80 3.50 9.30 5.30 2.30 7.60 

Agosto 2.30 3.30 5.60 1.80 4.30 6.10 7.10 2.20 9.30 5.60 2.00 7.60 

Settembre* 2.30 3.30 5.60 2.00 4.00 6.00 5.80 3.50 9.30 5.60 2.00 7.60 

Ottobre 2.30 3.00 5.30 2.20 3.80 6.00 5.60 3.70 9.30 5.20 2.40 7.60 

Novembre 2.00 3.40 5.40 1.60 4.40 6.00 5.50 3.70 9.20 5.10 2.50 7.60 

Dicembre* 2.15 3.25 5.40 1.60 4.50 6.10 5.40 4.00 9.40 4.80 2.80 7.60 

 

* Mesi di campionamento 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  5: Monitoraggio e controllo rifiuti trattati 

 
 



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:
CER  06 03 14 Salamoia grezza - Belvere Spinello- KR

Analisi eseguita su campione Medio Composito dei conferimenti giornalieri 

Produttore Syndial SpA

Data 11/01/16 08/02/16 11/02/16 15/02/16 24/03/16 30/03/16 06/04/16 28/09/16 05/10/16 11/10/16 07/11/16 29/11/16 12/12/16 15/12/16

Parametri

pH valore 7 7,21 7,22 6,6 7,74 7,12 7,60 6,97 7,18 7,58 7,01 7,48 8,07 8,12

Colore Hazen 14 87 210 4 78 272 980 32 56 54 106 82 28 72

Sol.sosp mg/l 13 100 179 43 38 0 294 13 17 32 43 47 17 34

Sol. sed ml/l Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 0,5 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Cond mS 277 177,7 165,7 167 185 154 159 178 548 550 488 527 584 248

Ps mg/ml 1,198 1,142 1,124 1,132 1,114 1,111 1,088 1,191 1,194 1,189 1,160 1,189 1,168 1,147

NH4 mg/l 15,65 72,32 22,03 40,87 50,71 74,83 67,30 19,74 19,19 38,90 39,62 33,19 26,60 1,07

N-nitroso mg/l 0,36 0,14 0,08 0,09 0,05 0,26 0,11 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 0,09

N-nitrico mg/l 1,69 4,26 2,85 0,92 1,24 2,33 1,36 0,36 1,06 1,09 1,88 0,94 1,36 1,27

P-fosfati mg/l 0,03 0,10 0,78 0,44 0,25 0,10 0,27 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,05 0,08

Fenoli mg/l n.d. n.d. n.d. n.d. 15,30 1,12 0,63 6,52 4,16 3,35 2,34 3,78 0,26 1,57

tensioattivi anionici mg/l n.d. n.d. n.d. n.d. 4,73 2,73 19,10 52,50 58,45 4,13 46,55 44,80 6,51 5,88

Cloruri mg/l 127843 115758 104522 108762 121085 117910 94555 153192 157365 150562 128341 148748 126980 100904

Solfati mg/l 3611 3429 3409 3004 2184 1936 2093 2434 2294 2483 2053 2668 5713 3625

Zn mg/l 0,08 0,31 0,21 0,08 0,44 0,31 0,10 0,24 0,02 0,02 0,10 0,49 0,06 0,01

Mn mg/l 0,18 0,07 0,09 0,65 0,49 0,22 0,53 0,84 0,23 0,02 0,26 0,230 0,375 0,171

Cd mg/l <0,004 <0,004 0,005 0,003 0,018 0,006 <0,004 0,001 0,002 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004

Fe mg/l 0,52 1,19 0,63 4,50 2,42 1,06 1,57 1,06 0,44 0,56 1,03 1,15 0,53 0,47

Al mg/l 3,35 0,26 0,24 0,36 1,78 1,86 0,26 1,67 0,27 0,22 0,61 0,56 0,04 0,42

Cu mg/l 0,17 0,09 0,14 0,36 1,25 0,21 0,11 0,11 0,14 0,07 0,03 0,07 0,02 0,03

Ni mg/l 0,03 0,01 0,21 0,46 0,18 0,14 0,06 0,10 0,14 0,04 0,03 0,11 0,05 0,04

Cr Tot mg/l 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 0,01 <0,01

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,00 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Residuo fisso mg/l 259340 192620 175441 184198 201119 n.d. 158833 256210 263696 252689 216343 250090 216683 172512



CER  16 10 02 soluzioni acquose di scarto

Data 26/04/16 09/06/16 19/10/16 19/10/16

formulario DUB 830388/14 FR 0243594/13 DUB185067/15 DUB185068/15

Produttore Biomasse Simet Biomasse Biomasse 

Provenienza Strongoli Strongoli Strongoli

Parametri

pH valore 8,43 6,91 7,3 7,66

Colore Hazen 84 5108 132 266

Sol.sosp mg/l 28 1856 2686 737

Sol. sed ml/l Assenti 40 27 8

Cond mS 1,43 1,92 0,6 2,62

Ps mg/ml 39 1678 1594 637

NH4 mg/l 5,78 28,05 13,82 2,38

N-nitroso mg/l 1,02 0,26 0,04 0,07

N-nitrico mg/l 4,83 0,84 6,33 4,29

P-fosfati mg/l 0,92 1,11 0,01 0,32

Fenoli mg/l 0,22 1,20 0,28 0,58

tensioattivi anionici mg/l 1,24 3,75 3,47 5,64

Cloruri mg/l 176 449 136 172

Solfati mg/l

Zn mg/l 0,06 0,03 0,02 0,08

Mn mg/l 0,17 0,84 2,55 1,17

Cd mg/l 0,006 0,00 0,02 0,03

Fe mg/l 0,860 7,72 50,55 13,32

Al mg/l 0,22 21,95 22,77 6,19

Cu mg/l 0,01 0,00 0,13 0,09

Ni mg/l 0,12 0,06 0,28 0,18

Cr Tot mg/l 0,04 0,04 0,39 0,04

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:

CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Bucita  Rossano

Mese:   Gennaio 2016 

Data 04/01/16 05/01/16 05/01/16 07/01/16 07/01/16 08/01/16 13/01/16 18/01/16 19/01/16 19/01/16 19/01/16

Rif.Bolla  DUB 738792/14 DUB 738858/14 DUB 737923/14 DUB 738951/14 DUB 738859/14 DUB 738952/14  DUB 738860/13 DUB 738953/14  DUB 738861/14 DUB 830251/14 DUB 738954/14

Parametri

pH valore 8,16 8,19 8,2 8,18 8,32 8,24 8,18 8,36 8,22 8,24 8,30

Colore Hazen 9670 7659 8675 10922 11474 4610 9835 7326 6150 6590 5446

Sol.sosp mg/l 98 81 75 91 279 426 17 15 33 25 18

Sol. sed ml/l 1 0,8 0,3 0,6 1,4 0,9 Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Cond mS 16,98 18,46 18,08 12,9 18,63 19,11 21,50 17,40 14,50 14,80 12,96

COD mg/l 2744 3118 3051 6524 2806 3755 4740 4089 2919 3731 2511

NH4 mg/l 1828,75 1905,16 2636,15 2455,31 2106,37 2534,27 1916,46 1775,84 1152,14 1297,3 1120,39

N-nitroso mg/l 13,73 0,77 0,88 3,05 5,10 0,97 2,98 6,30 9,43 5,70 18,84

N-nitrico mg/l 79,52 17,15 23,31 81,29 60,20 197,35 60,53 40,78 92,04 66,96 122,19

P-fosfati mg/l 3,97 3,79 4,32 4,24 6,04 5,36 18,81 6,64 4,39 4,33 3,77

Fenoli mg/l n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24,97 3,99 4,58 2,53 3,67

tensioattivi anionici mg/l n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20,33 9,25 10,95 8,04 8,70

cloruri mg/l 2171 2697 2702 2519 3460 2975 3731 2697 2171 2222 1861

Zn mg/l 0,08 0,07 0,11 0,09 0,67 0,07 1,16 0,20 0,04 0,46 0,89

Mn mg/l 2,23 2,03 1,76 1,37 3,73 0,61 1,30 1,40 1,07 1,97 1,08

Cd mg/l 0,008 0,058 0,066 0,030 0,020 0,023 0,018 0,008 0,039 0,033 0,006

Fe mg/l 9,77 6,87 6,58 7,57 15,07 7,32 11,59 5,13 5,72 11,11 4,74

Al mg/l 6,17 5,08 3,23 10,74 19,04 6,46 6,97 4,72 0,75 0,94 0,71

Cu mg/l 0,06 0,13 0,42 0,29 0,51 0,18 0,14 0,23 10,45 0,72 1,15

Ni mg/l 0,54 0,61 0,58 0,62 0,99 0,44 0,41 0,55 0,35 0,34 0,54

Cr Tot mg/l 0,02 0,13 0,13 0,30 0,54 0,18 0,20 0,22 0,10 0,11 0,06

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore Regione Calabria



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:

CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Bucita  Rossano

Mese: Gennaio-Febbraio 2016

Data 20/01/2016 21/01/2016 22/02/2016 25/01/2016 26/01/2016 27/01/2016 28/01/2016 29/01/16 02/02/16 03/02/16 24/02/16

Rif.Bolla  DUB 738862/14  DUB 737924/14 DUB 738826/13  DUB 738915/14 DUB735640/14  DUB 7389556/14 DUB735546/14 DUB 738929/14 DUB 738783/14 PRY 447918/14  DUB 738788/14

Parametri

pH valore 8,19 8,18 8,22 8,30 8,09 8,48 8,26 8,21 8,23 8,19 8,15

Colore Hazen 5023 5123 4967 5476 6174 7730 6687 7078 5231 5023 3873

Sol.sosp mg/l 6 18 10 27 32,3568 21 33 13 23 6 5

Sol. sed ml/l Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Cond mS 13,22 14,33 12,89 14,07 18,01 17,14 16,94 18,33 17,67 13,22 9,89

COD mg/l 2289 2289 2289 2855 2908 3211 2491 3721 2176 2289 3363

NH4 mg/l 1263,28 1452,34 1256,45 1366,09 1651,10 1914,00 2341,52 2420,15 1934,34 1285,00 962,51

N-nitroso mg/l 9,19 8,17 9,23 1,89 2,93 2,73 5,59 11,11 2,56 2,09 2,10

N-nitrico mg/l 71,88 69,56 70,67 49,86 19,33 48,98 71,15 55,99 22,45 71,88 40,28

P-fosfati mg/l 4,91 6,14 5,07 1,96 2,52 3,06 4,24 2,41 2,34 1,94 5,62

Fenoli mg/l n.d. n.d. 0,00 3,43 2,90 5,86 4,79 6,09 5,83 5,31 16,53

tensioattivi anionici mg/l n.d. n.d. 0,00 10,65 9,04 12,30 12,07 13,07 16,80 13,50 8,84

cloruri mg/l 2620 2878 2564 2061 2926 2171 2061 2341 2674 2620 1238

Zn mg/l 0,05 0,05 0,09 0,39 0,02 0,26 0,10 0,32 0,12 0,08 0,11

Mn mg/l 1,347 1,56 1,06 1,16 0,95 2,49 1,39 0,81 1,13 1,51 0,85

Cd mg/l 0,010 0,013 0,011 0,015 0,048 0,024 0,014 0,026 0,012 0,006 0,006

Fe mg/l 4,68 5,66 4,65 7,92 6,02 12,64 5,23 7,54 3,67 4,68 4,76

Al mg/l 2,66 3,05 3,15 2,07 1,80 2,69 2,08 2,22 1,05 0,60 1,88

Cu mg/l 0,56 0,13 0,20 0,16 0,47 0,13 0,20 0,16 0,45 0,56 0,16

Ni mg/l 0,26 0,31 0,23 0,36 0,57 0,37 0,29 0,39 0,23 0,26 0,77

Cr Tot mg/l 0,02 0,02 0,09 0,28 0,05 0,12 0,04 0,03 0,02 0,02 0,13

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore Regione Calabria



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:

CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Bucita  Rossano

Mese: Febbraio-Marzo 2016

Data 24/02/2016 25/02/2016 26/02/2016 02/03/2016 03/03/2016 04/03/2016 07/03/2016 07/03/16 08/03/16 09/03/16 12/03/16

Rif.Bolla PRY 447919/13 PRY447920/13 PRY 447921/13  DUB 738935/14 DUB 738790/14  DUB 880380/14 DUB 830381/14 DUB 830381/14  DUB 830381/14 DUB 830382/14 DUB 738793/14

Parametri

pH valore 8,22 8,19 8,29 8,33 8,16 8,27 8,19 8,2 8,36 8,34 8,27

Colore Hazen 2988 4716 4096 5158 4221 5067 6970 7146 9604 9744 5317

Sol.sosp mg/l 4 10 36 7 7,11336 12 9 5 19 24 3

Sol. sed ml/l Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Cond mS 7,6 11,57 10,96 11,55 9,82 18,56 15,75 15,8 20,5 23,1 6,82

COD mg/l 1439 1800 1740 2934 5989 3045 3011 3252 4027 4883 1198

NH4 mg/l 717,26 1255,21 1400,25 1204,14 917,20 1324,45 1210,40 1074,34 1509,02 1772,30 811,05

N-nitroso mg/l 3,94 2,25 2,18 3,96 3,41 3,72 1,05 1,24 2,29 3,90 2,84

N-nitrico mg/l 57,28 53,45 44,60 32,59 38,94 28,56 27,49 26,99 20,59 40,43 80,43

P-fosfati mg/l 4,49 9,71 9,67 2,99 6,11 3,05 1,38 0,51 2,11 5,63 2,57

Fenoli mg/l 13,68 18,77 20,99 17,18 17,06 16,45 18,97 24,39 51,46 36,05 29,90

tensioattivi anionici mg/l 8,57 11,23 12,77 12,50 10,99 12,50 8,13 7,29 49,15 8,01 5,77

cloruri mg/l 992 1501 1323 1596 735 2045 3175 3247 3356 3646 1887

Zn mg/l 0,17 0,09 0,22 0,29 0,18 0,29 0,43 0,32 5,10 0,15 0,15

Mn mg/l 0,59 2,10 0,96 1,59 1,37 0,45 1,93 1,83 0,75 0,72 1,56

Cd mg/l 0,014 0,049 0,038 0,053 0,064 0,056 0,046 0,089 0,030 0,029 0,013

Fe mg/l 3,05 4,24 3,37 4,90 4,98 2,34 8,03 8,32 8,64 7,03 5,26

Al mg/l 1,76 2,48 1,90 2,16 2,83 1,87 0,63 0,58 1,13 1,33 3,06

Cu mg/l 0,17 0,22 0,65 0,26 0,30 0,06 0,34 0,43 6,41 0,17 0,35

Ni mg/l 0,30 0,30 0,40 0,30 0,28 0,67 0,43 0,54 0,63 0,62 0,55

Cr Tot mg/l 0,15 0,03 0,05 0,10 0,13 0,45 0,13 0,05 0,10 0,30 0,28

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore Regione Calabria



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:
CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Bucita  Rossano

Mese: Marzo 2016

Data 12/03/2016 14/03/2016 14/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 16/03/2016 16/03/2016 17/03/16 17/03/16 18/03/16

Rif.Bolla DUB 738920/14  DUB 738921/14 DUB 738794/14 DUB 738795/14  DUB 738922/14  DUB 738923/14 DUB 738923/14 DUB 738939/14 DUB 738924/14  DUB 738925/14

Parametri

pH valore 8,32 8,3 8,09 8,32 8,02 8,03 8,23 7,91 7,92 7,79

Colore Hazen 6163 5161 2589 3936 1637 2629 3676 2361 2399 2062

Sol.sosp mg/l 5 7 4 16 7,25888 11 22 3 5 10

Sol. sed ml/l Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Cond mS 7,73 3,99 5,64 4,82 2,14 7,38 8,2 6,07 5,98 5,27

COD mg/l 2845 1200 860 4036 3211 1229 1130 1029 663 718

NH4 mg/l 973,62 811,05 333,08 778,22 427,67 605,28 675,39 458,05 439,36 430,01

N-nitroso mg/l 1,23 2,95 6,04 3,89 2,55 1,65 4,45 1,04 0,92 1,08

N-nitrico mg/l 50,55 88,08 61,25 28,97 17,22 23,70 22,80 37,44 48,18 26,68

P-fosfati mg/l 2,14 1,98 0,68 1,21 2,40 1,53 0,70 0,73 0,93 1,29

Fenoli mg/l 31,95 9,66 15,68 4,58 6,34 4,10 9,33 6,09 6,98 7,89

tensioattivi anionici mg/l 5,38 3,61 4,72 2,72 4,30 4,88 7,49 3,28 3,95 5,49

cloruri mg/l 2349 1633 925 1451 1297 1179 576 925 825 922

Zn mg/l 0,37 0,34 0,28 0,48 0,28 0,13 1,25 0,11 0,49 0,15

Mn mg/l 1,39 1,29 1,02 0,90 0,21 0,68 0,62 0,79 0,57 0,83

Cd mg/l 0,011 0,008 0,005 0,012 0,030 0,034 0,014 0,025 0,042 0,074

Fe mg/l 6,15 5,39 4,51 20,98 2,71 2,76 8,63 2,51 2,42 2,29

Al mg/l 4,35 3,44 3,01 8,26 4,38 0,55 1,97 2,50 2,22 4,02

Cu mg/l 0,46 0,44 0,16 0,08 0,05 0,02 0,04 0,04 0,29 0,39

Ni mg/l 0,64 0,74 0,55 0,00 0,00 0,01 0,02 0,16 0,28 0,31

Cr Tot mg/l 0,21 0,12 0,10 0,04 0,28 0,16 0,12 0,07 0,10 0,15

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore Regione Calabria



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:
CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Bucita  Rossano

Mese: Marzo 2016

Data 18/03/2016 18/03/2016 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016 22/03/2016 22/03/2016 24/03/2016 25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016

Rif.Bolla  DUB 738940/14 DUB 738813/14  DUB 738796/14 DUB 830259/14 DUB 830259/14 DUB 830260/14  DUB 738838/14  DUB 738941/14  DUB 730351/14 DUB 738824/14  DUB 730384/14

Parametri

pH valore 8,03 7,75 8,03 8,04 8,04 8,13 8,15 8,34 8,07 8,14 8,34

Colore Hazen 2070 1589 2436 2335 2248 3376 3658 3442 3195 3440 2757

Sol.sosp mg/l 8 12 6 5 3 5 4 9 14 20 13

Sol. sed ml/l Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Cond mS 5,22 3,23 6,73 7,11 7,63 8,81 10,67 10,37 6,77 8,02 7,31

COD mg/l 963 340 1866 1027 949 1861 1996 1297 1661 1382 1006

NH4 mg/l 430,0 423,0 1121,8 689,4 565,6 1441,9 1914,0 1040,0 699,5 704,0 633,6

N-nitroso mg/l 0,72 2,87 6,61 4,36 1,94 4,15 1,81 3,49 2,89 1,65 1,72

N-nitrico mg/l 30,01 37,80 52,66 40,31 49,27 59,88 41,51 34,01 33,03 18,31 53,41

P-fosfati mg/l 1,57 1,37 2,16 2,76 2,96 6,34 7,56 14,44 13,37 13,86 11,99

Fenoli mg/l 7,65 5,13 21,27 19,58 15,76 23,63 21,20 15,23 11,13 9,84 8,89

tensioattivi anionici mg/l 3,56 3,40 4,43 16,60 11,98 28,80 26,92 13,21 6,61 5,96 5,50

cloruri mg/l 907 553 772 773 780 4036 4172 4218 1083 998 909

Zn mg/l 0,23 0,09 0,14 0,32 0,13 0,08 0,09 0,08 0,19 0,03 0,21

Mn mg/l 0,735 0,98 0,65 0,54 0,60 0,84 0,68 1,30 0,49 0,69 0,61

Cd mg/l 0,048 0,040 0,065 0,031 0,044 0,019 0,022 0,016 0,031 0,032 0,024

Fe mg/l 2,30 15,24 2,87 2,29 2,43 2,55 3,33 5,01 2,89 5,63 3,57

Al mg/l 4,41 5,50 1,99 2,19 1,86 3,04 3,76 1,46 1,82 2,27 2,63

Cu mg/l 0,31 0,37 0,31 0,86 0,39 0,04 0,10 0,37 0,36 0,17 0,39

Ni mg/l 0,41 1,12 0,35 0,23 0,30 0,22 0,28 0,29 0,29 0,22 0,25

Cr Tot mg/l 0,15 0,05 0,20 0,15 0,25 0,10 0,11 0,09 0,50 0,49 0,36

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore Regione Calabria



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:

CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Bucita  Rossano

Mese:Marzo-Aprile 2016

Data 29/03/2016 30/03/2016 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016

Rif.Bolla DUB 738839/14 DUB 738798/14  DUB 830352/14  DUB 830385/14 DUB 738799/14 DUB 738844/14 DUB830262/14  DUB738840/14 DUB830426/14 PRK901458/12 DUB830387/14

Parametri

pH valore 8,43 7,83 8,22 8,25 8,12 8,39 8,3 8,42 8,34 8,35 8,5

Colore Hazen 5466 4044 3436 6083 3747 10381 4570 5302 4832 10155 6110

Sol.sosp mg/l 25 22 25 18 16 26 13 21 16 24 13

Sol. sed ml/l Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Cond mS 13,22 84,1 8,78 13,92 32,6 15,8 15,51 13,47 15,45 27,3 12,52

COD mg/l 2973 5634 1705 3591 5005 4251 1692 3065 3388 4918 2297

NH4 mg/l 1485,23 1001,51 835,73 69,15 749,43 1463,93 974,46 920,82 985,635 2863,035 1066,095

N-nitroso mg/l 3,61 2,74 2,12 3,08 2,27 2,99 2,43 5,45 3,70 2,40 2,32

N-nitrico mg/l 103,46 38,67 34,88 46,66 19,80 32,51 34,90 35,98 34,40 27,25 19,94

P-fosfati mg/l 15,76 12,47 7,87 8,93 2,84 3,65 1,11 3,10 3,44 3,84 5,11

Fenoli mg/l 20,08 17,63 14,54 12,97 10,51 20,31 16 19,40 15,34 15,88 13,94

tensioattivi anionici mg/l 22,33 20,63 9,19 9,30 8,37 4,98 53,23 6,29 4,71 52,82 4,70

cloruri mg/l 2262 43491 1174 2041 4707 2521 3828 2540 3628 4172 1905

Zn mg/l 0,13 0,06 0,27 0,38 0,19 0,28 0,06 0,32 0,14 0,12 0,18

Mn mg/l 0,71 0,54 0,55 0,60 1,18 0,48 0,20 0,65 0,50 0,61 0,62

Cd mg/l 0,051 0,036 0,044 0,059 0,023 0,006 0,007 0,014 0,010 0,021 0,001

Fe mg/l 3,10 10,79 3,01 5,77 9,36 6,09 2,05 6,44 9,05 4,95 4,61

Al mg/l 0,85 2,49 1,31 2,58 2,95 4,78 1,25 3,30 4,49 3,22 2,70

Cu mg/l 0,11 0,69 0,21 1,17 0,68 0,18 0,10 7,43 0,21 1,04 1,30

Ni mg/l 0,51 1,81 0,16 1,94 1,11 0,43 0,14 0,93 0,13 0,65 0,61

Cr Tot mg/l 0,26 0,14 0,03 0,06 0,35 0,68 0,19 0,53 0,42 1,09 0,52

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore Regione Calabria



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:

CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Bucita  Rossano

Mese: aprile 2016

Data 13/04/2016 14/04/2016 14/04/2016 15/04/2016 21/04/2016 21/04/2016 22/04/2016 22/04/2016 26/04/2016 26/04/2016 28/04/2016

Rif.Bolla DUB 830263/14 DUB 738368/14  DUB 830360/14  DUB 738943/14  DUB 738944/14 DUB 830427/14 DUB 830361/14 DUB 738967/14 DUB 738945/14 DUB 830428/14 DUB 830390/14

Parametri

pH valore 8,29 8,14 8,34 8,32 8,39 8,37 8,45 8,44 8,4 8,28 8,27

Colore Hazen 1226 6559 8136 9248 8540 8975 9473 9402 10039 10517 10549

Sol.sosp mg/l 5 10 8 15 11 19 14 22 9 16 31

Sol. sed ml/l Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Cond mS 18,13 16,85 16,66 17,73 18,48 18,79 17,79 17,84 20,9 21,3 24,4

COD mg/l 4988 4119 3691 2774 5240 3914 2336 2927 3828 3336 5067

NH4 mg/l 2009,27 958,82 1280,66 1605,74 1812,13 1868,83 1487,81 1594,40 2222,64 2417,688 5075,784

N-nitroso mg/l 9,29 2,05 5,35 3,93 1,90 2,55 1,94 1,87 1,65 3,81 2,48

N-nitrico mg/l 73,48 57,19 60,08 18,73 39,12 56,00 30,44 38,70 31,81 50,86 53,94

P-fosfati mg/l 9,94 6,83 5,24 2,49 14,45 8,82 18,20 29,69 25,90 37,36 12,78

Fenoli mg/l 15,36 16,13 21,98 16,51 22,37 22,39 19 19,06 25,81 29,30 19,73

tensioattivi anionici mg/l 12,24 10,40 13,02 11,51 101,03 100,25 8,38 8,37 9,46 9,20 5,78

cloruri mg/l 3084 2884 2812 2503 2694 1500 2757 3156 4054 2322 5605

Zn mg/l 0,08 0,27 0,10 0,23 0,17 0,09 0,21 0,19 0,20 0,26 0,20

Mn mg/l 0,47 0,50 0,62 0,65 0,59 0,48 0,73 0,54 0,66 0,95 0,36

Cd mg/l 0,033 0,082 0,112 0,033 0,014 0,023 0,008 0,015 0,042 0,008 0,036

Fe mg/l 5,15 13,01 3,23 1,61 7,29 7,25 9,04 7,98 6,84 7,72 7,53

Al mg/l 3,49 2,27 1,28 2,75 4,35 3,83 1,71 2,52 3,68 4,12 4,74

Cu mg/l 0,71 0,45 0,33 0,10 0,09 0,11 0,11 0,10 0,05 0,10 0,23

Ni mg/l 0,67 1,40 0,98 0,72 0,66 0,77 0,61 0,70 0,77 0,63 0,71

Cr Tot mg/l 0,29 0,13 0,13 0,23 0,35 0,34 0,06 0,30 0,94 0,11 0,12

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore Regione Calabria



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:

CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Bucita  Rossano

Mese: Aprile-Maggio 2016

Data 29/04/2016 03/05/2016 04/05/2016 05/05/2016 06/05/2016 07/05/2016 12/05/2016 16/05/2016 16/05/2016 17/05/2016 18/05/2016

Rif.Bolla DUB 738968/14  DUB 738946/14 DUB 836391/14 DUB 738969/14 DUB 830332/14  DUB 830271/14  DUB 738972/14  DUB 738947/14  DUB 830393/14 DUB 830451/14 DUB830272/14

Parametri

pH valore 8,51 8,43 8,38 8,57 8,35 8,59 8,39 8,4 8,39 8,24 8,39

Colore Hazen 9731 7185 5127 7133 5304 9043 5195 9912 8966 9352 9272

Sol.sosp mg/l 40 15 8 16 5 13 1759 60 65 20 10

Sol. sed ml/l Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti 0,1 Assenti Assenti

Cond mS 21,3 16,43 12,08 14,85 13,83 14,35 16,32 20,7 17,9 21,9 21,9

COD mg/l 3680 3689 4107 3002 2959 3099 2778 2532 1022 6687 3038

NH4 mg/l 4092,37 1255,27 1125,58 1547,09 1181,16 1315,49 1618,88 2750,29 542,25 1921,73 2494,35

N-nitroso mg/l 2,45 11,57 25,78 2,46 2,20 2,69 4,92 2,74 1,86 3,27 2,96

N-nitrico mg/l 81,84 127,11 128,76 32,07 107,00 108,84 39,61 70,71 55,63 16,11 42,23

P-fosfati mg/l 3,56 5,11 8,23 8,26 9,32 11,12 2,50 9,56 9,95 9,11 3,44

Fenoli mg/l 18,24 7,65 14,24 11,32 7,99 16,98 22 31,55 23,91 28,99 18,91

tensioattivi anionici mg/l 7,81 19,12 28,40 23,78 4,86 7,11 17,53 3,30 2,85 4,49 35,42

cloruri mg/l 2857 2658 1796 2231 2295 2222 2721 3084 2812 3044 3637

Zn mg/l 0,09 0,13 0,13 0,08 0,06 0,06 0,06 0,65 0,51 0,26 0,19

Mn mg/l 1,88 0,39 0,40 0,50 0,33 0,61 0,57 2,26 3,92 2,48 1,42

Cd mg/l 0,063 0,039 0,040 0,089 0,038 0,040 0,058 0,047 0,036 0,052 0,037

Fe mg/l 7,38 5,32 6,79 5,08 4,19 10,24 2,85 10,45 15,88 11,46 8,19

Al mg/l 3,49 4,81 3,64 4,49 2,26 3,88 3,12 3,38 1,87 5,72 1,30

Cu mg/l 0,13 0,23 0,74 0,27 0,06 0,11 0,13 0,09 0,10 0,48 0,37

Ni mg/l 0,54 0,55 0,41 0,46 0,33 0,52 0,25 0,48 0,32 0,70 0,66

Cr Tot mg/l 0,32 0,06 0,03 0,16 0,08 0,21 0,06 0,19 0,29 0,88 0,19

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore Regione Calabria



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:

CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Bucita  Rossano

Mese: Maggio-Settembre 2016

Data 20/05/2016 24/05/2016 27/05/2016 08/06/2016 11/06/2016 16/06/2016 30/06/2016 14/07/2016 14/07/2016 20/07/2016 08/09/2016

Rif.Bolla DUB 738973/14 DUB 830394/14 DUB 830460/14  DUB 738975/14  DUB 830396/14  DUB 830364/14 DUB 185008/15  DUB738845/14  DUB738847/14 DUB185013/15 DUB185059/15

Parametri

pH valore 8,39 8,48 8,4 8,41 8,37 8,48 8,26 8,51 8,39 7,8 8,41

Colore Hazen 11121 11267 11205 12280 10405 12472 15008 12126 5872 10301 4640

Sol.sosp mg/l 120 54 35 334 134 90 415 181 290 2104 1025

Sol. sed ml/l 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 Assenti 4 1 1 0,8 0,1

Cond mS 22,7 23,4 22,7 27,30 27 25,4 30,7 25,2 25,5 10,43 2,49

COD mg/l 4869 3848 4234 4778 4770 4056 8128 7396 6158 2422 1942

NH4 mg/l 2227,48 2569,01 2341,56 2150,06 3528,00 2546,80 2008,89 1887,55 2417,90 1946,02 2255,14

N-nitroso mg/l 9,22 3,21 6,25 6,57 9,05 9,47 5,12 17,50 2,38 20,59 0,23

N-nitrico mg/l 58,15 27,73 33,45 71,48 58,55 67,57 106,54 73,74 3,17 16,12 209,16

P-fosfati mg/l 13,81 13,58 11,12 8,56 19,25 5,50 6,43 3,81 9,92 8,26 1,15

Fenoli mg/l 39,93 42,62 35,45 26,40 13,26 25,03 15,44 37,98 3,48 20,79 16,51

tensioattivi anionici mg/l 4,27 4,56 4,15 31,50 15,99 37,49 19,77 19,21 1,95 16,56 25,60

cloruri mg/l 3737 3701 3723 4535 4920 3537 9524 4898 816 2794 3560

Zn mg/l 0,02 0,44 0,02 0,17 0,10 0,04 0,49 0,04 0,12 1,70 0,11

Mn mg/l 0,960 1,49 1,16 1,35 1,35 1,18 1,40 1,60 2,01 3,96 0,84

Cd mg/l 0,015 0,029 0,011 0,030 0,021 0,034 0,038 0,043 0,041 0,036 0,029

Fe mg/l 6,32 7,81 5,34 11,73 15,16 8,52 12,69 11,59 12,98 12,35 10,79

Al mg/l 2,70 2,01 2,17 2,57 8,77 2,07 6,96 7,92 11,25 4,52 4,72

Cu mg/l 0,01 1,30 0,02 0,11 0,08 0,14 0,09 0,09 0,08 0,40 0,05

Ni mg/l 0,21 0,83 0,16 0,50 0,29 0,79 1,25 0,06 0,58 0,17 0,29

Cr Tot mg/l 0,46 0,28 0,45 0,22 0,50 0,38 1,10 1,33 1,34 0,73 1,13

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore Regione Calabria



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:

CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Bucita  Rossano

Mese: 

Produttore Regione Calabria

Data 15/09/2016 15/09/2016

Rif.Bolla DUB185060/15  DUB830275/15

Parametri

pH valore 7,98 7,85

Colore Hazen 3282 3767

Sol.sosp mg/l 87 25

Sol. sed ml/l 0,5 Assenti

Cond mS 9,95 9,98

COD mg/l 1638 1629

NH4 mg/l 803,09 782,81

N-nitroso mg/l 2,82 1,02

N-nitrico mg/l 114,60 116,02

P-fosfati mg/l 2,87 3,39

Fenoli mg/l 6,66 3,96

tensioattivi anionici mg/l 20,98 17,26

cloruri mg/l 1705 1449

Zn mg/l 0,04 0,18

Mn mg/l 0,73 0,66

Cd mg/l 0,058 0,042

Fe mg/l 2,26 2,58

Al mg/l 2,38 2,30

Cu mg/l 0,01 0,02

Ni mg/l 0,31 0,45

Cr Tot mg/l 0,22 0,25

Cr VI mg/l <0,01 <0,01



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:
CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Colombra  Crotone

Mese:  Gennaio-Marzo 2016

Data 07/03/16 08/03/16 09/03/16 15/03/16 16/03/16 17/03/16 18/03/16 19/03/16 23/03/16 24/03/16 29/03/16

Rif.Bolla XRIF3662/13 XRIF3666/13  XRIF 3760/13 XRIF 3684/13 XRIF 3688/13  XRIF 3695/14 XRIF 3699/13  XRIF 3705/13  XRIF 3719/13 XRIF 3725/13  XRIF3736/13

Parametri

pH valore 8,4 8,48 8,48 8,47 8,47 8,46 8,44 8,36 8,47 8,51 8,02

Colore Hazen 8635 10783 11605 10082 9812 9927 3613 7683 11273 10159 7013

Sol.sosp mg/l 38 45 22 176 38 86 315 266 134 317 49

Sol. sed ml/l 0,2 0,2 Assenti 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 Assenti 0,3 0,1

Cond mS 40 41,1 41,8 39,7 38,7 37,9 39,3 39,6 39,60 38,20 18,76

COD mg/l 13867 14849 14104 5856 6648 7430 8850 8804 9375 9569 4980

NH4 mg/l 4421,92 3927,16 4245,22 4419,27 4692,70 4262,69 4793,187 5445,21 5716,30 5183,47 1144,58

N-nitroso mg/l 1,02 5,29 2,41 2,43 3,20 1,63 1,98 2,18 2,76 4,80 2,46

N-nitrico mg/l 58,45 36,71 55,22 33,88 40,52 54,71 31,71 55,54 69,36 68,57 43,31

P-fosfati mg/l 8,70 2,79 9,37 3,69 0,92 0,45 1,48 5,19 5,84 15,70 12,85

Fenoli mg/l 28,09 30,33 40,26 12,41 26,36 18,12 25,99 21,87 24,76 16,91 18,45

tensioattivi anionici mg/l 27,71 26,17 27,68 6,53 3,65 7,00 14,09 5,63 33,31 32,50 9,96

cloruri mg/l 6349 6871 6848 7338 5805 5170 5147 6530 6485 5374 2725

Zn mg/l 0,36 0,28 0,09 0,49 0,23 0,19 0,12 0,16 0,11 0,07 0,21

Mn mg/l 1,487 0,70 0,85 1,05 0,74 1,46 1,10 1,75 1,32 0,12 5,62

Cd mg/l 0,049 0,031 0,026 0,10 0,054 0,05 0,043 0,369 0,020 0,064 0,037

Fe mg/l 5,88 6,51 7,35 7,08 7,15 6,17 5,42 5,26 4,77 8,09 6,53

Al mg/l 1,14 1,38 1,84 10,18 3,80 4,17 5,99 4,86 4,95 2,30 11,41

Cu mg/l 0,12 0,13 0,17 0,02 0,02 0,10 0,09 0,11 0,18 0,58 0,48

Ni mg/l 0,87 0,90 0,60 0,01 0,02 0,50 0,69 0,70 0,53 0,40 0,51

Cr Tot mg/l 0,24 0,18 0,32 1,86 0,34 0,45 0,16 0,20 0,47 0,31 0,20

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore SOVRECO SpA



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:
CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Colombra  Crotone

Mese: Marzo-Aprile  2016

Data 30/03/16 31/03/16 01/04/16 02/04/16 04/04/16 05/04/16 06/04/16 07/04/16 08/04/16 09/04/16 11/04/16 12/04/16

Rif.Bolla XRIF3743/13 XRIF3750/13 XRIF3757/13 XRIF3765/13 XRIF3767/13 XRIF 3776/13  XRIF3778/13  XRIF 3783/13 XRIF 3789/13  XRIF 3796/13  XRIF 3801/13  XRIF 3807/13

Parametri

pH valore 8,20 8,38 8,38 8,36 8,35 8,39 8,31 8,38 8,4 8,22 8,23 8,31

Colore Hazen 3698 8265 5397 3659 3370 1200 9910 5749 11889 15810,8 12127,22 12033,6

Sol.sosp mg/l 61 180 401 853 364 218 243 30 40 44,2552 33,94468 66,9392

Sol. sed ml/l 0,4 Assenti 1,6 1,9 0,4 0,3 0,4 Assenti 0,4 0,4 0,2 0,1

Cond mS 18,90 29,30 35,00 34,30 33,8 33,3 33,8 36,5 37,6 34,9 36,9 38,1

COD mg/l 4922 7780 9182 9360 9699 10547 7052 6568 10340 11297 11312 13872

NH4 mg/l 2343,7 2638,90 4346,69 3833,45 3992,42 3438,08 4239,23 2795,99 4344,84 3517,89 3875,49 5998,74

N-nitroso mg/l 2,82 3,13 3,85 3,06 1,46 2,68 2,08 0,88 4,90 8,60 4,26 2,92

N-nitrico mg/l 35,72 66,94 69,22 53,69 40,30 60,14 44,25 46,69 61,36 66,82 42,07 59,90

P-fosfati mg/l 17,48 2,71 8,91 2,66 2,60 10,51 13,09 1,37 4,44 4,24 2,23 2,91

Fenoli mg/l 15,75 20,15 16,43 13,99 13,50 12,96 14,32 20,31 18,69 21,06 21,77 28,52

tensioattivi anionici mg/l 8,48 5,50 12,07 11,14 10,55 5,91 9,79 4,98 4,48 5,82 3,71 4,96

cloruri mg/l 3135 4989 5578 5002 5186 961 989 4778 5215 4784 5487 5578

Zn mg/l 0,26 0,12 0,28 0,34 0,17 0,34 0,26 0,11 0,26 0,37 0,10 0,04

Mn mg/l 2,58 1,69 1,75 1,62 1,49 1,20 1,53 1,86 0,76 1,42 1,28 1,48

Cd mg/l 0,056 0,027 0,025 0,020 0,008 0,013 0,017 0,010 0,027 0,019 0,030 0,030

Fe mg/l 9,58 4,97 6,19 6,69 5,60 6,21 6,89 4,84 4,60 6,41 6,66 5,94

Al mg/l 8,06 6,87 2,87 3,14 2,42 3,42 4,23 1,92 2,18 4,34 6,56 6,20

Cu mg/l 1,62 0,33 0,06 0,24 0,02 0,14 0,27 0,09 0,12 0,48 0,16 0,08

Ni mg/l 0,95 0,55 0,41 0,38 0,21 0,63 0,74 0,82 0,72 0,57 0,69 0,75

Cr Tot mg/l 0,12 0,18 0,04 0,04 0,18 0,57 0,83 0,23 0,80 0,59 0,76 0,08

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore SOVRECO SpA



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:
CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Colombra  Crotone

Mese: Aprile 2016

Data 13/04/16 14/04/16 15/04/16 16/04/16 21/04/16 22/04/16 23/04/16 26/04/16 27/04/16 28/04/16 29/04/16 30/04/16

Rif.Bolla XRIF 3811/13 XRIF 3820/13 XRIF 3824/13 XRIF 3828/13  XRIF 3848/13 XRIF 3855/13  XRIF 3855/13 XRIF3858/13  XRIF 3861/13 XRIF 3863/13 XRIF 3864/13 XRIF 3867/13

Parametri

pH valore 8,13 8,28 7,44 7,54 8,20 8,22 8,35 8,47 8,28 8,21 8,2 8,31

Colore Hazen 13229 12867 8110 9389 9680 10346 11902 10942 7863 9125 10238 8314

Sol.sosp mg/l 51 43 242 15 70 54 167 202 190 0 183 112

Sol. sed ml/l 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 0,6 1 0,3 1 0,5 0,9 Assenti

Cond mS 38,4 36,9 17,99 19,55 34,1 37,3 38,4 36,9 53,5 33,7 33,1 32,8

COD mg/l 9031 12780 12444 11835 13010 18061 17824 9310 18405 9113 18120 14917

NH4 mg/l 5851,23 4331,43 1424,30 1769,04 4232,09 4869,40 5790,20 4245,70 707,62 2100,17 4879,81 5713,57

N-nitroso mg/l 4,13 8,17 6,66 6,55 3,11 1,28 1,90 1,69 2,46 1,91 2,48 1,67

N-nitrico mg/l 60,38 58,61 46,68 41,48 62,84 51,31 62,00 29,91 8,00 68,02 82,29 47,13

P-fosfati mg/l 6,81 14,74 1,51 3,26 8,06 24,77 23,57 28,61 8,34 13,66 9,92 4,47

Fenoli mg/l 31,29 27,08 50,65 8,33 15,51 14,40 21,63 36,66 20,55 21,85 20,29 16,09

tensioattivi anionici mg/l 6,80 7,56 33,54 23,84 37,61 13,64 19,86 23,79 15,40 14,41 6,27 7,45

cloruri mg/l 5374 6349 2268 2603 5202 5827 6009 5227 5447 3401 5222 4036

Zn mg/l 0,11 0,25 0,08 0,17 0,14 0,16 0,15 0,11 0,42 0,88 0,05 0,09

Mn mg/l 1,77 1,48 2,12 2,82 1,21 1,76 1,91 1,96 2,15 1,95 0,67 1,92

Cd mg/l 0,025 0,084 0,024 0,023 0,022 0,044 0,045 0,054 0,032 0,040 0,021 0,038

Fe mg/l 7,90 5,54 28,66 18,94 9,77 5,23 4,73 10,07 11,56 13,25 4,95 5,02

Al mg/l 5,09 1,09 35,08 23,33 6,06 1,79 2,89 4,09 2,85 4,18 3,49 4,12

Cu mg/l 0,16 0,93 0,01 0,05 0,16 0,08 0,96 0,03 1,18 1,40 0,06 0,03

Ni mg/l 0,95 2,09 0,29 0,54 0,86 0,76 0,81 1,40 0,82 0,99 0,14 0,11

Cr Tot mg/l 0,33 0,35 0,37 0,49 0,56 0,14 0,14 0,39 0,33 0,23 0,33 0,54

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore SOVRECO SpA



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:
CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Colombra  Crotone

Mese: Maggio 2016

Data 02/05/16 03/05/16 04/05/16 05/05/16 06/05/16 07/05/16 09/05/16 10/05/16 11/05/16 12/05/16 13/05/16 14/05/16

Rif.Bolla  XRIF 3868/13 XRIF3871/13  XRIF3874/13 XRIF3875/13 XRIF3878/13 XRIF3880/13 XRIF 3881/13  XRIF3883/13  XRIF3887/13  XRIF3889/13 XRIF3892/13  XRIF 3895/13

Parametri

pH valore 8,33 8,34 8,4 8,43 8,43 8,46 8,51 8,43 8,43 8,38 8,42 8,25

Colore Hazen 10098 9302 9926 8446 10422 11224 9964 9993 4722 4505 1134 7150

Sol.sosp mg/l 189 156 52 89 77 124 141 177 784 146 34 359

Sol. sed ml/l 1 0,4 0,1 Assenti 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 Assenti 0,6 0,4

Cond mS 36,7 36,3 35,4 35,4 35,4 38,9 38,3 38 39,5 39,3 39 36,1

COD mg/l 16547 13872 10791 10035 14746 15485 10646 13073 11224 15549 16303 18279

NH4 mg/l 26,54 5085,94 4502,30 4363,34 4432,82 4808,02 5979,91 5558,40 9722,57 4761,70 47,20 8311,61

N-nitroso mg/l 2,99 4,29 9,59 8,22 5,67 1,77 5,54 5,04 7,35 0,55 0,59 3,02

N-nitrico mg/l 60,31 88,14 80,85 65,76 75,27 63,17 48,42 54,96 42,00 3,88 4,12 72,58

P-fosfati mg/l 9,86 15,71 3,52 5,50 13,55 13,66 11,14 8,30 8,30 2,78 2,19 6,53

Fenoli mg/l 17,56 14,08 16,54 14,48 11,48 2,31 1,91 15,35 11,11 1,93 1,34 23,05

tensioattivi anionici mg/l 9,47 29,86 37,18 16,71 3,58 3,93 3,07 25,31 18,32 3,78 2,73 2,36

cloruri mg/l 5306 4490 4694 898 6009 6054 5805 5555 5601 1170 1048 5004

Zn mg/l 0,37 0,13 0,18 0,05 0,12 0,06 0,09 0,27 0,26 0,08 0,06 0,16

Mn mg/l 1,51 1,41 1,37 1,22 1,95 2,10 2,03 1,48 1,38 0,63 0,43 2,22

Cd mg/l 0,050 0,038 0,074 0,095 0,137 0,138 0,108 0,035 0,033 0,059 0,048 0,047

Fe mg/l 6,80 6,15 5,92 6,21 6,52 7,01 7,00 5,93 5,53 1,38 1,51 5,19

Al mg/l 4,84 4,12 4,30 4,46 4,43 3,78 3,09 3,37 3,14 0,90 0,63 3,25

Cu mg/l 0,07 0,10 0,12 0,20 0,40 0,32 0,46 0,31 0,29 0,08 0,04 0,18

Ni mg/l 0,55 0,74 0,65 0,41 0,71 0,73 0,76 0,86 0,80 0,25 0,24 0,94

Cr Tot mg/l 0,33 0,04 0,03 0,31 0,07 0,12 0,05 0,07 0,07 0,05 0,08 0,04

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore SOVRECO SpA



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:
CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Colombra  Crotone

Mese: Maggio  2016

Data 16/05/16 17/05/16 18/05/16 19/05/15 20/05/16 21/05/16 23/05/16 24/05/16 25/05/16 26/05/16 27/05/16 28/05/16

Rif.Bolla XRIF 3896/13  XRIF 3898/13  XRIF 3901/13  XRIF 3904/13 XRIF 3907/13 XRIF 3909/13 XRIF 3912/13 XRIF 3914/13 XRIF 3917/13 XRIF 3921/13 XRIF 3922/13  XRIF 3925/13

Parametri

pH valore 8,14 7,79 7,79 7,81 8,05 8,33 7,64 8,37 8,16 8,1 8,14 8,03

Colore Hazen 8038 9013 7181 4514 6384 6748 8095 8900 7208 8384 9627 11267

Sol.sosp mg/l 377 247 220 158 120 889 636 366 325 331 123 393

Sol. sed ml/l 0,5 0,4 1 1 1 16 3 2 1 1 0,8 1,2

Cond mS 33,60 15,51 24,00 24,15 23,80 38,60 39,30 39,10 35,24 35,70 36,30 27,30

COD mg/l 18211 10862 14460 12453 12558 18903 12316 8553 17997 17997 19563 22661

NH4 mg/l 4745,77 3092,99 3027,92 2654,856 2644,188 4495,764 6482,664 4768,56 5240,30 5049,43 4154,23 6114,00

N-nitroso mg/l 3,22 21,41 3,11 3,04 2,59 3,03 3,54 2,70 1,37 1,27 3,69 3,53

N-nitrico mg/l 126,09 46,11 53,48 53,35 62,24 53,43 45,66 37,92 90,56 73,40 48,01 42,46

P-fosfati mg/l 8,15 8,83 4,55 4,65 8,98 12,29 12,82 14,91 2,97 2,81 5,79 6,52

Fenoli mg/l 25,52 12,29 11,48 12,01 49,79 48,82 35,67 42,07 23,13 21,34 18,37 21,48

tensioattivi anionici mg/l 4,35 2,69 2,77 2,54 2,95 4,34 3,57 2,09 4,63 4,79 9,76 16,07

cloruri mg/l 3809 6304 3628 3583 2540 5442 5510 5283 4966 4943 4671 5147

Zn mg/l 0,29 0,10 0,15 0,12 0,08 0,04 0,06 0,20 0,11 0,11 0,09 0,09

Mn mg/l 2,26 3,25 2,05 2,13 1,17 2,52 1,97 2,02 1,16 1,85 1,43 1,53

Cd mg/l 0,035 0,076 0,070 0,066 0,047 0,056 0,050 0,040 0,029 0,040 0,045 0,064

Fe mg/l 9,45 10,72 5,81 5,01 5,55 5,31 5,74 4,67 6,30 7,99 11,46 16,14

Al mg/l 6,10 10,49 1,57 1,11 3,35 3,22 2,93 3,58 1,24 1,97 6,74 8,94

Cu mg/l 0,11 0,43 0,42 0,29 0,03 0,13 0,07 0,12 0,04 0,04 0,08 0,12

Ni mg/l 0,48 0,77 0,52 0,72 0,45 1,03 0,59 0,79 0,45 0,17 0,46 0,58

Cr Tot mg/l 0,25 0,71 0,13 0,16 0,20 0,29 0,03 0,27 0,20 0,16 0,48 0,54

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore SOVRECO SpA



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:
CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Colombra  Crotone

Mese: Maggio-Giugno 2016

Data 30/05/16 31/05/16 01/06/16 03/06/16 04/06/16 06/06/16 07/06/16 08/06/16 09/06/16 10/06/16 11/06/16 13/06/16

Rif.Bolla  XRIF 3928/13 XRIF 3931/13  XRIF 3933/13  XRIF 3942/13 XRIF 3944/13 XRIF3947/13 XRIF3950/13 XRIF 3953/13 XRIF 3956/13 XRIF 3959/13  XRIF 3961/13  XRIF3963/13

Parametri

pH valore 8,06 7,99 8,01 8,3 8,33 8,32 8,07 8,01 7,98 8,1 8,72 7,84

Colore Hazen 9922 11070 10969 11103 12090 12137 11562 15428 12261 11969 7488 5715

Sol.sosp mg/l 351 358 776 309 306 377 333 610 513 478 474 138

Sol. sed ml/l 0,8 0,8 12 1 1 0,5 0,5 3 3 3 3 1,6

Cond mS 35,7 36,1 37,2 39,4 40,6 41,7 41,5 41,6 39,9 40,2 39,8 18,8

COD mg/l 22872 22661 27916 17278 17652 29945 22698 15754 12957 15927 36396 15842

NH4 mg/l 5584,80 5215,34 4248,74 4605,31 6083,14 4365,90 4886,28 5294,11 4197,74 4035,64 5545,80 12190,86

N-nitroso mg/l 2,90 3,53 7,62 6,44 9,56 8,63 4,57 10,46 6,56 35,70 14,57 15,37

N-nitrico mg/l 42,13 48,66 89,71 45,52 64,07 82,39 128,95 105,35 59,95 97,35 61,08 47,53

P-fosfati mg/l 5,85 4,27 12,34 3,63 4,72 12,59 7,26 6,94 8,62 10,44 13,75 2,36

Fenoli mg/l 16,89 20,50 11,23 7,23 8,89 23,68 25,01 16,09 9,49 14,03 8,83 6,59

tensioattivi anionici mg/l 19,23 9,76 33,36 15,41 19,88 10,45 10,05 9,41 14,16 21,21 13,73 7,61

cloruri mg/l 4966 4898 1011 5623 5639 5896 5805 5896 6553 5759 6825 3583

Zn mg/l 0,13 0,11 0,16 0,14 0,04 0,05 0,14 0,44 0,09 0,12 0,13 0,09

Mn mg/l 1,66 1,49 1,29 1,75 1,98 2,96 1,97 3,05 1,94 2,67 3,04 1,94

Cd mg/l 0,054 0,029 0,020 0,029 0,046 0,046 0,042 0,046 0,053 0,060 0,107 0,052

Fe mg/l 13,75 15,52 12,46 7,42 7,90 8,25 4,32 7,04 4,78 6,32 8,63 3,91

Al mg/l 1,47 5,42 6,13 3,66 5,41 16,42 12,79 1,95 1,53 2,75 1,73 1,03

Cu mg/l 0,04 0,10 0,72 0,51 0,79 0,70 0,12 1,05 0,15 0,03 0,03 0,02

Ni mg/l 0,12 0,48 0,49 0,74 0,75 0,97 0,51 0,60 0,46 0,62 0,63 0,25

Cr Tot mg/l 0,49 1,11 0,55 0,72 0,28 0,65 0,08 0,28 0,41 0,22 0,61 0,24

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore SOVRECO SpA



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:
CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Colombra  Crotone

Mese: Giugno 2016

Data 14/06/16 15/06/16 16/06/16 17/06/16 18/06/16 20/06/16 21/06/16 22/06/16 23/06/16 24/06/16 25/06/16 27/06/16

Rif.Bolla XRIF 3966/13 XRIF 3969/13 XRIF 3977/13 XRIF 3980/13 XRIF 3982/13  XRIF3984/13 XRIF 3988/13  XRIF 3977/13 XRIF3993/13  XRIF 3996/13 XRIF 3998/13  XRIF 4000/13

Parametri

pH valore 7,74 7,92 7,9 7,79 7,94 8,06 8,14 8,17 8,23 8,04 7,8 7,84

Colore Hazen 5262 8614 8128 7895 7377 7319 8088 10039 14518 10854,08 13119,6 11103,3

Sol.sosp mg/l 323 666 494 683 700 571 625 511 809 205,16608 655,10536 531,46044

Sol. sed ml/l 0,8 2 2 10 10 6 2 2 8 0,5 8 4

Cond mS 19,33 25,8 30,6 33,8 36,5 35,5 36,9 41,4 41,1 40,2 39,5 38,4

COD mg/l 12470 16248 16118 20185 20649 20699 18492 17755 18453 14252 21932 19853

NH4 mg/l 1962,36 2922,21 3186,70 3634,63 4398,25 4445,17 4611,55 6433,13 4858,97 5593,07 6030,65 4272,37

N-nitroso mg/l 5,09 6,04 7,20 4,21 10,18 3,28 3,32 5,41 5,35 5,66 15,71 7,06

N-nitrico mg/l 33,35 19,09 80,39 82,83 94,13 44,95 43,17 34,42 68,09 64,42 55,85 66,31

P-fosfati mg/l 5,17 3,71 7,84 4,11 3,52 5,09 4,11 3,30 8,67 7,32 6,50 4,98

Fenoli mg/l 4,75 12,24 9,91 21,71 20,28 21,38 8,96 14,61 19,49 11,47 17,95 15,37

tensioattivi anionici mg/l 10,87 10,50 9,24 29,05 27,23 32,02 7,69 21,41 31,42 23,97 23,49 20,47

cloruri mg/l 4036 4082 4603 5057 5261 5238 4127 4603 4716 5079 5011 4966

Zn mg/l 0,06 0,14 0,15 0,24 0,32 0,42 0,20 0,22 0,15 0,04 0,03 0,04

Mn mg/l 2,06 2,53 3,39 3,04 3,45 2,89 3,00 4,38 1,69 2,03 4,11 2,39

Cd mg/l 0,056 0,050 0,038 0,082 0,124 0,090 0,052 0,106 0,069 0,116 0,100 0,116

Fe mg/l 2,53 11,46 10,75 8,83 7,34 8,55 11,92 8,18 7,26 4,91 12,82 6,66

Al mg/l 0,16 3,04 1,03 2,66 2,71 3,18 4,01 7,50 3,56 1,32 6,67 4,93

Cu mg/l 0,16 0,37 0,37 0,06 0,09 0,04 0,38 0,41 0,04 0,14 0,06 0,14

Ni mg/l 0,24 0,37 0,70 0,11 0,69 0,12 0,39 0,80 0,11 0,56 0,76 0,47

Cr Tot mg/l 0,22 0,21 0,24 0,43 0,02 0,11 0,22 0,27 0,07 0,14 0,07 0,14

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore SOVRECO SpA



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:
CER 19 07 03  Percolato di discarica, provenienza Loc. Colombra  Crotone

Mese: Giugno-Dicembre 2016

Data 29/06/16 30/06/16 01/07/16 11/07/16 12/07/16 13/07/16 14/07/16 15/07/16 15/09/16 15/09/16 15/09/16

Rif.Bolla  XRIF23006/2016 XRIF 23009/2016 XRIF 23012/2016XRIF 23025/2016 XRIF 23028/2016 XRIF 23032/16  XRIF 23034/16  XRIF 23037/16  XRIF23134/14  XRIF23138/14  XRIF23140/14

Parametri

pH valore 7,48 7,75 7,93 7,94 7,92 7,99 8,03 7,6 8,22 8,15 8,12

Colore Hazen 21486 13652 9201 14004 13251 9167 7312 11425 9173 9967 10053

Sol.sosp mg/l 6678 508 934 740 542 320 586 216 561 526 34

Sol. sed ml/l 40 8 3 2 20 2 8 2 0,1 0,1 0,1

Cond mS 36,4 35,5 38,7 40,8 42,3 40,5 41,2 43,3 31,8 33,5 34,5

COD mg/l 32978 18308 38863 41856 38809 32534 45142 35703 8179 8178 8093

NH4 mg/l 4505,09 1502,69 10889,78 6765,12 4489,20 5126,04 5867,28 5688,54 3127,18 3475,99 3731,52

N-nitroso mg/l 10,68 8,21 10,38 33,15 30,77 26,23 9,23 25,68 1,22 0,66 0,74

N-nitrico mg/l 99,91 62,57 4,40 95,86 75,99 78,53 64,29 79,29 134,39 47,68 52,43

P-fosfati mg/l 8,99 5,42 5,89 5,03 5,95 7,38 6,83 6,63 5,92 5,20 4,63

Fenoli mg/l 25,82 16,89 11,60 28,26 28,73 33,14 10,38 22,53 14,68 8,21 11,23

tensioattivi anionici mg/l 14,37 11,27 23,55 11,54 12,99 17,16 13,13 21,16 31,24 5,16 7,32

cloruri mg/l 5555 5215 5669 5306 5442 5283 1161 5759 4535 5102 5714

Zn mg/l 0,16 0,14 0,06 0,15 0,08 0,12 0,21 0,11 0,13 0,11 0,15

Mn mg/l 23,88 4,06 2,72 6,06 3,99 5,38 3,55 8,66 1,24 2,02 1,00

Cd mg/l 0,035 0,035 0,032 0,047 0,023 0,014 0,045 0,017 0,044 0,083 0,079

Fe mg/l 89,80 16,55 9,09 15,56 10,21 14,72 10,86 18,18 4,88 5,96 5,08

Al mg/l 112,04 21,59 2,02 20,80 24,96 6,07 2,84 19,78 2,66 3,51 3,88

Cu mg/l 0,39 0,14 0,24 0,06 0,04 0,10 0,30 0,39 0,06 0,02 0,04

Ni mg/l 2,11 0,68 1,11 0,91 0,68 0,99 0,74 1,05 0,66 0,73 0,51

Cr Tot mg/l 1,19 0,43 0,76 0,66 0,45 0,44 0,88 0,31 0,50 0,67 0,69

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Produttore SOVRECO SpA



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:

Analisi eseguita su campione Medio Composito dei conferimenti giornalieri 

Mese: Gennaio-Marzo 2016

Data Param. 05/01/16 11/01/16 18/01/16 26/01/16 01/02/16 08/02/16 15/02/16 22/02/16 29/02/16 10/03/16 16/03/16

Parametri

pH Valore 7,89 7,74 7,8 7,91 7,67 8,10 7,91 8,04 7,91 8,05 7,96

Colore Hazen 48 22 32 156 13 34 52 61 40 667 52

Sol.sosp mg/l 3 8 11 48 16 11 9 43 8 12 6

Sol. sed ml/l Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Cond mS 18,33 1,89 1,96 1,68 2,56 3,80 4,30 1,94 1,96 1,90 1,70

COD mg/l 63 8 10 9 12 122 122 33 104 60 18

NH4 mg/l 2,07 1,29 1,21 1,05 2,45 1,55 0,57 2,13 0,61 1,1 5,20

N-nitroso mg/l 0,03 0,06 0,06 0,04 0,34 0,12 0,06 0,03 0,06 0,07 0,11

N-nitrico mg/l 0,73 1,30 0,27 0,78 0,22 13,63 2,19 0,57 0,52 0,88 1,56

P-fosfati mg/l 0,04 0,07 0,88 0,70 0,12 0,12 0,24 0,23 0,54 0,04 0,26

Fenoli mg/l n.d. 0,17 0,00 0,12 0,00 n.d. n.d. 0,14 0,24 0,05 0,00

tensioattivi anionici mg/l n.d. 2,28 0,00 1,02 0,00 n.d. n.d. 0,81 1,77 1,48 0,00

cloruri mg/l 250 475 254 560 342 1179 1060 299 268 317 313

Solfati mg/l n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 513 120 n.d. n.d. n.d.

Zn mg/l 0,02 0,10 0,01 0,05 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02

Mn mg/l 0,20 0,21 0,32 0,05 0,12 0,29 0,55 0,37 0,25 0,39 0,29

Cd mg/l 0,011 0,004 0,014 0,025 0,003 0,016 0,003 0,017 0,018 0,008 0,014

Fe mg/l 0,99 0,56 0,97 0,57 2,03 0,87 3,93 0,86 0,73 1,54 1,24

Al mg/l 0,24 0,21 0,43 0,08 0,34 0,08 0,18 0,12 0,15 0,06 2,11

Cu mg/l 0,02 0,10 0,00 0,22 0,01 0,01 0,05 0,02 0,05 0,04 0,01

Ni mg/l 0,03 0,48 0,10 0,12 0,01 0,01 0,21 0,06 0,06 0,07 0,03

Cr Tot mg/l 0,05 0,01 0,06 0,01 0,01 0,01 0,08 0,03 0,02 0,02 0,03

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Residuo fisso mg/l 1120 1120 1280 960 940 1920 1920 1080 960 n.d. 1010

Produttore ENI UPSTREAM

CER 19 13 08  Acque di falda ENI Upstream



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:
CER 19 13 08  Acque di falda ENI Upstream

Analisi eseguita su campione Medio Composito dei conferimenti giornalieri 

Mese: Marzo- Maggio   2016

Data 22/03/16 29/03/16 04/04/16 12/04/16 18/04/16 28/04/16 03/05/16 09/05/16 18/05/16 23/05/16 30/05/16

Parametri

pH valore 7,83 7,87 7,71 7,94 8,08 7,95 8,34 7,88 8,03 7,99 7,88

Colore Hazen 16 36 42 44 68 28 46 110 26 40 42

Sol.sosp mg/l 13 9 22 6 5 8 17 8 3 5 2

Sol. sed ml/l Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Cond mS 1,85 1,92 3,66 1,92 1,92 5,94 1,85 1,91 1,00 1,95 3,14

COD mg/ml 26 56 126 89 51 142 12 9 8 12 34

NH4 mg/l 1,78 3,80 2,98 31,40 1,01 3,09 0,86 2,35 1,42 1,6 0,61

N-nitroso mg/l 0,02 0,02 0,05 0,09 0,03 0,04 0,10 0,04 0,05 0,04 0,06

N-nitrico mg/l 0,73 0,58 0,79 1,64 0,41 2,69 0,76 0,51 0,84 1,47 1,05

P-fosfati mg/l 0,50 1,09 0,13 0,18 0,19 0,19 0,37 0,34 0,18 0,26 0,08

Fenoli mg/l 0,54 0,62 0,09 0,17 0,23 0,15 0,16 0,20 0,08 0,24 0,08

tensioattivi anionici mg/l 0,82 0,87 1,11 0,85 1,66 9,31 1,96 2,28 1,42 0,81 1,13

cloruri mg/l 290 314 355 358 340 1940 353 258 154 340 834

Solfati mg/l 263 502 371 325 215 n.d. n.d. n.d. 345 n.d. 446

Zn mg/l 0,01 0,06 0,08 0,04 0,19 0,29 0,09 0,07 0,02 0,10 0,08

Mn mg/l 0,24 0,28 0,23 0,12 0,18 0,19 0,28 0,28 0,33 0,37 0,05

Cd mg/l 0,038 0,013 0,004 0,004 0,021 0,006 0,029 0,014 0,011 0,012 0,003

Fe mg/l 0,87 0,82 1,81 1,01 1,12 1,09 1,58 0,08 0,93 1,32 1,78

Al mg/l 0,53 0,30 0,20 0,27 0,21 0,10 0,59 0,21 0,14 0,03 0,13

Cu mg/l 0,02 0,02 0,01 0,04 0,02 0,05 0,03 0,03 0,01 0,01 0,05

Ni mg/l 0,05 0,08 0,00 0,10 0,13 0,09 0,13 0,01 0,04 0,03 0,04

Cr Tot mg/l 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Residiuo fisso mg/l 1000 960 2040 1200 n.d. 3280 920 920 1010 920 1100

Produttore ENI UPSTREAM



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:

Analisi eseguita su campione Medio Composito dei conferimenti giornalieri 

Mese: Giugno-Agosto 2016

Data 06/06/16 13/06/16 20/06/16 28/06/16 05/07/16 13/07/16 19/07/16 27/07/16 01/08/16 09/08/16 17/08/16

Parametri

pH valore 8,08 7,98 7,94 7,83 7,8 7,98 7,99 8,05 8,03 7,81 7,89

Colore Hazen 12 58 18 399 32 394 2 103 34 26 20

Sol.sosp mg/l 9 14 6 68 15 48 3 70 7 11 6

Sol. sed ml/l Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Cond mS 1,89 1,92 1,81 1,9 1,89 1,99 1,37 0,88 1,92 1,95 1,91

COD mg/ml 190 12 12 67 45 10 35 18 13 26 47

NH4 mg/l 0,93 1,12 1,51 1,67739 0,90 1,24 0,84 0,93 1,48 0,9 2,92

N-nitroso mg/l 0,19 0,23 0,14 0,13 0,07 0,16 0,09 0,11 0,09 0,11 0,09

N-nitrico mg/l 1,38 0,63 1,08 0,87 0,66 0,82 0,85 1,52 0,74 0,61 1,74

P-fosfati mg/l 0,15 0,21 0,78 0,16 0,10 0,31 0,23 0,37 0,31 0,26 0,09

Fenoli mg/l 0,00 0,45 0,23 0,33 0,23 0,13 0,41 0,05 0,23 0,14 0,14

tensioattivi anionici mg/l 0,00 2,35 0,78 3,33 3,57 3,47 1,00 1,03 1,65 1,48 1,36

cloruri mg/l 263 295 467 363 363 345 258 263 354 263 254

Solfati mg/l n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Zn mg/l 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,15 0,01 0,13 0,03 0,05

Mn mg/l 0,14 0,34 0,05 0,40 0,41 0,39 0,02 0,35 0,25 0,31 0,39

Cd mg/l 0,005 0,007 0,014 0,004 0,005 0,016 0,015 0,018 0,013 0,005 0,013

Fe mg/l 0,90 0,97 0,92 0,73 1,09 1,21 0,13 0,65 0,49 0,94 0,94

Al mg/l 1,14 0,13 0,01 0,50 0,37 0,68 0,34 0,64 0,28 0,25 1,23

Cu mg/l 0,03 0,00 0,01 0,04 0,02 0,03 0,00 0,01 0,00 0,02 0,02

Ni mg/l 0,16 0,04 0,03 0,09 0,08 0,09 0,10 0,04 0,02 0,10 0,14

Cr Tot mg/l 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Residiuo fisso 1080 1040 1000 1080 1080 n.d. 1160 1160 1040 1040 1160

Produttore ENI UPSTREAM

CER 19 13 08  Acque di falda ENI Upstream



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:
Produttore Syndial SpA

Analisi eseguita su campione Medio Composito dei conferimenti giornalieri 

Mese: Agosto- Ottobre 2016

Data 23/08/16 29/08/16 07/09/16 13/09/16 20/09/16 26/09/16 29/09/16 05/10/16 12/10/16 17/10/16 26/10/16

Parametri

pH valore 7,91 7,74 7,98 7,86 7,98 8,03 8,03 8,17 7,83 8,01 7,85

Colore Hazen 24 10 16 20 86 46 36 36 197 40 36

Sol.sosp mg/l 7 3 7 12 33 8 6 9 65 6 8

Sol. sed ml/l Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Cond mS 1,92 1,94 1,91 1,86 1,77 2,03 2,03 1,95 3,76 1,92 1,92

COD mg/ml 55 10 8 11 13 61 31 87 144 189 30

NH4 mg/l 1,87 0,20 1,53 1,05 1,20 1,16 1,28 19,19 1,64 1,8 1,81

N-nitroso mg/l 0,02 0,13 0,05 0,07 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,08

N-nitrico mg/l 0,75 0,45 3,04 0,83 0,65 0,78 1,67 1,67 0,88 0,60 0,78

P-fosfati mg/l 0,09 0,06 0,30 0,11 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01

Fenoli mg/l 0,08 0,12 0,38 0,34 0,05 0,80 0,11 0,09 0,26 0,12 0,10

tensioattivi anionici mg/l 2,42 1,71 1,37 1,28 4,31 2,37 4,31 5,01 5,43 1,56 0,87

cloruri mg/l 261 200 263 254 272 467 172 192 989 317 254

Solfati mg/l n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1049 372 397 n.d. 447 278

Zn mg/l 0,01 0,03 0,09 0,06 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

Mn mg/l 0,11 0,21 0,23 0,27 0,13 0,28 0,48 0,48 0,26 0,28 0,26

Cd mg/l 0,007 0,009 0,014 0,014 0,005 0,016 0,005 0,008 0,012 <0,004 0,027

Fe mg/l 0,14 0,72 0,92 1,16 1,26 0,79 1,70 1,70 0,58 0,95 0,78

Al mg/l 0,15 0,27 0,31 0,42 0,41 0,37 0,30 0,30 0,13 0,13 0,09

Cu mg/l 0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,03 0,04 0,03 0,06

Ni mg/l 0,08 0,02 0,02 0,05 0,01 0,02 0,02 0,10 0,02 0,08 0,04

Cr Tot mg/l 0,03 0,02 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03 0,03

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Residiuo fisso mg/l 1360 1020 1400 1080 1120 1520 1070 2040 1760 1000 1160

CER 19 13 08  Acque di falda ENI Upstream

Produttore ENI UPSTREAM



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:

Analisi eseguita su campione Medio Composito dei conferimenti giornalieri 

Mese: Novembre -Dicembre 2016

Data 03/11/16 08/11/16 16/11/17 22/11/16 29/11/16 05/12/16 14/12/16 20/12/16 27/12/16

Parametri

pH valore 8,1 8,46 8,12 8,42 8,41 8,42 8,24 8,44 8,11

Colore Hazen 56 46 8 18 16 26 28 38 8

Sol.sosp mg/l 9 11 23 13 10 10 5 14 19

Sol. sed ml/l Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti Assenti

Cond mS 1,82 2,04 2,08 2,08 1,82 2,13 2,17 5,17 2,08

COD mg/ml 8 8 21 24 10 9 23 106 27

NH4 mg/l 1,06 1,05 1,33 1,70 1,07 1,56 2,12 5,07 1,57

N-nitroso mg/l 0,01 0,03 0,06 0,07 0,03 0,03 1,69 0,13 0,06

N-nitrico mg/l 0,72 2,29 1,09 1,10 0,62 0,78 3,59 5,72 1,14

P-fosfati mg/l 0,03 0,10 0,22 0,20 0,02 0,16 0,08 0,14 0,23

Fenoli mg/l 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,16 0,23 0,45

Ttensioattivi anionici mg/l 1,01 2,96 1,67 1,81 1,83 1,81 3,21 0,81 1,32

Cloruri mg/l 254 338 352 399 508 444 345 1406 355

Solfati mg/l n.d. 117 225 273 238 n.d. 264 264 199

Zn mg/l 0,03 0,03 0,15 0,17 0,02 0,04 0,22 0,33 0,13

Mn mg/l 0,24 0,33 0,2 0,2 0,3 0,557 0,445 1,308 0,240

Cd mg/l 0,011 0,012 <0,004 <0,004 <0,004 0,008 <0,005 <0,004 <0,004

Fe mg/l 1,09 0,71 2,33 0,19 0,99 1,09 1,17 3,87 2,45

Al mg/l 0,05 0,04 0,34 0,28 0,13 0,18 0,08 0,09 0,27

Cu mg/l 0,05 0,02 0,03 0,01 0,01 0,04 0,06 0,06 0,01

Ni mg/l 0,04 0,06 0,01 0,07 0,05 0,12 0,14 0,08 0,01

Cr Tot mg/l 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,13 0,01

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Residiuo fisso 840 880 1370 1440 n.d. n.d. n.d. 2960 1110

Produttore ENI UPSTREAM

CER 19 13 08  Acque di falda ENI Upstream



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:
CER  20 03 04  fanghi delle fosse settiche

Mesi: da gennaio a  Luglio  2016

Data 12/02/16 12/02/16 12/02/16 10/03/16 14/04/16 05/05/16 17/05/16 26/05/16 22/06/16 25/07/16 25/07/16

formulario DUB 738930/14 DUB 738870/14 DUB 738919/14  XEC 29503/15  DUB 830265/14 FIR 0243590/13 FIR2194887/11 FR 0243593/13 XEC29954/15 DUB 185016/15 DUB185076/15

Produttore BIOMASSE BIOMASSE BIOMASSE Serv. Amb BIOMASSE L'Orizzonte Giov.2000 New generation BIOMASSE BIOMASSE

Provenienza Strongoli Strongoli Strongoli Strongoli Le Castella CiròMarina Strongoli Strongoli

Parametri

pH valore 8,24 8,05 7,7 7,38 8,21 7,49 7,97 6,92 7,01 8,14 7,96

Colore Hazen 150 72 22 947 248 250 40 186 68 112 86

Sol.sosp mg/l 90 60 78 6823 75 2706 20603 10343 20125 24 48

Sol. sed ml/l 0,1 Assenti Assenti 100 1 30,0 400 150 250 Assenti 0,2

Cond mS 2,69 2,66 2,35 1,77 2,48 7,77 1,69 0,97 0,88 2,71 2,24

COD mg/ml 330 303 245 8002 412 1759 11777 20188 5654 113 67

NH4 mg/l 96,43 89,40 63,67 34,54 95,43 37,29 164,84 82,27 26,13 93,2 87,90

N-nitroso mg/l 3,40 5,48 3,96 0,08 0,10 0,14 0,24 0,14 0,30 0,23 0,07

N-nitrico mg/l 1,54 3,20 0,67 0,91 0,63 0,57 1,07 0,94 1,84 2,32 1,82

P-fosfati mg/l 2,32 1,30 0,52 0,18 1,99 0,36 3,34 0,57 1,14 1,11 0,42

Fenoli mg/l n.d. n.d. n.d. 1,47 1,26 1,11 0,73 1,86 n.d. 1,76 0,69

tensioattivi anionici mg/l n.d. n.d. n.d. 6,93 1,59 6,06 2,56 47,79 n.d. 0,79 0,84

Cloruri mg/l 416 382 704 349 358 127 358 181 272 345 277

Zn mg/l 0,04 0,03 0,03 0,13 0,05 0,16 0,02 0,03 0,06 0,03 0,04

Mn mg/l 0,26 0,26 0,20 2,67 0,13 0,47 3,55 2,74 1,23 0,26 0,61

Cd mg/l 0,012 0,010 0,010 0,009 0,005 0,006 0,006 0,018 0,003 0,007 0,007

Fe mg/l 2,97 1,10 0,46 71,35 0,57 2,94 16,43 25,90 26,29 0,21 0,91

Al mg/l 0,34 0,41 0,06 47,22 3,34 26,18 30,56 38,98 65,97 0,52 0,70

Cu mg/l 0,07 0,15 0,08 0,16 0,13 0,46 1,19 0,01 0,12 0,01 0,02

Ni mg/l 0,07 0,08 0,08 0,23 0,20 0,29 0,34 0,05 0,05 0,02 0,04

Cr Tot mg/l 0,01 0,01 0,01 0,15 0,02 0,04 0,15 0,11 0,63 0,02 0,02

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01



Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti campioni:
CER  20 03 04  fanghi delle fosse settiche

Mesi: da Ottobre a  Dicembre  2016

Data 11/10/16 11/10/16 12/10/16 12/10/16 16/12/16 16/12/16

formulario DUB185152/15 DUB185181/15 FR0243595/13 FR0243596/13 DUB 185128/15 DUB 185129/15

Produttore BIOMASSE BIOMASSE Serravalle Energy Serravalle Energy BIOMASSE BIOMASSE

Provenienza Strongoli Strongoli  Cutro  Cutro Strongoli Strongoli

Parametri

pH valore 8,3 8,1 7,4 8,3 8,5 8,27

Colore Hazen 26 174 290 76 166 108

Sol.sosp mg/l 10 17 70 56 10 15

Sol. sed ml/l Assenti Assenti 0,2 0,4 Assenti Assenti

Cond mS 2,85 2,78 1,14 0,75 2,4 2,36

COD mg/ml 498 251 317 339 56 23

NH4 mg/l 123,92 191,88 47,87 21,65 5,58 6,09

N-nitroso mg/l 0,31 0,15 0,08 0,03 0,09 0,18

N-nitrico mg/l 1,17 0,55 0,78 0,48 1,06 0,79

P-fosfati mg/l 0,08 n.d. 0,03 0,03 1,28 1,58

Fenoli mg/l 0,33 0,64 0,37 0,38 0,82 0,61

tensioattivi anionici mg/l 3,85 5,99 4,38 5,57 2,13 2,42

Cloruri mg/l 454 399 154 127 404 317

Zn mg/l 0,01 0,01 0,08 0,12 0,05 0,29

Mn mg/l 0,22 0,23 1,05 0,68 0,48 0,60

Cd mg/l <0,004 <0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Fe mg/l 0,44 0,37 2,20 1,91 1,39 1,29

Al mg/l 0,22 0,23 3,77 0,73 0,13 0,56

Cu mg/l 0,02 0,02 0,19 0,13 0,06 0,19

Ni mg/l 0,05 0,09 0,50 0,41 0,10 0,19

Cr Tot mg/l 0,04 0,03 0,04 0,06 0,02 0,07

Cr VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01



CER  20 03 06 rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico

Anno 2016

Data 21/07/16 27/07/16

formulario XEC30155/15 XEC30156/15

Produttore

Provenienza Cirò Marina

Parametri

pH valore 7,63 7,55

Colore Hazen 186 190

Sol.sosp mg/l 34 11475

Sol. sed ml/l 3 250

Cond mS 1,72 1,6

COD mg/ml 153 16088

NH4 mg/l 14,74 1,69

N-nitroso mg/l 0,10 0,14

N-nitrico mg/l 2,31 1,33

P-fosfati mg/l 0,26 0,51

Fenoli mg/l 17 1

tensioattivi anionici mg/l 20,13 0,89

Cloruri mg/l 226,75 181,40

Zn mg/l 0,34 0,18

Mn mg/l 0,27 5,29

Cd mg/l 0,016 0,02

Fe mg/l 5,04 157,08

Al mg/l 3,54 40,24

Cu mg/l 0,12 0,11

Ni mg/l 0,27 0,20

Cr Tot mg/l 0,03 0,53

Cr VI mg/l <0,01 <0,01

Prospetto  riassuntivo  delle analisi eseguite sui seguenti 

campioni:



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  6: Monitoraggio e controllo rifiuti prodotti 
 



















































 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  7: Monitoraggio e controllo delle emissioni sonore 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


